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GENERALITA’

L'illuminazione & parte integrante della gestione del territorio. Da un lato & al servizio della comunitd
e delle societd locali mentre dall’altro promuove lo sviluppo economico, migliora la sicurezza della
viabilitd e la sicurezza psicologica ed emotiva dei pedoni e dei cittadini residenti, nonché migliora il
comfort abitativo ed ambientale. Il servizio diilluminazione & essenziale per la vita cittadina dato che
persegue le seguenti importanti funzionalitd:

- garantire la visibilitd nelle ore buie, dando la migliore fruibilitd sia delle infrastrutture che degdli spazi
urbani secondo i criteri di destinazione urbanistica;

- garantfire la sicurezza per il traffico stradale veicolare al fine di evitare incidenti, perdita di
informazioni sul fragitto e sulla segnaletica in genere per assicurare i valori di illuminamento minimi di
sicurezza sulle strade con traffico veicolare, misto (veicolare — pedonale), residenziale, pedonale, a
verde pubblico, ecc;

- conferire un maggiore "senso" di sicurezza fisica e psicologica alle persone scoraggiando le
aggressioni nonché servire da ausilio per le forze di pubblica sicurezza;

- aumentare la qualitd della vita sociale con I'incentivazione delle attivitd serali; con una adeguata
illuminazione & possibile favorire il prolungamento, oltre il framonto, delle attivitd commerciali e di
infraftenimento all’aperto;

- valorizzare le strutture architettoniche e ambientali; un impianto di iluminazione, adeguatamente
dimensionato in intensitd luminosa e resa cromatica, & di supporto alla valorizzazione e al miglior
godimento delle strutture architettoniche e monumentali e limita il degrado dell’area illuminata.

Per la realizzazione di un impianto di illuminazione esterna esistono alcuni vincoli da rispettare quali
norme e leggi di carattere internazionale, nazionale e altre di tipo regionale. In particolare, la
Regione del Veneto promuove, con la Legge n.17 del 7 Agosto 2009 alcuni punti fondamentali tra i
quali:

- la riduzione dellinquinamento luminoso e ottico, nonché la riduzione dei consumi energetici da
esso derivanti;

- I'uniformita dei criteri di progettazione per il miglioramento della qualitd luminosa degli impianti per
la sicurezza della circolazione stradale;

- la protezione dall'inquinamento luminoso dell'attivitd di ricerca scientifica e divulgativa svolta dagli
osservatori astronomici;

- la protezione dallinguinamento luminoso delllambiente naturale, inteso anche come territorio, dei
ritmi naturali delle specie animali e vegetali, nonché degli equilibri ecologici sia allinterno che
all'esterno delle aree naturali protette;

- la protezione dallinquinamento luminoso dei beni paesaggistici, cosi come definiti dall'articolo 134
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell'arficolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e successive modificazioni;

- la salvaguardia della visione del cielo stellato, nell'interesse della popolazione regionale
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PREMESSA

La presente relazione tecnica ha per oggetto la descrizione di un impianto di illuminazione esterna
a servizio di PUA nel comune di Saccolongo che comprende una strada veicolare (via Montecchia),
una pista ciclopedonale ed alcune aree adibite a parcheggio. Le aree coinvolte dall’intervento
comprendono:

- llluminazione stradale e ciclo pedonale su via Montecchia;
- lluminazione a servizio delle aree adibite a parcheggio previste nel PUA oggetto di verifica.

Tutte le aree sopraindicate saranno valutate secondo quanto prescritto della Legge Regionale n.17
del 7 Agosto 2009 (“Norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico
nell'iluminazione per esterni e per la tutela dell’lambiente e dell’attivitd svolta dagli osservatori
astronomici”).

NORMATIVA

Le opere oggetto della presente relazione tecnica risulteranno conformi alla legislazione e alla
normativa in vigore all’atto della realizzazione delle stesse. Di seguito vengono riportate le principali
disposizioni legislative e normative che saranno prese come riferimento. L'elenco non deve intendersi
esaustivo e I'azienda esecutrice delle opere considererd comungue quanto di sua competenza,
anche se non espressamente elencato, per il rispetto della regola d'arte e la salvaguardia della
sicurezza delle persone e cose allinterno dell'area in oggetto.

LEGGI E DECRETI
D.Lgs 09/04/2008 n. 81 Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Legge 01/03/68 n. 186 Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, impianti
elettrici e elettronici.

Legge 18/10/77 n. 791 Attuazione direttiva CEE n.73/23 relativa alle garanzie di sicurezza del materiale
elettrico per 'utilizzo entro certi limiti di tensione.

Legge 05/03/90 n. 46(art. 8,14,16) Norme per la sicurezza degli impianti.
Leggi 09/01/91 nn. 9-10 Norme per |'attuazione del piano energetico nazionale.

D.P.R. 22/10/01 n. 462 Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e
dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e
di impianti elettrici pericolosi.

Decreto 22/01/08 n. 37 Regolamento concernente I'attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13,
lettera a) della legge n.248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attivita di
installazione degli impianti all’interno degli edifici.

Legge regione Veneto 07/08/2009 n.17 Nuove norme per il contenimento dell’inquinamento luminoso, il
risparmio energetico nell’illuminazione per esterni e per la tutela dell’ambiente e dell’attivita svolta dagli
osservatori astronomici.
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consulenze piantistiche
NORME CEI ED UNI
NORME CEI E UNI CEI 0 — 2 fasc. 6578 (2002) Guida per la definizione della documentazione di progetto
degli impianti elettrici.

CEl 11 - 1 fasc. 5025 (1999) Impianti elettrici con tensione superiore a 1 kV in corrente alternata.

CEl 11 - 1; V1 fasc. 5887 (2000) Impianti elettrici con tensione superiore a 1 kV in corrente alternata.
(Variante)

CEIl 11 - 35 fasc. 7491 (2004) Guida all’esecuzione delle cabine elettriche utente.

34 - 21 EN 60598-1 fasc. 7629 fasc. 8925 (2005) (2007) Apparecchi di illuminazione. Parte I: prescrizioni
generali e prove

CEl 64 - 8/1-7 (2009) Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in corrente
alternata e a 1500V in corrente continua. Parti 1,2,3,4,5,6,7.

UNI EN 13201-1 UNI EN 13201-2 UNI EN 13201-3 (2004) llluminazione stradale

UNI 11248 (2007) llluminazione stradale — Selezione delle categorie illuminotecniche

INQUADRAMENTO TERRITORIALE
Il futuro impianto di illuminazione & sito nel comune di Saccolongo nelle vicinanze del capoluogo di
provincia di Padova, ed ai piedi dei Colli Euganei.
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CARTOGRAFIA TEMATICA DELLA REGIONE VENETO — NORME PER LA PREVENZIONE

DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO (LEGGE REGIONALE 17 GIUGNO 1997, N. 22 (B.U.R.
53/1997)
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CARTOGRAFIA TEMATICA DELLA REGIONE VENETO

NORME PER LA PREVENZIONE DELLINQUINAMENTO LUMINOSC
Legoe regionaie 27 gugno 1997 n. 22 [BUR 53/1997)
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ALLEGATO A - ELENCO DEI COMUNI CON TERRITORIO INSERITO ALL'INTERNO DELLE
FASCE DI RISPETTO Al SENSI DELLA L.R. 17/09 IN RIFERIMENTO ALLA EX L.R. 22/97
Secondo l'allegato A citato il comune di Saccolongo rientra nella fascia di rispetto “zona di protezione per gli
osservatori non professionali e di siti di osservazione” con estensione di raggio pari a 10 km, all’interno della
quale le limitazioni sono:

- divieto di utilizzo di sorgenti luminose che producono un’emissione verso I'alto superiore al 3% del flusso
totale emesso dalla sorgente;

- Divieto di utilizzo di sorgenti luminose che producano fasci di luce di qualsiasi tipo e modalita, fissi e rotanti
diretti verso il cielo e verso superfici che possano rifletterli verso il cielo;
- preferibile utilizzo di sorgenti al sodio alta pressione;

- per le strade a traffico motorizzato selezionare ogni qualvolta cio sia possibile i livelli di luminanza e
illuminamento consentiti dalle norme UNI 10439;

- limitare I'uso dei proiettori ai casi di reale necessita in ogni caso mantenendo |'orientazione del fascio verso
il basso, non oltre i sessanta gradi alla verticale;

- adottare i sistemi di controllo e riduzione del flusso fino al cinquanta per cento del totale, dopo le ventidue
e adottare lo spegnimento programmato integrale degli impianti ogni qualvolta sia possibile, tenuto conto
delle esigenze di sicurezza.

DATI DI PROGETTO E CLASSIFICAZIONE DELL'IMPIANTO

| dati principali per I'esecuzione della presente progettazione possono essere suddivisi per punti come segue:
Destinazione d’uso: Nuovo PUA con destinazione a carattere turistico ricettivo

Norme di rispetto: [vedi capitolo 4]

Vincoli da rispettare del committente: Nessuna specifica

Vincoli da rispettare di legge: Legge Regionale n.17 del 7 Agosto 2009

L'impianto di illuminazione & posto in un’area esterna e sara realizzato nel rispetto delle Norme per la
prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle norme CEl 64-8 sezione 714 in quanto norme di buona tecnica
ai fini della regola d’arte. A tal proposito la sezione 714 definisce quanto segue:

- origine dell'impianto elettrico di illuminazione esterna: punto di consegna dell’energia elettrica da parte del
distributore o origine del circuito che alimenta I'impianto di iluminazione esterno;

- impianto elettrico di illuminazione esterna: complesso formato dalle linee di alimentazione, dai sostegni
degli apparecchi di illuminazione e dalle apparecchiature destinato a realizzare l'illuminazione delle aree
esterne;

- area esterna: e qualsiasi area (strade, parchi, giardini, aree sportive) posta all’aperto o comunque esposta
all’azione degli agenti atmosferici. Ai fini della presente Norma le gallerie stradali o pedonali, i portici ed i
sottopassi si considerano aree esterne;

- apparecchio di illuminazione: apparecchio che distribuisce, filtra o trasforma la luce trasmessa da una o piu
lampade e che comprende tutte le parti necessarie a sostenere, fissare, e proteggere le lampade, ma non le
lampade stesse, e, se necessario, i circuiti ausiliari e dispositivi di connessione all’alimentazione.

PUA PAR 60


mailto:paolo.ambrosi@fpprogetto.it

b Ambrosi Per. Ind. Paolo — consulenze impiantistiche ed energetiche
mail: paolo.ambrosi@fpprogetto.it Tel. 3409826996

CLASSIFICAZIONE DELLE AREE

AREE A PARCHEGGIO

All'interno dell’area oggetto di analisi € prevista un’area parcheggio riservata agli utenti che volessero
usufruire delle attivita svolte all'interno dell’edificio ad uso turistico ricettivo o in generale delle strutture
presenti nella zona. Tale area sara illuminata da corpi illuminanti con lampade a led 30.5 W e 21.5 W
rispettivamente con corpo illuminante singolo oppure doppio (come da tavola grafica) e installate su pali di
sostegno aventi altezza di 6.5 metri fuori terra per il parcheggio. Sui pali posti nell’area centrale del
parcheggio saranno installati due corpi illuminanti su appositi supporti come indicato nell’elaborato grafico
di progetto, mentre i pali saranno dotati di corpo illuminante singolo nelle zone perimetrali del parcheggio.
L'illuminazione dei parcheggi € dimensionata in maniera tale da rientrare nei parametri richiesti dalla
normativa vigente in materia di illuminazione stradale. Nelle ore notturne, si provvedera ad attenuare tale
livello di iluminamento in maniera da abbassare i costi energetici e manutentivi ma garantendo comunque
un livello diilluminazione minimo per la sicurezza delle persone che dovessero transitare all’interno di queste
aree evitando quindi anche il degrado dell’area e scoraggiando eventuali atti di vandalismo e aggressione.
Tutti i proiettori previsti saranno rivolti a 90° aventi I'emissione del flusso luminoso direzionata totalmente
verso il basso.
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STRADA VEICOLARE E PISTA CICLO PEDONALE

Via Montecchia che sara affiancata da una pista ciclo pedonale di nuova realizzazione. | corpi illuminanti posti
sul lato della pista ciclo pedonale e posizionati al suo esterno (come rilevabile dall’elaborato di progetto)
saranno equipaggiati con lampade a led 58.0 W con corpo illuminante singolo installato su pali di sostegno
aventi altezza di 7.5 metri fuori terra. L'illuminazione della strada & dimensionata in maniera tale da rientrare
nei parametri richiesti dalla normativa vigente in materia di illuminazione stradale. Nelle ore notturne, si
provvedera ad attenuare tale livello di illuminamento in maniera da abbassare i costi energetici e manutentivi
ma garantendo comunque un livello di illuminazione minimo per la sicurezza delle persone che dovessero
transitare all’'interno di queste aree evitando quindi anche il degrado dell’area e scoraggiando eventuali atti
di vandalismo e aggressione. Tutti i proiettori previsti saranno rivolti a 90° aventi I'emissione del flusso
luminoso direzionata totalmente verso il basso.

PUA PAR 60
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RISPONDENZA Al REQUISITI DELLA LEGGE REGIONALE N°17/2009

Con I'entrata in vigore della Legge Regionale n.17 del 7 Agosto 2009 “Nuove norme per il contenimento
dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell’illuminazione per esterni e per la tutela
dell’ambiente e dell’attivita svolta dagli osservatori astronomici”, tutti i nuovi impianti di illuminazione
pubblica o privata realizzati in tutto il territorio regionale anche a scopo pubblicitario, dovranno essere
autorizzati dai Comuni o dalle Province sulla base di progetto illuminotecnico redatto da un professionista
iscritto agli ordini o collegi professionali. Sono esclusi dall’obbligo di progetto gli impianti di modesta entita
di cui all’art. 7 comma 3). Inoltre all’art. 9 comma 2 si considerano conformi ai principi di contenimento
dell'inquinamento luminoso e del consumo energetico gli impianti che rispondono ai seguenti requisiti:

a) sono costituiti di apparecchi illuminanti aventi un'intensita luminosa massima compresa fra 0 e 0,49
candele (cd) per 1.000 lumen di flusso luminoso totale emesso a novanta gradi ed oltre;

b) sono equipaggiati di lampade ad avanzata tecnologia ed elevata efficienza luminosa. E consentito I'impiego
di lampade con indice di resa cromatica superiore a Ra=65, ed efficienza comunque non inferiore ai 90 Im/W
esclusivamente per l'illuminazione di monumenti, edifici, aree di aggregazione e zone pedonalizzate dei
centri storici. | nuovi apparecchi d'illuminazione a led possono essere impiegati anche in ambito stradale, a
condizione che siano conformi alle disposizioni di cui al comma 2 lettere a) e c) e I'efficienza delle sorgenti
sia maggiore di 90 Im/W;

c) sono realizzati in modo che le superfici illuminate non superino il livello minimo di luminanza media
mantenuta o di iluminamento medio mantenuto previsto dalle norme di sicurezza specifiche; in assenza di
norme di sicurezza specifiche la luminanza media sulle superfici non deve superare 1 cd/mq; d) sono prowvvisti
di appositi dispositivi che ottimizzano il funzionamento dell'impianto riducono i consumi energetici e di
conseguenza i costi di alimentazione e di manutenzione.

Detti dispositivi agiscono sull'impianto in diversi modi:
- riducono il flusso luminoso;

- riducono la tensione di alimentazione e mantengono il flusso luminoso costante

RISPONDENZA DEI CORPI ILLUMINANTI Al REQUISITI DELLA LEGGE REGIONALE
N°17/2009.

| corpi illuminanti installati avranno un orientamento del flusso che sara direzionato sempre dall’alto verso il
basso e con emissioni di radiazioni luminose verso I'alto rispondenti Legge Regionale n.17 del 7 Agosto 2009.
Anche 'efficienza e le altre caratteristiche delle sorgenti luminose saranno entro i limiti previsti dalla legge.
Le tipologie dei corpi illuminanti che saranno installati nelle varie zone, per l'illuminazione delle aree
parcheggio avranno le caratteristiche tali da rientrare all’interno dei parametri dettati dalla legge regionale.
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AREE PERIMETRALI PARCHEGGIO
| corpi illuminanti per l'illuminazione dell’area parcheggio saranno installati su pali aventi altezza 6.5 metri e
saranno a corpo singolo per le aree perimetrali e a doppio corpo per la parte centrale. L'orientamento dei
corpi illuminanti sara totalmente orizzontale in maniera tale da non disperdere il flusso luminoso verso I'alto.
Inoltre, sara installata una sorgente luminosa con efficienza elevata (maggiore 90 Im/W) con una
temperatura di colore 3000 K. Inoltre, si provvedera a ridurre il flusso luminoso in misura superiore al
cinquanta per cento rispetto al pieno regime di operativita entro le ventidue.

mail: paolo.ambrosi@fpprogetto.it Tel. 3409826996

Tipologia di lampada Potenza Flusso luminoso Efficienza
Led 30.5 (W) 3190 (Im) 105 (Im/W)
Led 21.5 (W) 2090 (Im) 95 (Im/W)

Foto corpo illuminante

Curva fotometrica

Tipologia di installazione

A A

PUA PAR 60
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AREA STRADALE E CICLO PEDONALE

| corpiilluminanti per I'illuminazione di via Montecchia e della pista ciclopedonale parallela saranno installati
su pali aventi altezza 7.5 metri e saranno a corpo singolo. L'orientamento dei corpi illuminanti sara
totalmente orizzontale in maniera tale da non disperdere il flusso luminoso verso I'alto. Inoltre, sara installata
una sorgente luminosa con efficienza elevata (maggiore 90 Im/W) con una temperatura di colore 3000 K.
Inoltre, si provvedera a ridurre il flusso luminoso in misura superiore al cinquanta per cento rispetto al pieno
regime di operativita entro le ventidue.

Tipologia di lampada Potenza Flusso luminoso Efficienza
Led 58.0 (W) 6070 (Im) 105 (Im/W)
Foto corpo illuminante Curva fotometrica Tipologia di installazione
.

,,,,

CONCLUSIONI

| corpi illuminanti indicati nella presente relazione per I'impianto di illuminazione esterna risultano essere
conformi alla Legge Regionale n.17 del 7 Agosto 2009. Nell'ipotesi di cambiamento o aggiunta di corpi
illuminanti sara necessario che essi risultino conformi alla legge e che siano rispettati tutti i criteri dettati
dalla regola dell’arte per I'installazione delle suddette apparecchiature.

ALLEGATI

- Report fotometrici apparecchi
- Calcolo e dimensionamento apparecchi
- Tavola grafica di progetto
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Costruttore

AEC ILLUMINAZIONE SRL

Tipo di prodotto

Outdoor Lighting Luminaire

Codice fotometria

NEMESI 3 0F2H1 S05 3.5-2M

Codice apparecchio

NEMESI 3 0F2H1 S05 3.5-2M

Rilievo fotometrico

17-077-4967

Descrizione apparecchio

NEMESI 3 0F2H1 S05 3.5-2M

Data delle prove

15/12/2017

Foto del prodotto

Responsabile laboratorio
fotometrico

Luca Vagheggi

Tecnico laboratorio che ha
eseguito la misura

Alessio Vagheggi

AEC testing laboratory is recognized by UL for photometric testing in accordance with the following standards: UNI EN 13032-1:2012
Measurement and presentation of photometric data of lamps and luminaires Part1: Measurement and file format, UNI 11356:2010
Caratterizzazione fotometrica degli apparecchi di Illuminazione a LED, IES LM-79-08 “Electrical and Photometric Measurement s

of Solid-State Lighting Products sec.9, 9.1, 9.2, 12, 12.1 "(Test method for total luminous flux and colour quantities measurement).

AEC ILLUMINAZIONE SRL - Via A.Righi, 4 - Z.I Castelnuovo 52010 Subbiano(AR) | Tel 0575041110/Fax 0575420878 - P.IVA: 00343170510
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Photometric Test Report

Sommario e Allegati

Sommario . .
Dati apparecchio

Normative di riferimento

Procedure di riferimento

Condizioni di prova

Risultati fotometrici

Lista strumentazione

Incertezza strumentale

Allegati Dati Generali

Tabella fotometrica delle Intensita (cd/Kim)

Tabella fotometrica delle Intensita (cd)

Diagramma Polare

Diagramma Cartesiano

Valutazione UGR

Diagramma Sollner Abbagliamento

Flusso Zonale

Coefficienti di Utilizzazione

Isolux Unitario

Isocandele Percentuale

Tabella e Diagramma Luminanza

Classificazione Strade

Classificazione Strade IES TM-15
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AEC testing laboratory is recognized by UL for photometric testing in accordance with the following standards: UNI EN 13032-1:2012
Measurement and presentation of photometric data of lamps and luminaires Partl: Measurement and file format, UNI 11356:2010
Caratterizzazione fotometrica degli apparecchi di Illuminazione a LED, IES LM-79-08 “Electrical and Photometric Measurement s

of Solid-State Lighting Products sec.9, 9.1, 9.2, 12, 12.1 *(Test method for total luminous flux and colour guantities measurement).
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Photometric Test Report

DATI APPARECCHIO
Geometria apparecchio Circolare
Dimensioni apparecchio (mm) Lur'lghezza / Larghezza Altezza
Diametro
710 710 540
Dimensioni area luminosa (mm) Lur}ghezzal Larghezza Altezza CO
Diametro
60 220 0
Altezza C90 Altezza C180 Altezza C270
0 0 0
Tipo sorgente LED
Modello sorgente Luxeon M - Luxeon Tx
Tipo Alimentatore Electronic / Elettronico
Modello Alimentatore Philips Xi / OSRAM OT

NORMATIVE DI RIFERIMENTO

EN 13032-1:2012
EN 13032-4:2015
[ES LM-79-08

Normative di riferimento

Valutazione luce parassita In accordo con Annex A UNI EN 13032-1

PROCEDURE DI RIFERIMENTO

Procedure di riferimento [-QL-009

AEC testing laboratory is recognized by UL for photometric testing in accordance with the following standards: UNI EN 13032-1:2012
Measurement and presentation of photometric data of lamps and luminaires Partl: Measurement and file format, UNI 11356:2010
Caratterizzazione fotometrica degli apparecchi di Illuminazione a LED, IES LM-79-08 “Electrical and Photometric Measurement s

of Solid-State Lighting Products sec.9, 9.1, 9.2, 12, 12.1 *(Test method for total luminous flux and colour guantities measurement).

AEC ILLUMINAZIONE SRL - Via A.Righi, 4 - Z.I Castelnuovo 52010 Subbiano(AR) | Tel 0575041110/Fax 0575420878 - P.IVA: 00343170510
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Photometric Test Report

CONDIZIONI DI PROVA

uL

Laboratorio fotometrico Interno AEC ILLUMINAZIONE srl, in regime di sistema di
qualita aziendale certificato 1ISO 9001:2008, autorizzato

Condizioni Ambientali

Temperatura ambiente (°C) 25+ 1

Umidita relativa (°RH) <60

Movimento aria (m/s) <0.2
Condizioni Elettriche . L .

Tensione di alimentazione 230V AC £ 0.2%

Frequenza di alimentazione

50 Hz £ 0.1%

Distorsione armonica THD V <0.5%
Condizioni Preliminari Prova Goniofotometro
Metodo di misura Sfera-

spettroradiometro

Sistema di riferimento misura

Sistema C-y
(Gonio)
Integrale (Sfera)

Verticale (Gonio)

Posizione di misura Orizzontale
(Sfera)
Distanza di misura (m) 9.03
Tempo di stabilizzazione (min) 120
Instabilita sorgente <0.5%

I risultati delle verifiche e prove qui riportati, i riferiscono esclusivamente agli esemplari esaminati e descritti nella presente Relazione. L'estensione del riferimento ad esemplari che non siano quelli
sottoposti alle verifiche descritte in seguito esula dallo scopo delle verifiche stesse. E’ vietata la riproduzione integrale o parziale senza I'autorizzazione scritta di Aec illuminazione srl. L'immagine

dell'apparecchio nella prima pagina € puramente indicativa della tipologia di apparecchio sottoposto a test.

AEC testing laboratory is recognized by UL for photometric testing in accordance with the following standards: UNI EN 13032-1:2012
Measurement and presentation of photometric data of lamps and luminaires Partl: Measurement and file format, UNI 11356:2010
Caratterizzazione fotometrica degli apparecchi di Illuminazione a LED, IES LM-79-08 “Electrical and Photometric Measurement s

of Solid-State Lighting Products sec.9, 9.1, 9.2, 12, 12.1 *(Test method for total luminous flux and colour guantities measurement).

AEC ILLUMINAZIONE SRL - Via A.Righi, 4 - Z.I Castelnuovo 52010 Subbiano(AR) | Tel 0575041110/Fax 0575420878 - P.IVA: 00343170510
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Photometric Test Report

RISULTATI FOTOMETRICI
Tipo di misura fotometrica Assoluta
LOR (%) 100.0
Flusso luminoso apparecchio (Im) 3190
Potenza ingresso apparecchio (W) 30.5
Efficienza apparecchio (Im/W) 105
Note e commenti
LISTA STRUMENTAZIONE
CODICE AEC STRUMENTO COSTRUTTORE MODELLO
Q129 Luxmetro Czibula&Grundmann 100310
Q130 Goniofotometro Oxytech T2
Q131 Termoigrometro Delta Ohm HD2001
Q132 Wattmetro N4L PPA2510
Q135 Stabilizzatore Elettrotest TPS/M/OKW
Q190 Sfera Integratrice Labsphere LMS65
Q195 Spettroradiometro Labsphere CDS610
INCERTEZZA STRUMENTALE
Encoder goniofotometro Oxytech Precisione angolare in C - o
1 0.044
T2 gamma
Luxmetro C&G f1 <1.23%
Incertezza lunghezza d'onda | <0.5nm
Spettroradiometro
Incertezza coordinate
. +0.003
cromatiche
<[0.05% + 0.03%/pf
Wattmetro Kinetiq N4L PPA2510 Accuratezza di potenza +(0.01%/kHz)/pf] Rdg + 0.05%VA
Rng

B C
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AEC testing laboratory is recognized by UL for photometric testing in accordance with the following standards: UNI EN 13032-1:2012
Measurement and presentation of photometric data of lamps and luminaires Partl: Measurement and file format, UNI 11356:2010
Caratterizzazione fotometrica degli apparecchi di Illuminazione a LED, IES LM-79-08 “Electrical and Photometric Measurement s

of Solid-State Lighting Products sec.9, 9.1, 9.2, 12, 12.1 *(Test method for total luminous flux and colour guantities measurement).

AEC ILLUMINAZIONE SRL - Via A.Righi, 4 - Z.I Castelnuovo 52010 Subbiano(AR) | Tel 0575041110/Fax 0575420878 - P.IVA: 00343170510
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ILLUMINAZICNE

Apparecchio Rilievo Lampada
Codice NEMESI 3 0F2H1 S05 3.5-2M Codice  17-077-4967 Codice  L-NE3-0F2H1-3000-525-2M-70-25
Nome  NEMESI 3 0F2H1 S05 3.5-2M Nome  NEMESI 3 0F2H1 S05 3.5-2M Numero 1
Archivio Eulumdat Data 15-12-2017 Posizione
Flusso Apparecchio 3190.00 Im Potenza Apparecchio  30.50 W Efficacia 104.59 Im/W Rendimento 100.00%
Flusso Lampade 3190.00 Im Valore Massimo 557.60 cd/kim Posizione C=45.00 G=61.00 CG Asimmetrico
Apparecchio Circolare Diam. 710 mm Alt. 540 mm
Area Luminosa Rettangolare Lung. 60 mm Larg. 220 mm Alt. 0 mm
Area Luminosa Orizzontale 0.013200 m2 Area Luminosa Piano 180° 0.000000 m2
Area Luminosa Piano 0° 0.000000 m2 Area Luminosa Piano 270° 0.000000 m2
Area Luminosa Piano 90° 0.000000 m2 Area Luminosa a 76° 0.003193 m2
Sistema Coordinate CG Tipo di Simmetria Asimmetrico
Data 15-12-2017 Massimo Angolo Gamma 180
Lampade Apparecchio
Archivio Codice Nome Flusso [Im] Pot. [W] Qta
L-NE3-0F2H1-3000-525-2M{Z¢E8-0F2H1-3000-525-2M-70-25 - 30.50 W3190.00 30.50 1
C.L.E. 27 61 95 100 100 D DIN 5040 A10
F UTE 1.001 B NBN Bz8/0.8/BZ7/1.25/BZ6/4/BZ5
Diam=710mm
90
Angoli Gamma 180° 120°
0
0
105° 15 105°
180 ~ ‘
270 \ )
900 900
)
Semipiani C '// \‘
180.0 0.0 “ ”
o = \ o
270.0 90.0 75 — ‘ 75
' AW, A D
300
600 600
‘ 450 ’
ULOR 0.00 %
45° 45°
DLOR 100.00 %
600
RN 0.00 %
30° 15° 0° 15° 30°
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ILLUMINAZIONE.

Apparecchio Rilievo Lampada
Codice NEMESI 3 0F2H1 S05 3.5-2M Codice  17-077-4967 Codice L-NE3-0F2H1-3000-525-2M-70-25
Nome  NEMESI 3 0F2H1 S05 3.5-2M Nome  NEMESI 3 0F2H1 S05 3.5-2M Numero 1
Archivio Eulumdat Data 15-12-2017 Posizione
Flusso Apparecchio 3190.00 Im Potenza Apparecchio  30.50 W Efficacia 104.59 Im/W Rendimento 100.00%
Flusso Lampade 3190.00 Im Valore Massimo 557.60 cd/kim Posizione C=45.00 G=61.00 CG Asimmetrico
Tabella Intensita Luminose - cd/kim Tabella 1/18

C 0.00 C 5.00 C 10.00 C 15.00 C 20.00 C 25.00 C 30.00 C 35.00 C 40.00 C 45.00 C 50.00 C 55.00 C 60.00

G 0.0 130.61 130.61 130.61 130.61 130.61 130.61 130.61 130.61 130.61 130.61 130.61 130.61 130.61
G 1.0 129.85 131.73 132.96 133.72 134.70 136.32 137.63 137.61 139.26 140.22 140.12 141.59 143.54
G 20 129.17 132.26 134.55 136.89 138.70 141.11 143.32 145.04 147.71 149.71 151.09 153.93 155.86
G 3.0 127.83 132.41 135.78 139.04 141.83 145.97 149.82 153.33 158.04 161.99 164.39 168.57 172.40
G 4.0 126.72 132.09 136.46 141.20 145.54 151.57 1568.17 163.86 169.12 175.01 177.92 182.37 186.36
G 5.0 127.38 132.95 138.74 144.99 151.86 159.88 168.02 173.07 178.79 182.89 185.97 190.91 195.91
G 6.0 128.46 134.69 142.11 151.07 160.45 169.33 176.90 180.32 185.54 192.18 196.64 204.76 21212
G70 128.65 136.71 145.88 158.07 169.73 17917 185.35 191.52 199.29 205.41 212.83 218.31 226.22
G 8.0 129.01 138.05 149.54 163.88 176.42 186.31 194.74 204.10 2156.29 221.67 227.03 231.62 236.73
G 9.0 129.31 139.64 153.40 169.25 181.16 192.36 204.22 21714 229.98 236.91 241.56 242.89 246.70
G 10.0 129.74 14117 157.05 174.28 185.50 198.50 214.56 227.93 241.29 248.11 253.23 254.88 254.76
G11.0 129.96 143.06 161.31 177.91 189.76 206.87 224.67 238.18 249.05 256.25 261.19 262.98 259.78
G120 130.06 144.61 164.76 181.04 195.27 215.36 233.73 244.74 255.74 261.12 263.13 263.30 262.12
G 13.0 130.09 146.19 168.12 184.24 201.37 223.32 240.24 250.60 259.84 261.80 261.28 260.53 261.18
G 14.0 129.43 147.49 170.81 187.38 208.49 230.46 246.31 255.33 260.32 259.56 258.41 257.80 258.16
G 15.0 128.33 148.47 173.48 190.86 214.66 236.10 250.99 257.52 258.73 256.58 255.28 254.10 254.73
G 16.0 127.35 148.99 174.34 194.88 221.28 241.05 254.26 256.64 255.80 253.82 251.98 250.66 251.18
G17.0 126.17 149.52 175.49 199.29 226.85 245.26 255.41 2583.77 253.23 250.15 248.19 247.86 247.90
G 18.0 125.056 150.18 177.91 203.84 231.14 248.47 254.45 251.24 249.82 246.93 245.25 24411 244.37
G 19.0 124.03 150.87 180.00 208.67 234.86 250.15 2562.44 248.48 246.97 243.87 241.93 240.75 241.45
G 20.0 123.14 151.87 182.63 213.16 238.00 250.41 250.09 245.15 244.07 240.72 238.48 237.75 238.26
G21.0 122.37 153.36 184.36 217.47 240.96 249.71 247.81 242.89 240.97 237.86 235.41 234.82 235.17
G220 121.59 154.51 185.94 220.75 243.18 247.78 244.97 240.37 238.62 235.24 232.88 232.00 232.80
G 23.0 121.08 156.14 187.94 223.78 244.16 245.64 242.57 238.00 235.66 232.43 230.18 229.76 230.39
G24.0 120.70 157.21 190.79 226.48 244.54 243.53 240.55 235.17 233.91 230.37 228.13 227.56 228.17
G 25.0 120.36 158.62 193.70 228.90 244.08 241.38 238.63 233.52 231.78 228.59 226.53 225.99 226.77
G 26.0 120.00 159.80 196.59 231.01 243.10 239.38 236.15 231.31 230.00 227.20 225.45 224.55 225.75
G27.0 119.52 160.77 199.60 232.76 241.53 237.66 234.61 230.68 229.30 226.62 224.98 224.36 225.15
G 28.0 119.09 161.21 201.26 234.41 239.50 236.12 233.54 229.73 229.14 226.69 224.95 224.44 225.43
G29.0 118.66 161.70 203.69 235.18 238.04 234.86 232.67 229.16 229.53 227.34 226.25 225.65 226.17
G 30.0 118.32 162.41 206.12 235.40 236.42 233.38 232.06 229.57 230.35 228.96 227.82 22713 227.51
G31.0 17.77 163.12 208.02 235.37 234.92 232.55 231.43 230.46 231.57 230.87 230.06 229.45 229.46
G 32.0 117.19 163.86 209.22 234.99 233.89 231.87 231.60 230.99 233.50 233.46 232.70 232.40 231.99
G 33.0 116.59 164.64 210.43 234.51 232.90 231.51 232.46 233.08 236.29 236.27 236.11 235.67 234.54
G 34.0 116.21 165.41 211.58 233.81 232.20 231.90 233.95 235.45 239.94 240.19 240.56 239.59 238.02
G 35.0 115.83 166.76 212.54 233.38 231.87 232.32 235.99 239.81 244.53 245.25 244.73 244.50 241.46
G 36.0 115.36 167.29 213.96 232.76 232.21 233.92 238.85 244.42 249.98 250.99 250.24 249.27 246.50
G37.0 115.06 168.32 214.24 232.67 232.90 236.34 243.34 250.06 257.18 257.87 256.95 255.72 252.28
G 38.0 115.00 169.08 2156.25 232.62 234.46 239.34 248.10 256.74 265.48 265.95 264.30 262.44 258.84
G 39.0 115.06 169.99 216.59 233.37 237.10 243.82 254.60 264.94 274.27 27513 272.95 270.77 266.86
G 40.0 115.36 171.25 218.25 234.62 240.81 249.13 262.03 275.05 284.56 286.64 283.38 279.78 275.02
G41.0 115.93 172.76 220.11 236.95 245.44 255.94 272.37 285.66 295.41 298.04 294.10 290.22 284.28
G 42.0 116.96 174.38 222.30 240.63 251.41 264.84 282.15 297.53 307.64 310.19 306.43 300.98 295.10
G 43.0 118.04 176.88 225.66 244.76 258.69 274.82 294.66 311.09 320.54 323.00 319.72 312.93 306.02
G 44.0 119.50 180.12 229.31 250.98 266.36 286.51 309.08 324.40 335.96 337.42 332.31 324.87 318.40
G 45.0 121.32 183.17 234.09 257.45 276.92 298.00 322.45 341.49 351.73 351.91 347.07 339.92 331.25
G 46.0 123.56 187.81 239.70 265.75 287.57 312.38 337.52 355.11 368.39 369.27 363.09 353.68 344.30
G 47.0 125.77 192.43 246.63 275.06 301.48 327.13 353.04 371.44 383.39 385.61 379.00 368.61 360.06
G 48.0 128.46 197.75 253.32 285.27 314.33 342.04 369.17 388.07 400.75 402.77 395.27 383.14 374.29
G 49.0 131.57 203.94 262.08 295.94 327.86 357.57 385.58 404.02 417.37 420.86 411.06 398.46 390.73
G 50.0 134.90 209.99 270.83 309.08 342.22 373.09 402.40 421.19 435.38 437.57 427.13 413.53 404.53
G51.0 138.21 216.64 280.35 322.10 356.13 387.99 418.47 436.73 451.07 454.90 443.63 427.39 419.05
G 52.0 141.84 223.50 290.90 335.12 369.74 403.64 433.74 451.92 467.68 471.04 459.26 443.04 434.25
G 53.0 145.01 231.03 301.26 346.90 382.58 417.61 448.31 467.60 482.72 487.16 473.70 456.85 448.36
G 54.0 148.70 238.82 313.33 358.74 395.88 431.18 464.12 482.22 499.29 501.02 487.48 470.02 462.67
G 55.0 152.05 246.88 323.02 369.45 406.62 444.02 477.85 497.61 513.55 515.48 499.21 482.24 476.20
G 56.0 155.74 249.79 329.71 379.54 416.72 455.06 489.98 509.65 525.25 526.83 509.62 493.61 489.36
G 57.0 159.20 252.77 332.10 382.01 426.53 466.56 502.01 522.99 535.56 537.69 518.78 503.49 503.77
G 58.0 163.02 255.87 332.80 381.60 429.91 475.20 512.44 532.90 543.60 545.61 526.54 513.39 514.65
G 59.0 167.94 264.25 337.52 381.33 429.49 480.11 523.29 541.39 548.15 552.34 532.89 520.25 527.38
G 60.0 172.62 271.30 341.27 384.09 430.61 478.88 528.24 545.47 549.65 556.58 536.69 523.99 535.93
G61.0 177.50 275.65 342.73 387.07 435.25 476.69 526.02 547.15 548.88 557.60 537.51 526.60 543.19
G 62.0 182.72 277.65 340.82 388.16 436.89 478.97 520.17 540.11 544.56 557.34 536.43 526.44 547.93
G 63.0 187.46 278.50 338.29 387.37 437.60 477.16 516.33 525.75 537.68 554.91 533.14 523.99 549.97
G 64.0 190.41 275.99 333.19 384.87 434.45 473.22 512.67 511.11 523.97 549.27 527.52 518.10 548.58
G 65.0 191.99 27113 325.70 380.11 427.34 466.09 504.38 500.54 504.47 540.14 519.78 508.42 542.65
G 66.0 191.65 265.18 315.14 371.69 417.83 457.39 491.31 485.71 490.11 525.80 510.21 498.58 534.20
G 67.0 189.60 258.08 306.63 361.74 405.70 446.18 475.40 465.99 475.94 507.48 496.87 484.58 520.77
G 68.0 184.82 250.38 293.48 348.45 391.27 431.87 455.06 446.25 463.91 492.76 480.16 469.27 504.44
G 69.0 178.45 240.36 279.15 333.80 373.92 416.22 435.00 426.08 446.47 475.70 458.30 450.52 460.56
G 70.0 170.78 228.07 262.67 319.01 356.05 398.45 410.77 405.60 430.54 458.28 436.50 412.45 405.94
G71.0 158.73 211.87 243.32 301.27 338.07 378.20 388.74 383.53 411.36 438.93 408.43 363.45 380.47
G720 145.02 189.37 214.64 281.71 317.09 357.41 362.99 362.76 391.84 412.28 364.94 337.13 353.22
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ILLUMINAZIONE.

Apparecchio Rilievo Lampada
Codice NEMESI 3 0F2H1 S05 3.5-2M Codice  17-077-4967 Codice L-NE3-0F2H1-3000-525-2M-70-25
Nome  NEMESI 3 0F2H1 S05 3.5-2M Nome  NEMESI 3 0F2H1 S05 3.5-2M Numero 1
Archivio Eulumdat Data 15-12-2017 Posizione
Flusso Apparecchio 3190.00 Im Potenza Apparecchio  30.50 W Efficacia 104.59 Im/W Rendimento 100.00%
Flusso Lampade 3190.00 Im Valore Massimo 557.60 cd/kim Posizione C=45.00 G=61.00 CG Asimmetrico
Tabella Intensita Luminose - cd/kim Tabella 2/18

C 65.00 C 70.00 C 75.00 C 80.00 C 85.00 C 90.00 C 9500 C100.00 C105.00 C110.00 C115.00 C120.00 C125.00

G 0.0 130.61 130.61 130.61 130.61 130.61 130.61 130.61 130.61 130.61 130.61 130.61 130.61 130.61
G 1.0 142.52 142.90 143.65 145.60 144.60 144.52 144.60 145.60 143.65 142.90 142.52 143.54 141.59
G 20 155.94 158.82 159.04 160.44 160.67 161.27 160.67 160.44 159.04 158.82 155.94 155.86 153.93
G 3.0 174.33 174.93 177.37 181.69 181.25 181.07 181.25 181.69 177.37 174.93 174.33 172.40 168.57
G 4.0 186.54 187.90 189.53 192.30 191.256 193.87 191.25 192.30 189.53 187.90 186.54 186.36 182.37
G 5.0 198.48 201.72 205.31 209.54 211.74 212.18 211.74 209.54 205.31 201.72 198.48 195.91 190.91
G 6.0 214.52 219.59 223.40 229.06 229.16 230.46 229.16 229.06 223.40 219.59 214.52 21212 204.76
G70 228.92 234.87 238.21 24410 243.90 245.26 243.90 24410 238.21 234.87 228.92 226.22 218.31
G 8.0 238.83 243.39 247.82 253.99 254.38 255.54 254.38 253.99 247.82 243.39 238.83 236.73 231.62
G 9.0 245.88 251.15 254.58 261.01 261.24 264.09 261.24 261.01 254.58 251.15 245.88 246.70 242.89

G 10.0 250.35 252.29 254.98 260.65 260.58 262.96 260.58 260.65 254.98 252.29 250.35 254.76 254.88
G11.0 251.72 249.42 251.00 257.37 256.77 259.65 256.77 257.37 251.00 249.42 251.72 259.78 262.98
G120 250.72 246.85 247.08 253.22 252.98 255.43 252.98 253.22 247.08 246.85 250.72 262.12 263.30
G 13.0 249.99 244.95 243.26 249.64 249.12 250.72 249.12 249.64 243.26 244.95 249.99 261.18 260.53
G 14.0 251.21 243.12 239.86 245.45 245.44 247.29 245.44 245.45 239.86 243.12 251.21 258.16 257.80
G 15.0 249.78 241.99 236.76 241.75 242.45 244.07 242.45 241.75 236.76 241.99 249.78 254.73 254.10
G 16.0 246.47 241.37 234.07 238.19 239.37 241.33 239.37 238.19 234.07 241.37 246.47 251.18 250.66
G17.0 242.34 240.15 232.48 234.84 236.45 237.85 236.45 234.84 232.48 240.15 242.34 247.90 247.86
G 18.0 239.44 237.92 230.63 232.04 233.57 234.54 233.57 232.04 230.63 237.92 239.44 244.37 244.11
G 19.0 236.42 235.69 229.17 229.16 231.04 232.54 231.04 229.16 229.17 235.69 236.42 241.45 240.75
G 20.0 233.95 233.30 228.43 226.30 228.49 230.36 228.49 226.30 228.43 233.30 233.95 238.26 237.75
G21.0 230.94 230.59 227.08 224.14 226.09 227.70 226.09 224.14 227.08 230.59 230.94 235.17 234.82
G220 228.64 228.33 225.84 222.20 224.07 225.59 224.07 222.20 225.84 228.33 228.64 232.80 232.00
G 23.0 226.17 225.29 224.10 220.48 222.03 223.90 222.03 220.48 224.10 225.29 226.17 230.39 229.76

G24.0 224.50 224.20 222.76 219.29 220.50 22211 220.50 219.29 222.76 224.20 224.50 228.17 227.56
G 25.0 222.84 222.67 221.51 218.31 219.46 220.96 219.46 218.31 221.51 222.67 222.84 226.77 225.99
G 26.0 222.21 221.77 220.41 217.91 218.40 219.83 218.40 217.91 220.41 221.77 222.21 225.75 224.55

G27.0 221.58 221.40 220.06 217.79 217.55 218.75 217.55 217.79 220.06 221.40 221.58 225.15 224.36
G 28.0 222.10 221.33 219.30 217.62 216.49 217.86 216.49 217.62 219.30 221.33 222.10 225.43 224.44
G29.0 222.13 221.29 219.17 217.58 215.26 216.36 215.26 217.58 219.17 221.29 222.13 226.17 225.65
G 30.0 223.25 221.46 218.54 217.52 213.83 215.46 213.83 217.52 218.54 221.46 223.25 227.51 227.13
G31.0 224.24 221.89 218.55 217.39 212.76 213.68 212.76 217.39 218.55 221.89 224.24 229.46 229.45
G 32.0 225.36 222.64 218.37 216.79 211.19 213.78 211.19 216.79 218.37 222.64 225.36 231.99 232.40
G 33.0 226.92 223.48 218.85 216.82 209.52 212.18 209.52 216.82 218.85 223.48 226.92 234.54 235.67
G 34.0 229.39 225.00 219.17 216.29 208.03 210.77 208.03 216.29 219.17 225.00 229.39 238.02 239.59

G 35.0 232.36 226.78 220.12 216.31 206.44 210.54 206.44 216.31 220.12 226.78 232.36 241.46 244.50
G 36.0 235.32 229.53 221.28 216.86 205.05 209.24 205.05 216.86 221.28 229.53 235.32 246.50 249.27
G37.0 239.75 232.54 223.15 216.98 204.01 209.27 204.01 216.98 223.15 232.54 239.75 252.28 266.72
G 38.0 245.07 236.02 225.41 217.83 202.87 208.64 202.87 217.83 225.41 236.02 245.07 258.84 262.44
G 39.0 250.81 239.95 227.97 219.10 202.41 208.27 202.41 219.10 227.97 239.95 250.81 266.86 270.77
G 40.0 258.01 245.74 231.14 220.78 202.14 208.17 202.14 220.78 231.14 245.74 258.01 275.02 279.78
G41.0 265.83 251.57 235.20 223.13 202.56 209.51 202.56 223.13 235.20 251.57 265.83 284.28 290.22
G 42.0 275.26 258.26 240.36 225.98 203.45 210.32 203.45 225.98 240.36 258.26 275.26 295.10 300.98
G 43.0 285.24 267.04 246.86 230.18 204.91 212.60 204.91 230.18 246.86 267.04 285.24 306.02 312.93
G 44.0 296.06 276.00 252.64 234.68 207.39 214.24 207.39 234.68 252.64 276.00 296.06 318.40 324.87
G 45.0 309.01 286.50 261.23 240.47 210.72 218.55 210.72 240.47 261.23 286.50 309.01 331.25 339.92

G 46.0 322.65 296.85 270.82 247.98 215.96 222.83 215.96 247.98 270.82 296.85 322.65 344.30 353.68
G 47.0 335.70 310.09 281.14 255.89 221.74 228.82 221.74 255.89 281.14 310.09 335.70 360.06 368.61
G 48.0 350.81 324.36 292.91 265.55 230.00 235.95 230.00 265.55 292.91 324.36 350.81 374.29 383.14
G 49.0 366.28 339.56 306.07 277.32 239.32 244.04 239.32 277.32 306.07 339.56 366.28 390.73 398.46
G 50.0 383.44 355.32 321.83 290.78 251.15 255.30 251.15 290.78 321.83 355.32 383.44 404.53 413.53
G51.0 398.32 371.99 338.74 305.27 264.62 267.67 264.62 305.27 338.74 371.99 398.32 419.05 427.39
G 52.0 414.44 388.99 354.94 321.81 278.85 281.80 278.85 321.81 354.94 388.99 414.44 434.25 443.04
G 53.0 430.04 408.15 374.20 341.40 297.00 296.58 297.00 341.40 374.20 408.15 430.04 448.36 456.85
G 54.0 443.99 425.20 394.48 360.08 314.18 315.27 314.18 360.08 394.48 425.20 443.99 462.67 470.02
G 55.0 460.19 441.86 412.84 381.32 336.17 332.68 336.17 381.32 412.84 441.86 460.19 476.20 482.24
G 56.0 474.00 456.68 432.76 401.54 356.30 351.05 356.30 401.54 432.76 456.68 474.00 489.36 493.61

G 57.0 487.96 473.47 452.08 422.85 376.71 372.37 376.71 422.85 452.08 473.47 487.96 503.77 503.49
G 58.0 501.04 486.64 470.11 442.48 397.01 391.07 397.01 442.48 470.11 486.64 501.04 514.65 513.39
G 59.0 512.68 498.79 487.40 461.34 414.88 409.96 414.88 461.34 487.40 498.79 512.68 527.38 520.25
G 60.0 523.00 509.34 502.10 478.35 430.61 426.35 430.61 478.35 502.10 509.34 523.00 535.93 523.99
G61.0 532.47 519.60 515.47 491.24 443.77 441.75 443.77 491.24 515.47 519.60 532.47 543.19 526.60
G 62.0 541.29 527.20 527.19 503.98 454.38 452.72 454.38 503.98 527.19 527.20 541.29 547.93 526.44
G 63.0 547.63 532.26 535.47 514.39 463.29 461.63 463.29 514.39 535.47 532.26 547.63 549.97 523.99
G 64.0 552.03 535.18 541.14 520.80 468.64 467.99 468.64 520.80 541.14 535.18 552.03 548.58 518.10
G 65.0 553.06 535.17 542.62 524.22 471.30 470.48 471.30 524.22 542.62 535.17 553.06 542.65 508.42
G 66.0 552.26 533.31 539.39 511.90 454.18 450.47 454.18 511.90 539.39 533.31 552.26 534.20 498.58
G 67.0 546.69 511.48 501.70 464.81 410.74 400.54 410.74 464.81 501.70 511.48 546.69 520.77 484.58
G 68.0 518.99 464.68 456.32 437.25 390.96 388.78 390.96 437.25 456.32 464.68 518.99 504.44 469.27
G 69.0 469.65 436.80 442.92 428.67 383.92 380.82 383.92 428.67 442.92 436.80 469.65 460.56 450.52
G 70.0 446.28 422.56 425.11 407.81 367.54 361.50 367.54 407.81 425.11 422.56 446.28 405.94 412.45
G71.0 423.67 399.29 397.35 377.32 344.39 332.14 344.39 377.32 397.35 399.29 423.67 380.47 363.45
G720 393.93 367.70 359.41 332.51 304.52 301.79 304.52 332.51 359.41 367.70 393.93 353.22 337.13
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ILLUMINAZIONE.

Apparecchio Rilievo Lampada
Codice NEMESI 3 0F2H1 S05 3.5-2M Codice  17-077-4967 Codice L-NE3-0F2H1-3000-525-2M-70-25
Nome  NEMESI 3 0F2H1 S05 3.5-2M Nome  NEMESI 3 0F2H1 S05 3.5-2M Numero 1
Archivio Eulumdat Data 15-12-2017 Posizione
Flusso Apparecchio 3190.00 Im Potenza Apparecchio  30.50 W Efficacia 104.59 Im/W Rendimento 100.00%
Flusso Lampade 3190.00 Im Valore Massimo 557.60 cd/kim Posizione C=45.00 G=61.00 CG Asimmetrico
Tabella Intensita Luminose - cd/kim Tabella 3/18

C130.00 C13500 C140.00 C14500 C150.00 C155.00 C160.00 C165.00 C170.00 C175.00 C180.00 C185.00 C 190.00

G 0.0 130.61 130.61 130.61 130.61 130.61 130.61 130.61 130.61 130.61 130.61 130.61 130.61 130.61
G 1.0 140.12 140.22 139.26 137.61 137.63 136.32 134.70 133.72 132.96 131.73 129.85 128.98 128.12
G 20 151.09 149.71 147.71 145.04 143.32 141.11 138.70 136.89 134.55 132.26 129.17 127.03 125.50
G 3.0 164.39 161.99 158.04 153.33 149.82 145.97 141.83 139.04 135.78 132.41 127.83 124.74 121.95
G 4.0 177.92 175.01 169.12 163.86 1568.17 151.57 145.54 141.20 136.46 132.09 126.72 123.01 118.64
G 5.0 185.97 182.89 178.79 173.07 168.02 159.88 151.86 144.99 138.74 132.95 127.38 121.76 116.58
G 6.0 196.64 192.18 185.54 180.32 176.90 169.33 160.45 151.07 142.11 134.69 128.46 121.05 115.06
G70 212.83 205.41 199.29 191.52 185.35 17917 169.73 158.07 145.88 136.71 128.65 120.27 114.38
G 8.0 227.03 221.67 215.29 204.10 194.74 186.31 176.42 163.88 149.54 138.05 129.01 119.77 114.86
G 9.0 241.56 236.91 229.98 21714 204.22 192.36 181.16 169.25 153.40 139.64 129.31 119.26 115.50
G 10.0 253.23 248.11 241.29 227.93 214.56 198.50 185.50 174.28 157.05 14117 129.74 118.45 116.33
G11.0 261.19 256.25 249.05 238.18 224.67 206.87 189.76 177.91 161.31 143.06 129.96 117.73 116.89
G120 263.13 261.12 255.74 244.74 233.73 215.36 195.27 181.04 164.76 144.61 130.06 116.73 117.37
G 13.0 261.28 261.80 259.84 250.60 240.24 223.32 201.37 184.24 168.12 146.19 130.09 115.80 117.56
G 14.0 258.41 259.56 260.32 255.33 246.31 230.46 208.49 187.38 170.81 147.49 129.43 114.60 117.39
G 15.0 255.28 256.58 258.73 257.52 250.99 236.10 214.66 190.86 173.48 148.47 128.33 113.41 117.29
G 16.0 251.98 253.82 255.80 256.64 254.26 241.05 221.28 194.88 174.34 148.99 127.35 112.58 117.19
G17.0 248.19 250.15 253.23 253.77 255.41 245.26 226.85 199.29 175.49 149.52 126.17 111.63 116.79
G 18.0 245.25 246.93 249.82 251.24 254.45 248.47 231.14 203.84 177.91 150.18 125.05 110.69 116.67
G 19.0 241.93 243.87 246.97 248.48 2562.44 250.15 234.86 208.67 180.00 150.87 124.03 110.10 116.23
G 20.0 238.48 240.72 244.07 245.15 250.09 250.41 238.00 213.16 182.63 151.87 123.14 109.34 115.95
G21.0 235.41 237.86 240.97 242.89 247.81 249.71 240.96 217.47 184.36 153.36 122.37 108.84 115.62
G220 232.88 235.24 238.62 240.37 244.97 247.78 243.18 220.75 185.94 154.51 121.59 108.39 115.50
G 23.0 230.18 232.43 235.66 238.00 242.57 245.64 244.16 223.78 187.94 156.14 121.08 108.03 115.16
G24.0 228.13 230.37 233.91 235.17 240.55 243.53 244.54 226.48 190.79 157.21 120.70 107.59 114.95
G 25.0 226.53 228.59 231.78 233.52 238.63 241.38 244.08 228.90 193.70 158.62 120.36 107.10 114.54
G 26.0 225.45 227.20 230.00 231.31 236.15 239.38 243.10 231.01 196.59 159.80 120.00 106.83 114.43
G27.0 224.98 226.62 229.30 230.68 234.61 237.66 241.53 232.76 199.60 160.77 119.52 106.67 114.48
G 28.0 224.95 226.69 229.14 229.73 233.54 236.12 239.50 234.41 201.26 161.21 119.09 106.56 114.32
G29.0 226.25 227.34 229.53 229.16 232.67 234.86 238.04 235.18 203.69 161.70 118.66 106.41 114.17
G 30.0 227.82 228.96 230.35 229.57 232.06 233.38 236.42 235.40 206.12 162.41 118.32 106.34 114.13
G31.0 230.06 230.87 231.57 230.46 231.43 232.55 234.92 235.37 208.02 163.12 17.77 106.26 114.21
G 32.0 232.70 233.46 233.50 230.99 231.60 231.87 233.89 234.99 209.22 163.86 117.19 105.65 113.95
G 33.0 236.11 236.27 236.29 233.08 232.46 231.51 232.90 234.51 210.43 164.64 116.59 105.72 113.70
G 34.0 240.56 240.19 239.94 235.45 233.95 231.90 232.20 233.81 211.58 165.41 116.21 105.32 113.57
G 35.0 244.73 245.25 244.53 239.81 235.99 232.32 231.87 233.38 212.54 166.76 115.83 105.50 113.77
G 36.0 250.24 250.99 249.98 244.42 238.85 233.92 232.21 232.76 213.96 167.29 115.36 105.48 113.38
G37.0 256.95 257.87 257.18 250.06 243.34 236.34 232.90 232.67 214.24 168.32 115.06 105.56 113.74
G 38.0 264.30 265.95 265.48 256.74 248.10 239.34 234.46 232.62 2156.25 169.08 115.00 105.54 113.85
G 39.0 272.95 27513 274.27 264.94 254.60 243.82 237.10 233.37 216.59 169.99 115.06 105.79 113.75
G 40.0 283.38 286.64 284.56 275.05 262.03 249.13 240.81 234.62 218.25 171.25 115.36 106.11 113.94
G41.0 294.10 298.04 295.41 285.66 272.37 255.94 245.44 236.95 220.11 172.76 115.93 106.54 114.03
G 42.0 306.43 310.19 307.64 297.53 282.15 264.84 251.41 240.63 222.30 174.38 116.96 106.85 113.90
G 43.0 319.72 323.00 320.54 311.09 294.66 274.82 258.69 244.76 225.66 176.88 118.04 107.58 113.73
G 44.0 332.31 337.42 335.96 324.40 309.08 286.51 266.36 250.98 229.31 180.12 119.50 108.17 113.65
G 45.0 347.07 351.91 351.73 341.49 322.45 298.00 276.92 257.45 234.09 183.17 121.32 108.72 113.21
G 46.0 363.09 369.27 368.39 355.11 337.52 312.38 287.57 265.75 239.70 187.81 123.56 109.31 112.40
G 47.0 379.00 385.61 383.39 371.44 353.04 327.13 301.48 275.06 246.63 192.43 125.77 109.93 111.65
G 48.0 395.27 402.77 400.75 388.07 369.17 342.04 314.33 285.27 253.32 197.75 128.46 110.70 110.51
G 49.0 411.06 420.86 417.37 404.02 385.58 357.57 327.86 295.94 262.08 203.94 131.57 111.26 109.42
G 50.0 427.13 437.57 435.38 421.19 402.40 373.09 342.22 309.08 270.83 209.99 134.90 111.96 107.93
G51.0 443.63 454.90 451.07 436.73 418.47 387.99 356.13 322.10 280.35 216.64 138.21 112.25 106.38
G 52.0 459.26 471.04 467.68 451.92 433.74 403.64 369.74 335.12 290.90 223.50 141.84 112,58 104.53
G 53.0 473.70 487.16 482.72 467.60 448.31 417.61 382.58 346.90 301.26 231.03 145.01 112.49 102.87
G 54.0 487.48 501.02 499.29 482.22 464.12 431.18 395.88 358.74 313.33 238.82 148.70 112.40 100.87
G 55.0 499.21 515.48 513.55 497.61 477.85 444.02 406.62 369.45 323.02 246.88 152.05 112.02 98.72
G 56.0 509.62 526.83 525.25 509.65 489.98 455.06 416.72 379.54 329.71 249.79 155.74 111.64 96.56
G 57.0 518.78 537.69 535.56 522.99 502.01 466.56 426.53 382.01 332.10 252.77 159.20 11118 94.10
G 58.0 526.54 545.61 543.60 532.90 512.44 475.20 429.91 381.60 332.80 255.87 163.02 110.58 91.93
G 59.0 532.89 552.34 548.15 541.39 523.29 480.11 429.49 381.33 337.52 264.25 167.94 110.75 89.41
G 60.0 536.69 556.58 549.65 545.47 528.24 478.88 430.61 384.09 341.27 271.30 172.62 111.21 86.86
G61.0 537.51 557.60 548.88 547.15 526.02 476.69 435.25 387.07 342.73 275.65 177.50 111.76 84.47
G 62.0 536.43 557.34 544.56 540.11 520.17 478.97 436.89 388.16 340.82 277.65 182.72 113.68 82.29
G 63.0 533.14 554.91 537.68 525.75 516.33 477.16 437.60 387.37 338.29 278.50 187.46 115.54 79.68
G 64.0 527.52 549.27 523.97 511.11 512.67 473.22 434.45 384.87 333.19 275.99 190.41 117.72 77.39
G 65.0 519.78 540.14 504.47 500.54 504.38 466.09 427.34 380.11 325.70 27113 191.99 119.47 74.62
G 66.0 510.21 525.80 490.11 485.71 491.31 457.39 417.83 371.69 315.14 265.18 191.65 120.48 71.83
G 67.0 496.87 507.48 475.94 465.99 475.40 446.18 405.70 361.74 306.63 258.08 189.60 120.29 68.67
G 68.0 480.16 492.76 463.91 446.25 455.06 431.87 391.27 348.45 293.48 250.38 184.82 118.88 65.48
G 69.0 458.30 475.70 446.47 426.08 435.00 416.22 373.92 333.80 279.15 240.36 178.45 115.89 61.67
G 70.0 436.50 458.28 430.54 405.60 410.77 398.45 356.05 319.01 262.67 228.07 170.78 110.91 57.12
G71.0 408.43 438.93 411.36 383.53 388.74 378.20 338.07 301.27 243.32 211.87 158.73 105.34 52.02
G720 364.94 412.28 391.84 362.76 362.99 357.41 317.09 281.71 214.64 189.37 145.02 97.71 47.09
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ILLUMINAZIONE.

Apparecchio Rilievo Lampada
Codice NEMESI 3 0F2H1 S05 3.5-2M Codice  17-077-4967 Codice L-NE3-0F2H1-3000-525-2M-70-25
Nome  NEMESI 3 0F2H1 S05 3.5-2M Nome  NEMESI 3 0F2H1 S05 3.5-2M Numero 1
Archivio Eulumdat Data 15-12-2017 Posizione
Flusso Apparecchio 3190.00 Im Potenza Apparecchio  30.50 W Efficacia 104.59 Im/W Rendimento 100.00%
Flusso Lampade 3190.00 Im Valore Massimo 557.60 cd/kim Posizione C=45.00 G=61.00 CG Asimmetrico
Tabella Intensita Luminose - cd/kim Tabella 4/18

C195.00 C200.00 C20500 C210.00 C21500 C220.00 (C22500 C230.00 C235.00 C240.00 C245.00 C250.00 C255.00

G 0.0 130.61 130.61 130.61 130.61 130.61 130.61 130.61 130.61 130.61 130.61 130.61 130.61 130.61
G 1.0 126.97 125.40 124.86 124.08 122.92 122.82 12217 121.71 122.31 123.24 121.73 121.83 122.28
G 20 123.30 120.94 120.16 119.42 119.35 120.28 120.85 121.19 122.41 123.98 122.98 123.44 123.99
G 3.0 119.11 117.16 117.71 118.91 119.56 121.04 122.05 122.63 124.49 126.44 125.75 126.41 127.26
G 4.0 115.74 115.42 117.56 119.36 120.53 122.03 123.14 124.00 126.13 128.00 127.93 128.66 129.88
G 5.0 114.64 115.90 118.43 120.46 121.48 123.79 124.96 125.77 127.98 130.23 129.99 131.06 132.06
G 6.0 115.12 116.85 119.48 121.91 123.69 125.91 126.96 128.03 129.95 132.32 132.34 133.17 134.20
G70 116.11 118.00 121.03 123.65 125.84 127.83 129.24 129.93 131.93 134.07 133.81 134.89 135.96
G 8.0 116.98 119.38 122.68 125.30 127.64 129.99 131.10 131.89 133.52 135.24 134.59 135.90 137.39
G 9.0 118.11 120.97 124.42 127.05 129.21 131.86 133.05 133.20 134.46 135.94 135.23 136.49 138.04
G 10.0 119.17 122.21 125.73 128.68 131.04 133.64 134.53 134.35 135.22 136.36 135.42 136.39 137.92
G11.0 119.91 123.06 126.80 129.82 132.14 135.13 135.62 135.24 135.86 136.66 135.24 136.03 137.41
G120 120.43 123.38 127.41 130.54 132.93 135.93 136.58 135.92 136.37 136.85 134.95 135.58 136.62
G 13.0 120.75 123.56 127.60 131.02 133.62 136.53 137.18 136.35 136.59 136.81 134.80 135.30 135.71
G 14.0 121.07 123.84 127.81 131.28 133.68 136.98 137.51 136.53 136.63 136.57 134.59 134.75 134.81
G 15.0 121.33 124.08 127.96 131.45 133.79 137.03 137.62 136.51 136.48 136.05 133.61 133.88 133.82
G 16.0 121.51 124.26 128.11 131.63 134.05 136.77 137.40 136.16 135.90 135.34 132.94 132.90 132.40
G17.0 121.55 124.55 128.20 131.58 133.91 136.67 137.09 135.55 135.01 134.47 131.756 131.52 131.00
G 18.0 121.54 124.76 128.26 131.46 133.82 136.20 136.64 134.77 133.98 133.34 130.69 130.04 129.22
G 19.0 121.35 124.98 128.25 131.22 133.35 135.58 135.96 133.78 132.80 131.71 129.16 128.11 127.22
G 20.0 121.35 125.07 128.26 130.92 132.85 135.04 135.26 132.62 131.31 129.99 127.46 125.88 125.02
G21.0 121.36 125.24 128.21 130.81 132.28 134.36 134.31 131.49 129.67 128.22 125.43 123.93 122.44
G220 121.21 125.26 128.14 130.47 131.80 133.44 133.21 130.11 127.86 126.20 123.33 121.55 119.81
G 23.0 121.05 125.12 128.22 130.22 131.35 132.48 131.73 128.29 125.87 123.92 120.94 118.82 117.04
G24.0 121.08 125.24 128.10 129.78 130.57 131.41 130.40 126.55 124.06 121.78 118.34 116.38 114.12
G 25.0 120.93 125.22 128.04 129.41 129.85 130.12 128.84 124.70 122.03 119.19 115.53 113.33 111.05
G 26.0 120.88 125.16 127.89 128.93 129.00 128.90 127.16 122.78 119.45 116.48 112.93 110.28 108.23
G27.0 120.81 124.98 127.77 128.26 128.07 127.44 125.28 120.67 117.03 113.89 110.00 107.08 104.91
G 28.0 120.87 124.94 127.52 127.72 127.00 125.91 123.59 118.55 114.46 111.00 107.02 104.14 101.64
G29.0 120.77 124.87 127.27 127.01 125.82 124.35 121.60 116.10 111.63 107.94 104.10 101.10 98.24
G 30.0 120.75 124.63 126.95 126.37 124.62 122.79 119.64 113.55 108.45 105.30 100.14 97.49 95.05
G31.0 120.63 124.57 126.46 125.50 123.44 121.06 117.48 110.87 105.38 101.90 97.03 93.87 91.88
G 32.0 120.34 124.23 125.85 124.60 121.85 118.90 115.09 107.80 102.50 98.89 93.57 90.63 88.78
G 33.0 120.31 123.92 125.30 123.62 120.21 117.03 112.25 105.19 99.81 96.39 90.58 87.97 85.99
G 34.0 120.13 123.62 124.67 122.56 118.72 115.15 109.49 102.95 96.72 93.73 88.40 85.53 83.55
G 35.0 120.02 123.10 123.96 121.35 116.98 112.63 107.24 99.99 93.85 90.89 85.87 82.94 81.03
G 36.0 119.90 122.64 123.12 119.96 115.37 110.74 104.21 96.81 91.64 88.00 83.61 80.68 78.92
G37.0 119.71 122.11 122.06 118.42 113.50 108.42 101.18 94.16 89.22 85.30 80.92 78.10 76.57
G 38.0 119.52 121.556 120.88 117.00 110.96 105.99 98.37 92.63 87.29 83.15 78.89 76.10 74.21
G 39.0 119.31 120.95 119.73 115.33 108.62 103.48 95.83 90.51 85.27 81.34 77.21 7413 71.87
G 40.0 119.14 120.23 118.50 113.66 106.25 100.96 94.17 87.83 83.74 79.25 75.42 71.99 69.82
G41.0 118.72 119.58 117.06 111.76 104.15 98.40 91.81 85.60 81.87 77.49 73.08 70.26 67.93
G 42.0 118.23 118.38 115.54 109.62 101.89 95.47 90.06 83.95 80.03 75.72 71.30 68.43 65.99
G 43.0 117.49 11713 113.92 107.19 99.97 93.44 88.68 82.44 78.25 74.06 69.68 66.55 64.12
G 44.0 116.24 115.54 112.03 104.96 97.99 92.17 87.12 80.49 76.32 72.66 68.06 64.83 62.19
G 45.0 115.01 113.58 110.06 103.31 96.13 90.34 84.83 79.03 74.97 71.09 66.39 63.14 60.32
G 46.0 113.50 111.15 107.36 101.20 93.95 88.46 83.01 77.63 73.54 69.58 64.66 61.50 58.56
G 47.0 111.37 108.23 104.35 98.46 92.10 87.16 81.65 76.33 72.20 68.12 62.98 59.78 57.00
G 48.0 109.32 105.17 101.37 95.95 90.52 85.27 80.21 75.29 70.86 66.60 61.70 58.28 55.27
G 49.0 106.67 101.99 98.38 93.61 88.28 83.30 78.75 74.02 69.63 65.25 60.20 56.69 53.71
G 50.0 103.79 98.14 94.54 91.01 85.97 81.83 77.53 72.69 68.35 63.79 58.73 55.09 52.19
G51.0 100.38 95.02 91.37 88.31 84.05 80.35 76.36 71.58 67.02 62.60 57.27 53.73 50.73
G 52.0 96.90 90.74 87.40 85.06 82.08 79.02 75.09 70.40 65.74 61.22 56.14 52.25 49.21
G 53.0 93.22 86.91 84.09 82.15 79.82 77.55 73.82 69.21 64.59 60.03 54.72 50.72 47.57
G 54.0 89.27 83.09 80.49 79.68 77.60 75.91 72.54 68.00 63.41 58.82 53.26 49.27 46.11
G 55.0 85.31 79.06 77.38 77.09 75.43 74.19 71.22 66.79 62.20 57.53 51.95 47.89 44.79
G 56.0 81.45 75.52 74.54 74.77 73.60 72.61 69.81 65.53 61.05 56.23 50.73 46.66 43.35
G 57.0 77.39 71.95 71.75 72.35 71.84 70.74 68.31 64.38 59.60 54.81 49.40 45.26 41.95
G 58.0 73.45 68.81 69.19 70.38 69.93 69.19 66.84 63.04 58.38 53.61 47.85 43.77 40.41
G 59.0 69.40 65.42 66.45 68.09 67.76 67.44 65.29 61.62 57.01 52.09 46.33 42.15 38.70
G 60.0 65.95 62.50 64.29 65.90 65.69 65.58 63.66 60.08 55.42 50.53 44.70 40.53 36.98
G61.0 62.75 59.57 61.79 63.70 63.63 63.72 61.70 58.30 53.92 48.88 42.82 38.61 35.16
G 62.0 59.47 57.26 59.54 61.63 61.68 61.75 59.66 56.53 52.33 46.87 41.00 36.45 33.09
G 63.0 56.67 55.06 57.48 59.46 59.85 59.77 57.47 54.28 50.00 44.87 38.51 34.36 31.06
G 64.0 53.85 52.93 55.29 57.47 57.63 57.56 55.27 52.00 47.44 42.08 36.05 31.87 28.69
G 65.0 51.21 50.94 53.27 55.16 55.56 55.08 52.73 49.35 44.35 39.08 33.47 29.45 26.56
G 66.0 48.67 48.61 50.90 52.81 53.16 52.30 49.80 46.37 41.16 36.15 30.54 2717 24.48
G 67.0 45.93 46.22 48.44 50.40 50.32 49.43 46.97 42.73 37.40 33.04 28.10 24.76 22.25
G 68.0 43.10 43.98 45.79 48.01 47.46 46.36 43.31 39.02 33.91 30.17 256.32 22.40 20.18
G 69.0 40.26 41.25 43.23 45.05 44.06 42.99 39.14 35.23 30.73 26.88 22.62 20.11 18.22
G 70.0 37.17 38.34 40.24 41.84 40.98 38.94 35.00 31.52 27.15 23.84 20.09 18.11 16.53
G71.0 34.21 35.59 37.04 38.63 37.29 34.89 31.05 27.85 24.15 21.09 18.02 16.16 14.77
G720 30.92 32.72 33.86 35.04 33.27 30.51 26.94 24.05 21.05 18.57 15.73 14.28 12.94
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ILLUMINAZIONE.

Apparecchio Rilievo Lampada
Codice NEMESI 3 0F2H1 S05 3.5-2M Codice  17-077-4967 Codice L-NE3-0F2H1-3000-525-2M-70-25
Nome  NEMESI 3 0F2H1 S05 3.5-2M Nome  NEMESI 3 0F2H1 S05 3.5-2M Numero 1
Archivio Eulumdat Data 15-12-2017 Posizione
Flusso Apparecchio 3190.00 Im Potenza Apparecchio  30.50 W Efficacia 104.59 Im/W Rendimento 100.00%
Flusso Lampade 3190.00 Im Valore Massimo 557.60 cd/kim Posizione C=45.00 G=61.00 CG Asimmetrico
Tabella Intensita Luminose - cd/kim Tabella 5/18

C260.00 C265.00 C270.00 C275.00 C280.00 C285.00 C290.00 C295.00 C300.00 C305.00 C310.00 C315.00 C320.00

G 0.0 130.61 130.61 130.61 130.61 130.61 130.61 130.61 130.61 130.61 130.61 130.61 130.61 130.61
G 1.0 123.44 122.97 123.53 122.97 123.44 122.28 121.83 121.73 123.24 122.31 121.71 12217 122.82
G 20 125.78 125.30 126.22 125.30 125.78 123.99 123.44 122.98 123.98 122.41 121.19 120.85 120.28
G 3.0 129.18 128.76 129.75 128.76 129.18 127.26 126.41 125.75 126.44 124.49 122.63 122.05 121.04
G 4.0 131.88 131.48 132.91 131.48 131.88 129.88 128.66 127.93 128.00 126.13 124.00 123.14 122.03
G 5.0 134.20 134.21 135.24 134.21 134.20 132.06 131.06 129.99 130.23 127.98 125.77 124.96 123.79
G 6.0 136.34 136.45 137.62 136.45 136.34 134.20 133.17 132.34 132.32 129.95 128.03 126.96 125.91
G70 138.34 138.15 139.26 138.15 138.34 135.96 134.89 133.81 134.07 131.93 129.93 129.24 127.83
G 8.0 139.83 139.47 140.25 139.47 139.83 137.39 135.90 134.59 135.24 133.52 131.89 131.10 129.99
G 9.0 140.26 140.09 141.07 140.09 140.26 138.04 136.49 135.23 135.94 134.46 133.20 133.05 131.86
G 10.0 140.07 139.95 141.01 139.95 140.07 137.92 136.39 135.42 136.36 135.22 134.35 134.53 133.64
G11.0 139.44 139.26 140.12 139.26 139.44 137.41 136.03 135.24 136.66 135.86 135.24 135.62 135.13
G120 138.50 138.22 139.09 138.22 138.50 136.62 135.53 134.95 136.85 136.37 135.92 136.58 135.93
G 13.0 137.30 136.74 137.54 136.74 137.30 135.71 135.30 134.80 136.81 136.59 136.35 137.18 136.53
G 14.0 135.83 135.12 135.64 135.12 135.83 134.81 134.75 134.59 136.57 136.63 136.53 137.51 136.98
G 15.0 134.10 133.15 133.76 133.15 134.10 133.82 133.88 133.61 136.05 136.48 136.51 137.62 137.03
G 16.0 132.74 131.17 131.42 131.17 132.74 132.40 132.90 132.94 135.34 135.90 136.16 137.40 136.77
G17.0 131.07 129.34 129.77 129.34 131.07 131.00 131.52 131.75 134.47 135.01 135.55 137.09 136.67
G 18.0 129.18 127.02 127.58 127.02 129.18 129.22 130.04 130.69 133.34 133.98 134.77 136.64 136.20
G 19.0 127.11 124.97 124.94 124.97 127.11 127.22 128.11 129.16 131.71 132.80 133.78 135.96 135.58
G 20.0 124.76 122.67 122.58 122.67 124.76 125.02 125.88 127.46 129.99 131.31 132.62 135.26 135.04
G21.0 122.01 120.19 119.78 120.19 122.01 122.44 123.93 125.43 128.22 129.67 131.49 134.31 134.36
G220 119.11 117.23 117.25 117.23 119.11 119.81 121.55 123.33 126.20 127.86 130.11 133.21 133.44
G 23.0 116.25 114.36 114.60 114.36 116.25 117.04 118.82 120.94 123.92 125.87 128.29 131.73 132.48
G24.0 113.22 111.08 111.32 111.08 113.22 114.12 116.38 118.34 121.78 124.06 126.55 130.40 131.41
G 25.0 110.13 108.31 108.04 108.31 110.13 111.05 113.33 115.58 119.19 122.03 124.70 128.84 130.12
G 26.0 106.99 105.23 105.24 105.23 106.99 108.23 110.28 112.93 116.48 119.45 122.78 127.16 128.90
G27.0 103.63 101.88 102.09 101.88 103.63 104.91 107.08 110.00 113.89 117.03 120.67 125.28 127.44
G 28.0 100.68 98.75 98.68 98.75 100.68 101.64 104.14 107.02 111.00 114.46 118.55 123.59 125.91
G29.0 97.12 95.60 95.67 95.60 97.12 98.24 101.10 104.10 107.94 111.63 116.10 121.60 124.35
G 30.0 93.92 92.60 93.02 92.60 93.92 95.05 97.49 100.14 105.30 108.45 113.55 119.64 122.79
G31.0 91.12 89.29 89.74 89.29 91.12 91.88 93.87 97.03 101.90 105.38 110.87 117.48 121.06
G 32.0 87.73 86.41 86.88 86.41 87.73 88.78 90.63 93.57 98.89 102.50 107.80 115.09 118.90
G 33.0 85.24 83.71 83.85 83.71 85.24 85.99 87.97 90.58 96.39 99.81 105.19 112.25 117.03
G 34.0 82.31 80.82 81.23 80.82 82.31 83.55 85.53 88.40 93.73 96.72 102.95 109.49 115.15
G 35.0 79.74 78.32 78.67 78.32 79.74 81.03 82.94 85.87 90.89 93.85 99.99 107.24 112.63
G 36.0 77.31 75.93 75.99 75.93 77.31 78.92 80.68 83.61 88.00 91.64 96.81 104.21 110.74
G37.0 74.98 73.39 73.62 73.39 74.98 76.57 78.10 80.92 85.30 89.22 94.16 101.18 108.42
G 38.0 72.69 71.36 71.24 71.36 72.69 74.21 76.10 78.89 83.15 87.29 92.63 98.37 105.99
G 39.0 70.36 69.05 69.06 69.05 70.36 71.87 74.13 77.21 81.34 85.27 90.51 95.83 103.48
G 40.0 68.57 67.03 66.91 67.03 68.57 69.82 71.99 75.42 79.25 83.74 87.83 94.17 100.96
G41.0 66.55 64.95 65.02 64.95 66.55 67.93 70.26 73.08 77.49 81.87 85.60 91.81 98.40
G 42.0 64.64 62.92 62.87 62.92 64.64 65.99 68.43 71.30 75.72 80.03 83.95 90.06 95.47
G 43.0 62.56 60.81 61.01 60.81 62.56 64.12 66.55 69.68 74.06 78.25 82.44 88.68 93.44
G 44.0 60.66 58.75 58.94 58.75 60.66 62.19 64.83 68.06 72.66 76.32 80.49 87.12 92.17
G 45.0 58.73 56.97 56.74 56.97 58.73 60.32 63.14 66.39 71.09 74.97 79.03 84.83 90.34
G 46.0 56.93 54.92 55.02 54.92 56.93 58.56 61.50 64.66 69.58 73.54 77.63 83.01 88.46
G 47.0 55.15 53.29 53.20 53.29 55.15 57.00 59.78 62.98 68.12 72.20 76.33 81.65 87.16
G 48.0 53.37 51.48 51.57 51.48 53.37 55.27 58.28 61.70 66.60 70.86 75.29 80.21 85.27
G 49.0 51.81 49.89 49.83 49.89 51.81 53.71 56.69 60.20 65.25 69.63 74.02 78.75 83.30
G 50.0 50.32 48.41 48.16 48.41 50.32 52.19 55.09 58.73 63.79 68.35 72.69 77.53 81.83
G51.0 48.73 46.80 46.65 46.80 48.73 50.73 53.73 57.27 62.60 67.02 71.58 76.36 80.35
G 52.0 47.09 45.16 44.87 45.16 47.09 49.21 52.25 56.14 61.22 65.74 70.40 75.09 79.02
G 53.0 45.57 43.66 43.51 43.66 45.57 47.57 50.72 54.72 60.03 64.59 69.21 73.82 77.55
G 54.0 44.26 4217 4214 4217 44.26 46.11 49.27 53.26 58.82 63.41 68.00 72.54 75.91
G 55.0 42.92 40.94 40.60 40.94 42.92 44.79 47.89 51.95 57.53 62.20 66.79 71.22 74.19
G 56.0 41.40 39.45 39.24 39.45 41.40 43.35 46.66 50.73 56.23 61.05 65.53 69.81 72.61
G 57.0 39.98 37.98 37.68 37.98 39.98 41.95 45.26 49.40 54.81 59.60 64.38 68.31 70.74
G 58.0 38.38 36.32 36.14 36.32 38.38 40.41 43.77 47.85 53.61 58.38 63.04 66.84 69.19
G 59.0 36.65 34.56 34.26 34.56 36.65 38.70 42.15 46.33 52.09 57.01 61.62 65.29 67.44
G 60.0 34.79 32.96 32.63 32.96 34.79 36.98 40.53 44.70 50.53 55.42 60.08 63.66 65.58
G61.0 32.98 31.23 30.91 31.23 32.98 35.16 38.61 42.82 48.88 53.92 58.30 61.70 63.72
G 62.0 31.05 29.24 28.89 29.24 31.05 33.09 36.45 41.00 46.87 52.33 56.53 59.66 61.75
G 63.0 29.07 27.27 27.03 27.27 29.07 31.06 34.36 38.51 44.87 50.00 54.28 57.47 59.77
G 64.0 27.08 25.59 25.21 25.59 27.08 28.69 31.87 36.05 42.08 47.44 52.00 55.27 57.56
G 65.0 25.05 23.59 23.62 23.59 25.05 26.56 29.45 33.47 39.08 44.35 49.35 52.73 55.08
G 66.0 23.25 21.71 21.69 21.71 23.25 24.48 2717 30.54 36.15 41.16 46.37 49.80 52.30
G 67.0 21.16 19.87 19.74 19.87 21.16 22.25 24.76 28.10 33.04 37.40 42.73 46.97 49.43
G 68.0 19.17 17.99 18.04 17.99 19.17 20.18 22.40 25.32 30.17 33.91 39.02 43.31 46.36
G 69.0 17.40 16.35 16.34 16.35 17.40 18.22 20.11 22.62 26.88 30.73 35.23 39.14 42.99
G 70.0 15.77 14.90 14.85 14.90 16.77 16.53 18.11 20.09 23.84 27.15 31.52 35.00 38.94
G71.0 14.13 13.25 13.30 13.25 14.13 14.77 16.16 18.02 21.09 24.15 27.85 31.05 34.89
G720 12.24 11.51 11.57 11.51 12.24 12.94 14.28 15.73 18.57 21.05 24.05 26.94 30.51
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ILLUMINAZIONE.

Apparecchio Rilievo Lampada
Codice NEMESI 3 0F2H1 S05 3.5-2M Codice  17-077-4967 Codice L-NE3-0F2H1-3000-525-2M-70-25
Nome  NEMESI 3 0F2H1 S05 3.5-2M Nome  NEMESI 3 0F2H1 S05 3.5-2M Numero 1
Archivio Eulumdat Data 15-12-2017 Posizione
Flusso Apparecchio 3190.00 Im Potenza Apparecchio  30.50 W Efficacia 104.59 Im/W Rendimento 100.00%
Flusso Lampade 3190.00 Im Valore Massimo 557.60 cd/kim Posizione C=45.00 G=61.00 CG Asimmetrico
Tabella Intensita Luminose - cd/kim Tabella 6/18

C325.00 C330.00 C33500 C340.00 C34500 (C350.00 C 355.00

G 0.0 130.61 130.61 130.61 130.61 130.61 130.61 130.61
G 1.0 122.92 124.08 124.86 125.40 126.97 128.12 128.98
G 20 119.35 119.42 120.16 120.94 123.30 125.50 127.03
G 3.0 119.56 118.91 17.71 117.16 119.11 121.95 124.74
G 4.0 120.583 119.36 117.56 115.42 115.74 118.64 123.01
G 5.0 121.48 120.46 118.43 115.90 114.64 116.58 121.76
G 6.0 123.69 121.91 119.48 116.85 11512 115.06 121.05
G 70 125.84 123.65 121.03 118.00 116.11 114.38 120.27
G 8.0 127.64 125.30 122.68 119.38 116.98 114.86 119.77
G 9.0 129.21 127.05 124.42 120.97 118.11 115.50 119.26
G 10.0 131.04 128.68 125.73 122.21 119.17 116.33 118.45
G11.0 132.14 129.82 126.80 123.06 119.91 116.89 117.73
G120 132.93 130.54 127.41 123.38 120.43 117.37 116.73
G 13.0 133.62 131.02 127.60 123.56 120.75 117.56 115.80
G 14.0 133.68 131.28 127.81 123.84 121.07 117.39 114.60
G 15.0 133.79 131.45 127.96 124.08 121.33 117.29 113.41
G 16.0 134.05 131.63 128.11 124.26 121.51 117.19 112.58
G 17.0 133.91 131.53 128.20 124.55 121.55 116.79 111.63
G 18.0 133.82 131.46 128.26 124.76 121.54 116.67 110.69
G 19.0 133.35 131.22 128.25 124.98 121.35 116.23 110.10
G 20.0 132.85 130.92 128.26 125.07 121.35 115.95 109.34
G21.0 132.28 130.81 128.21 125.24 121.36 115.62 108.84
G220 131.80 130.47 128.14 125.26 121.21 115.50 108.39
G 23.0 131.35 130.22 128.22 125.12 121.05 115.16 108.03
G24.0 130.57 129.78 128.10 125.24 121.08 114.95 107.59
G 25.0 129.85 129.41 128.04 125.22 120.93 114.54 107.10
G 26.0 129.00 128.93 127.89 125.16 120.88 114.43 106.83
G27.0 128.07 128.26 127.77 124.98 120.81 114.48 106.67
G 28.0 127.00 127.72 127.52 124.94 120.87 114.32 106.56
G29.0 125.82 127.01 127.27 124.87 120.77 11417 106.41
G 30.0 124.62 126.37 126.95 124.63 120.75 114.13 106.34
G 31.0 123.44 125.50 126.46 124.57 120.63 114.21 106.26
G 32.0 121.85 124.60 125.85 124.23 120.34 113.95 105.65
G 33.0 120.21 123.62 125.30 123.92 120.31 113.70 105.72
G 34.0 118.72 122.56 124.67 123.62 120.13 113.57 105.32
G 35.0 116.98 121.35 123.96 123.10 120.02 113.77 105.50
G 36.0 115.37 119.96 123.12 122.64 119.90 113.38 105.48
G 37.0 113.50 118.42 122.06 122.11 119.71 113.74 105.56
G 38.0 110.96 117.00 120.88 121.55 119.52 113.85 105.54
G 39.0 108.62 115.33 119.73 120.95 119.31 113.756 105.79
G 40.0 106.25 113.66 118.50 120.23 119.14 113.94 106.11
G41.0 104.15 111.76 117.06 119.53 118.72 114.03 106.54
G 42.0 101.89 109.62 115.54 118.38 118.23 113.90 106.85
G 43.0 99.97 107.19 113.92 117.13 117.49 113.73 107.58
G 44.0 97.99 104.96 112.03 115.54 116.24 113.65 108.17
G 45.0 96.13 103.31 110.06 113.53 115.01 113.21 108.72
G 46.0 93.95 101.20 107.36 111.15 113.50 112.40 109.31
G 47.0 92.10 98.46 104.35 108.23 111.37 111.65 109.93
G 48.0 90.52 95.95 101.37 105.17 109.32 110.51 110.70
G 49.0 88.28 93.61 98.38 101.99 106.67 109.42 111.26
G 50.0 85.97 91.01 94.54 98.14 103.79 107.93 111.96
G51.0 84.05 88.31 91.37 95.02 100.38 106.38 112.25
G 52.0 82.08 85.06 87.40 90.74 96.90 104.53 112.58
G 53.0 79.82 82.15 84.09 86.91 93.22 102.87 112.49
G 54.0 77.60 79.68 80.49 83.09 89.27 100.87 112.40
G 55.0 75.43 77.09 77.38 79.06 85.31 98.72 112.02
G 56.0 73.60 74.77 74.54 75.52 81.45 96.56 111.64
G 57.0 71.84 72.35 71.75 71.95 77.39 94.10 111.18
G 58.0 69.93 70.38 69.19 68.81 73.45 91.93 110.58
G 59.0 67.76 68.09 66.45 65.42 69.40 89.41 110.75
G 60.0 65.69 65.90 64.29 62.50 65.95 86.86 111.21
G61.0 63.63 63.70 61.79 59.57 62.75 84.47 111.76
G 62.0 61.68 61.63 59.54 57.26 59.47 82.29 113.68
G 63.0 59.85 59.46 57.48 55.06 56.67 79.68 115.54
G 64.0 57.63 57.47 55.29 52.93 53.85 77.39 117.72
G 65.0 55.56 55.16 53.27 50.94 51.21 74.62 119.47
G 66.0 53.16 52.81 50.90 48.61 48.67 71.83 120.48
G 67.0 50.32 50.40 48.44 46.22 45.93 68.67 120.29
G 68.0 47.46 48.01 45.79 43.98 43.10 65.48 118.88
G 69.0 44.06 45.05 43.23 41.25 40.26 61.67 115.89
G 70.0 40.98 41.84 40.24 38.34 37.17 57.12 110.91
G71.0 37.29 38.63 37.04 35.59 34.21 52.02 105.34
G720 33.27 35.04 33.86 32.72 30.92 47.09 97.71
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ILLUMINAZIONE.

Apparecchio Rilievo Lampada
Codice NEMESI 3 0F2H1 S05 3.5-2M Codice  17-077-4967 Codice L-NE3-0F2H1-3000-525-2M-70-25
Nome  NEMESI 3 0F2H1 S05 3.5-2M Nome  NEMESI 3 0F2H1 S05 3.5-2M Numero 1
Archivio Eulumdat Data 15-12-2017 Posizione
Flusso Apparecchio 3190.00 Im Potenza Apparecchio  30.50 W Efficacia 104.59 Im/W Rendimento 100.00%
Flusso Lampade 3190.00 Im Valore Massimo 557.60 cd/kim Posizione C=45.00 G=61.00 CG Asimmetrico
Tabella Intensita Luminose - cd/kim Tabella 7/18

C 0.00 C 5.00 C 10.00 C 15.00 C 20.00 C 25.00 C 30.00 C 35.00 C 40.00 C 45.00 C 50.00 C 55.00 C 60.00

G73.0 132.27 165.73 186.17 248.73 290.74 334.48 338.17 339.43 369.31 374.25 335.82 312.83 316.18
G74.0 115.77 146.11 169.08 220.08 257.14 302.69 309.18 315.21 336.65 339.39 309.50 283.20 279.03
G75.0 99.15 125.82 151.68 201.03 231.80 269.64 269.71 292.54 302.83 311.13 282.25 249.88 236.28
G 76.0 83.90 107.68 131.32 178.49 207.56 238.38 234.03 259.42 271.97 281.02 245.71 213.28 191.33
G77.0 63.30 88.29 114.29 155.89 184.09 206.70 205.05 225.95 243.62 245.60 199.13 163.99 138.72
G78.0 44.71 68.53 92.82 132.03 157.93 177.43 176.03 197.35 212.15 203.41 148.05 117.14 90.89
G79.0 31.07 49.10 71.07 105.88 124.50 144.79 145.50 169.86 167.95 146.68 100.01 77.84 58.59
G 80.0 21.84 35.95 51.25 81.14 93.76 106.55 106.25 134.89 118.43 96.01 64.48 48.70 36.29
G 81.0 16.11 26.68 38.39 58.27 65.69 70.63 71.02 90.03 70.38 58.25 37.09 30.12 22.02
G 82.0 11.91 20.24 29.27 42.04 45.32 4411 42.98 51.92 39.13 31.04 20.79 17.58 13.53
G 83.0 8.93 15.25 21.45 30.47 31.41 28.08 25.13 29.48 20.40 15.62 11.43 10.36 8.45
G 84.0 6.30 11.78 15.60 21.50 20.68 18.06 14.53 15.18 9.92 8.20 6.63 6.34 5.41
G 85.0 3.33 7.91 10.09 13.15 12.75 10.02 7.47 7.59 5.29 5.27 4.50 4.20 3.86
G 86.0 0.84 4.03 5.02 6.61 6.07 5.38 3.71 3.70 3.27 3.45 3.03 2.92 2.66
G 87.0 0.05 1.10 1.32 1.83 1.79 1.81 1.34 1.54 1.44 1.66 1.41 1.44 1.19
G 88.0 0.03 0.06 0.11 0.09 0.14 0.23 0.26 0.30 0.36 0.36 0.30 0.29 0.27
G 89.0 0.02 0.03 0.03 0.04 0.03 0.03 0.04 0.04 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
G 90.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G91.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 92.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 93.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 94.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 95.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 96.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 97.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 98.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 99.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G100.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G101.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G102.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G103.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G104.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G105.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G106.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G107.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G108.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G109.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G110.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G111.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G112.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G113.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G114.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G115.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G116.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G117.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G118.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G119.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G120.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G121.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G122.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G123.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G124.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G125.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G126.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G127.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G128.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G129.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G130.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G131.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G132.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G133.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G134.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G135.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G136.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G137.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G138.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G139.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G140.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G141.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G142.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G143.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G144.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G145.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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ILLUMINAZIONE.

Apparecchio Rilievo Lampada
Codice NEMESI 3 0F2H1 S05 3.5-2M Codice  17-077-4967 Codice L-NE3-0F2H1-3000-525-2M-70-25
Nome  NEMESI 3 0F2H1 S05 3.5-2M Nome  NEMESI 3 0F2H1 S05 3.5-2M Numero 1
Archivio Eulumdat Data 15-12-2017 Posizione
Flusso Apparecchio 3190.00 Im Potenza Apparecchio  30.50 W Efficacia 104.59 Im/W Rendimento 100.00%
Flusso Lampade 3190.00 Im Valore Massimo 557.60 cd/kim Posizione C=45.00 G=61.00 CG Asimmetrico
Tabella Intensita Luminose - cd/kim Tabella 8/18

C 65.00 C 70.00 C 75.00 C 80.00 C 85.00 C 90.00 C 9500 C100.00 C105.00 C110.00 C115.00 C120.00 C125.00

G73.0 352.74 329.03 314.97 286.38 267.86 264.41 267.86 286.38 314.97 329.03 352.74 316.18 312.83
G74.0 309.95 278.47 265.18 234.29 227.23 229.84 227.23 234.29 265.18 278.47 309.95 279.03 283.20
G75.0 264.25 236.55 217.75 181.27 181.11 186.08 181.11 181.27 217.75 236.55 264.25 236.28 249.88
G76.0 211.44 187.50 168.47 133.92 134.24 139.69 134.24 133.92 168.47 187.50 211.44 191.33 213.28
G77.0 158.88 146.23 126.37 93.59 97.53 102.42 97.53 93.59 126.37 146.23 158.88 138.72 163.99
G 78.0 113.97 105.32 90.05 64.12 65.36 69.46 65.36 64.12 90.05 105.32 113.97 90.89 117.14
G79.0 74.08 71.93 62.67 39.98 41.60 45.43 41.60 39.98 62.67 71.93 74.08 58.59 77.84
G 80.0 47.74 47.57 41.64 24.54 25.97 27.35 25.97 24.54 41.64 47.57 47.74 36.29 48.70
G 81.0 27.85 30.88 25.24 15.85 15.73 16.39 15.73 15.85 25.24 30.88 27.85 22.02 30.12
G 82.0 17.01 18.23 15.89 9.87 9.34 9.15 9.34 9.87 15.89 18.23 17.01 13.58 17.58
G 83.0 10.28 10.37 9.67 6.23 5.52 5.16 5.52 6.23 9.67 10.37 10.28 8.45 10.36
G 84.0 6.12 5.24 5.02 3.93 3.75 3.41 3.75 3.93 5.02 5.24 6.12 5.41 6.34
G 85.0 3.77 3.27 3.1 2.88 2.85 2.77 2.85 2.88 3.1 3.27 3.77 3.86 4.20
G 86.0 2.52 2.16 213 1.98 1.98 1.93 1.98 1.98 213 2.16 2.52 2.66 2.92
G 87.0 1.30 1.02 1.13 1.03 1.04 0.95 1.04 1.03 1.13 1.02 1.30 1.19 1.44
G 88.0 0.26 0.22 0.24 0.20 0.25 0.20 0.25 0.20 0.24 0.22 0.26 0.27 0.29
G 89.0 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.06 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
G 90.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G91.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 92.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 93.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 94.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 95.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 96.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 97.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 98.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 99.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G100.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G101.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G102.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G103.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G104.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G105.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G106.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G107.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G108.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G109.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G110.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G111.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G112.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G113.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G114.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G115.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G116.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G117.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G118.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G119.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G120.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G121.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G122.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G123.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G124.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G125.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G126.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G127.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G128.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G129.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G130.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G131.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G132.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G133.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G134.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G135.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G136.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G137.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G138.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G139.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G140.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G141.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G142.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G143.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G144.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G145.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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ILLUMINAZIONE.

Apparecchio Rilievo Lampada
Codice NEMESI 3 0F2H1 S05 3.5-2M Codice  17-077-4967 Codice L-NE3-0F2H1-3000-525-2M-70-25
Nome  NEMESI 3 0F2H1 S05 3.5-2M Nome  NEMESI 3 0F2H1 S05 3.5-2M Numero 1
Archivio Eulumdat Data 15-12-2017 Posizione
Flusso Apparecchio 3190.00 Im Potenza Apparecchio  30.50 W Efficacia 104.59 Im/W Rendimento 100.00%
Flusso Lampade 3190.00 Im Valore Massimo 557.60 cd/kim Posizione C=45.00 G=61.00 CG Asimmetrico
Tabella Intensita Luminose - cd/kim Tabella 9/18

C130.00 C13500 C140.00 C14500 C150.00 C155.00 C160.00 C165.00 C170.00 C175.00 C180.00 C185.00 C 190.00

G73.0 335.82 374.25 369.31 339.43 338.17 334.48 290.74 248.73 186.17 165.73 132.27 89.04 41.58
G74.0 309.50 339.39 336.65 315.21 309.18 302.69 257.14 220.08 169.08 146.11 115.77 78.82 35.81
G75.0 282.25 311.13 302.83 292.54 269.71 269.64 231.80 201.03 151.68 125.82 99.15 69.07 30.08
G76.0 245.71 281.02 271.97 259.42 234.03 238.38 207.56 178.49 131.32 107.68 83.90 56.40 24.33
G77.0 199.13 245.60 243.62 225.95 205.05 206.70 184.09 155.89 114.29 88.29 63.30 41.50 18.91
G78.0 148.05 203.41 212.15 197.35 176.03 177.43 157.93 132.03 92.82 68.53 44.71 29.26 14.92
G 79.0 100.01 146.68 167.95 169.86 145.50 144.79 124.50 105.88 71.07 49.10 31.07 20.22 11.64
G 80.0 64.48 96.01 118.43 134.89 106.25 106.55 93.76 81.14 51.25 35.95 21.84 13.92 9.40
G 81.0 37.09 58.25 70.38 90.03 71.02 70.63 65.69 58.27 38.39 26.68 16.11 10.13 7.40
G 82.0 20.79 31.04 39.13 51.92 42.98 4411 45.32 42.04 29.27 20.24 11.91 6.99 5.62
G 83.0 11.43 15.62 20.40 29.48 25.13 28.08 31.41 30.47 21.45 15.25 8.93 4.76 3.79
G 84.0 6.63 8.20 9.92 15.18 14.53 18.06 20.68 21.50 15.60 11.78 6.30 273 217
G 85.0 4.50 5.27 5.29 7.59 7.47 10.02 12.75 13.15 10.09 7.91 3.33 1.13 0.85
G 86.0 3.03 3.45 3.27 3.70 3.71 5.38 6.07 6.61 5.02 4.03 0.84 0.21 0.17
G 87.0 1.41 1.66 1.44 1.54 1.34 1.81 1.79 1.83 1.32 1.10 0.05 0.04 0.04
G 88.0 0.30 0.36 0.36 0.30 0.26 0.23 0.14 0.09 0.11 0.06 0.03 0.04 0.04
G 89.0 0.05 0.05 0.05 0.04 0.04 0.03 0.03 0.04 0.03 0.03 0.02 0.04 0.04
G 90.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G91.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 92.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 93.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 94.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 95.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 96.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 97.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 98.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 99.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G100.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G101.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G102.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G103.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G104.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G105.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G106.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G107.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G108.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G109.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G110.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G111.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G112.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G113.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G114.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G115.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G116.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G117.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G118.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G119.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G120.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G121.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G122.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G123.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G124.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G125.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G126.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G127.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G128.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G129.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G130.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G131.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G132.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G133.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G134.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G135.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G136.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G137.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G138.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G139.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G140.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G141.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G142.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G143.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G144.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G145.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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ILLUMINAZIONE.

Apparecchio Rilievo Lampada
Codice NEMESI 3 0F2H1 S05 3.5-2M Codice  17-077-4967 Codice L-NE3-0F2H1-3000-525-2M-70-25
Nome  NEMESI 3 0F2H1 S05 3.5-2M Nome  NEMESI 3 0F2H1 S05 3.5-2M Numero 1
Archivio Eulumdat Data 15-12-2017 Posizione
Flusso Apparecchio 3190.00 Im Potenza Apparecchio  30.50 W Efficacia 104.59 Im/W Rendimento 100.00%
Flusso Lampade 3190.00 Im Valore Massimo 557.60 cd/kim Posizione C=45.00 G=61.00 CG Asimmetrico
Tabella Intensita Luminose - cd/kim Tabella 10/18

C195.00 C200.00 C20500 C210.00 C21500 C220.00 (C22500 C230.00 C235.00 C240.00 C245.00 C250.00 C255.00

G73.0 27.96 29.50 30.36 31.53 28.68 26.54 23.17 20.92 18.26 16.08 13.49 12.08 10.82
G74.0 24.88 26.58 27.17 27.55 24.72 22.75 19.65 17.86 15.15 13.57 11.16 9.85 8.81
G75.0 22.27 23.34 23.53 23.19 20.99 18.79 16.56 14.87 12.51 10.74 8.44 7.90 7.38
G76.0 19.36 20.24 20.03 19.38 17.51 15.77 13.78 12.10 9.39 8.06 7.02 6.74 6.31
G77.0 16.37 17.24 16.78 16.16 14.19 13.14 10.94 9.03 712 6.62 5.89 5.72 5.30
G78.0 13.72 14.05 13.18 13.18 11.38 10.25 8.02 6.77 5.74 5.31 4.72 4.59 418
G79.0 11.17 11.18 10.34 10.22 8.79 7.48 5.85 5.21 4.31 3.99 3.61 3.58 3.36
G 80.0 8.67 8.74 7.95 7.67 5.94 5.20 4.29 3.76 3.08 2.99 2.82 2.88 2.77
G 81.0 6.69 6.60 6.03 5.52 3.97 3.60 2.83 2.50 2.28 224 1.92 1.89 1.25
G 82.0 4.82 4.72 419 3.55 2.59 2.26 1.85 1.79 1.30 0.88 0.38 0.23 0.08
G 83.0 3.14 3.02 2.39 1.98 1.40 1.35 0.83 0.59 0.14 0.06 0.05 0.04 0.04
G 84.0 1.57 1.43 1.03 0.81 0.55 0.39 0.09 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03
G 85.0 0.55 0.46 0.25 0.22 0.08 0.06 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03
G 86.0 0.10 0.08 0.06 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03
G 87.0 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
G 88.0 0.04 0.04 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
G 89.0 0.04 0.04 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.04 0.04
G 90.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G91.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 92.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 93.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 94.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 95.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 96.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 97.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 98.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 99.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G100.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G101.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G102.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G103.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G104.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G105.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G106.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G107.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G108.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G109.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G110.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G111.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G112.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G113.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G114.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G115.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G116.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G117.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G118.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G119.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G120.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G121.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G122.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G123.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G124.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G125.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G126.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G127.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G128.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G129.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G130.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G131.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G132.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G133.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G134.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G135.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G136.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G137.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G138.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G139.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G140.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G141.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G142.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G143.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G144.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G145.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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ILLUMINAZIONE.

Apparecchio Rilievo Lampada
Codice NEMESI 3 0F2H1 S05 3.5-2M Codice  17-077-4967 Codice L-NE3-0F2H1-3000-525-2M-70-25
Nome  NEMESI 3 0F2H1 S05 3.5-2M Nome  NEMESI 3 0F2H1 S05 3.5-2M Numero 1
Archivio Eulumdat Data 15-12-2017 Posizione
Flusso Apparecchio 3190.00 Im Potenza Apparecchio  30.50 W Efficacia 104.59 Im/W Rendimento 100.00%
Flusso Lampade 3190.00 Im Valore Massimo 557.60 cd/kim Posizione C=45.00 G=61.00 CG Asimmetrico
Tabella Intensita Luminose - cd/kim Tabella 11/18

C260.00 C265.00 C270.00 C275.00 C280.00 C285.00 C290.00 C295.00 C300.00 C305.00 C310.00 C315.00 C320.00

G73.0 10.44 9.67 9.57 9.67 10.44 10.82 12.08 13.49 16.08 18.26 20.92 23.17 26.54
G74.0 8.47 7.99 8.21 7.99 8.47 8.81 9.85 11.16 13.57 15.15 17.86 19.65 22.75
G75.0 7.31 6.98 714 6.98 7.31 7.38 7.90 8.44 10.74 12.51 14.87 16.56 18.79
G 76.0 6.38 6.03 6.15 6.03 6.38 6.31 6.74 7.02 8.06 9.39 12.10 13.78 15.77
G77.0 527 5.04 5.21 5.04 5.27 5.30 5.72 5.89 6.62 712 9.03 10.94 13.14
G78.0 4.24 4.03 4.18 4.03 4.24 4.18 4.59 4.72 5.31 5.74 6.77 8.02 10.25
G 79.0 3.43 3.32 3.45 3.32 3.43 3.36 3.58 3.61 3.99 4.31 5.21 5.85 7.48
G 80.0 2.77 2.67 2.68 2.67 2.77 277 2.88 2.82 2.99 3.08 3.76 4.29 5.20
G 81.0 1.24 0.83 0.87 0.83 1.24 1.25 1.89 1.92 2.24 2.28 2.50 2.83 3.60
G 82.0 0.08 0.05 0.05 0.05 0.08 0.08 0.23 0.38 0.88 1.30 1.79 1.85 2.26
G 83.0 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.05 0.06 0.14 0.59 0.83 1.35
G 84.0 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.05 0.09 0.39
G 85.0 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.06
G 86.0 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
G 87.0 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.05 0.04
G 88.0 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.05 0.05 0.05
G 89.0 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
G 90.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G91.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 92.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 93.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 94.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 95.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 96.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 97.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 98.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 99.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G100.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G101.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G102.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G103.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G104.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G105.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G106.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G107.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G108.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G109.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G110.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G111.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G112.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G113.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G114.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G115.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G116.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G117.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G118.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G119.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G120.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G121.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G122.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G123.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G124.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G125.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G126.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G127.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G128.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G129.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G130.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G131.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G132.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G133.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G134.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G135.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G136.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G137.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G138.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G139.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G140.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G141.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G142.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G143.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G144.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G145.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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ILLUMINAZIONE.

Apparecchio Rilievo Lampada
Codice NEMESI 3 0F2H1 S05 3.5-2M Codice  17-077-4967 Codice L-NE3-0F2H1-3000-525-2M-70-25
Nome  NEMESI 3 0F2H1 S05 3.5-2M Nome  NEMESI 3 0F2H1 S05 3.5-2M Numero 1
Archivio Eulumdat Data 15-12-2017 Posizione
Flusso Apparecchio 3190.00 Im Potenza Apparecchio  30.50 W Efficacia 104.59 Im/W Rendimento 100.00%
Flusso Lampade 3190.00 Im Valore Massimo 557.60 cd/kim Posizione C=45.00 G=61.00 CG Asimmetrico
Tabella Intensita Luminose - cd/kim Tabella 12/18

C325.00 C330.00 C33500 C340.00 C34500 (C350.00 C 355.00

G73.0 28.68 31.53 30.36 29.50 27.96 41.58 89.04
G74.0 24.72 27.55 27.17 26.58 24.88 35.81 78.82
G75.0 20.99 23.19 23.53 23.34 22.27 30.08 69.07
G 76.0 17.51 19.38 20.03 20.24 19.36 24.33 56.40
G770 14.19 16.16 16.78 17.24 16.37 18.91 41.50
G78.0 11.38 13.18 13.18 14.05 13.72 14.92 29.26
G79.0 8.79 10.22 10.34 11.18 11.17 11.64 20.22
G 80.0 5.94 7.67 7.95 8.74 8.67 9.40 13.92
G81.0 3.97 5.52 6.03 6.60 6.69 7.40 10.13
G 82.0 2.59 3.55 4.19 4.72 4.82 5.62 6.99
G 83.0 1.40 1.98 2.39 3.02 3.14 3.79 4.76
G 84.0 0.55 0.81 1.03 1.43 1.57 217 273
G 85.0 0.08 0.22 0.25 0.46 0.55 0.85 1.13
G 86.0 0.04 0.04 0.06 0.08 0.10 0.17 0.21
G 87.0 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
G 88.0 0.05 0.05 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04
G 89.0 0.05 0.05 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04
G 90.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G91.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 92.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 93.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 94.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 95.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 96.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G97.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 98.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 99.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G100.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G101.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G102.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G103.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G104.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G105.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G106.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G107.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G108.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G109.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G110.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G111.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G112.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G113.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G114.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G115.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G116.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G117.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G118.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G119.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G120.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G121.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G122.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G123.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G124.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G125.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G126.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G127.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G128.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G129.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G130.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G131.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G132.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G133.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G134.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G135.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G136.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G137.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G138.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G139.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G140.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G141.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G142.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G143.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G144.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G145.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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ILLUMINAZIONE.

Apparecchio Rilievo Lampada
Codice NEMESI 3 0F2H1 S05 3.5-2M Codice  17-077-4967 Codice L-NE3-0F2H1-3000-525-2M-70-25
Nome  NEMESI 3 0F2H1 S05 3.5-2M Nome  NEMESI 3 0F2H1 S05 3.5-2M Numero 1
Archivio Eulumdat Data 15-12-2017 Posizione
Flusso Apparecchio 3190.00 Im Potenza Apparecchio  30.50 W Efficacia 104.59 Im/W Rendimento 100.00%
Flusso Lampade 3190.00 Im Valore Massimo 557.60 cd/kim Posizione C=45.00 G=61.00 CG Asimmetrico
Tabella Intensita Luminose - cd/kim Tabella 13/18

C 0.00 C 5.00 C 10.00 C 15.00 C 20.00 C 25.00 C 30.00 C 35.00 C 40.00 C 45.00 C 50.00 C 55.00 C 60.00

G146.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G147.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G148.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G149.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G150.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G151.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G152.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G153.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G154.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G155.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G156.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G157.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G158.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G159.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G160.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G161.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G162.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G163.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G164.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G165.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G166.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G167.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G168.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G169.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G170.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G171.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G172.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G173.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G174.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G175.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G176.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G177.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G178.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G179.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G180.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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ILLUMINAZIONE.

Apparecchio Rilievo Lampada
Codice NEMESI 3 0F2H1 S05 3.5-2M Codice  17-077-4967 Codice L-NE3-0F2H1-3000-525-2M-70-25
Nome  NEMESI 3 0F2H1 S05 3.5-2M Nome  NEMESI 3 0F2H1 S05 3.5-2M Numero 1
Archivio Eulumdat Data 15-12-2017 Posizione
Flusso Apparecchio 3190.00 Im Potenza Apparecchio  30.50 W Efficacia 104.59 Im/W Rendimento 100.00%
Flusso Lampade 3190.00 Im Valore Massimo 557.60 cd/kim Posizione C=45.00 G=61.00 CG Asimmetrico
Tabella Intensita Luminose - cd/kim Tabella 14/18

C 65.00 C 70.00 C 75.00 C 80.00 C 85.00 C 90.00 C 9500 C100.00 C105.00 C110.00 C115.00 C120.00 C125.00

G146.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G147.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G148.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G149.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G150.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G151.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G152.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G153.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G154.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G155.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G156.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G157.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G158.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G159.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G160.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G161.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G162.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G163.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G164.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G165.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G166.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G167.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G168.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G169.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G170.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G171.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G172.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G173.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G174.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G175.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G176.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G177.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G178.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G179.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G180.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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ILLUMINAZIONE.

Apparecchio Rilievo Lampada
Codice NEMESI 3 0F2H1 S05 3.5-2M Codice  17-077-4967 Codice L-NE3-0F2H1-3000-525-2M-70-25
Nome  NEMESI 3 0F2H1 S05 3.5-2M Nome  NEMESI 3 0F2H1 S05 3.5-2M Numero 1
Archivio Eulumdat Data 15-12-2017 Posizione
Flusso Apparecchio 3190.00 Im Potenza Apparecchio  30.50 W Efficacia 104.59 Im/W Rendimento 100.00%
Flusso Lampade 3190.00 Im Valore Massimo 557.60 cd/kim Posizione C=45.00 G=61.00 CG Asimmetrico
Tabella Intensita Luminose - cd/kim Tabella 15/18

C130.00 C13500 C140.00 C14500 C150.00 C155.00 C160.00 C165.00 C170.00 C175.00 C180.00 C185.00 C 190.00

G146.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G147.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G148.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G149.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G150.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G151.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G152.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G153.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G154.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G155.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G156.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G157.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G158.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G159.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G160.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G161.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G162.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G163.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G164.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G165.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G166.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G167.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G168.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G169.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G170.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G171.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G172.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G173.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G174.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G175.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G176.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G177.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G178.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G179.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G180.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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ILLUMINAZIONE.

Apparecchio Rilievo Lampada
Codice NEMESI 3 0F2H1 S05 3.5-2M Codice  17-077-4967 Codice L-NE3-0F2H1-3000-525-2M-70-25
Nome  NEMESI 3 0F2H1 S05 3.5-2M Nome  NEMESI 3 0F2H1 S05 3.5-2M Numero 1
Archivio Eulumdat Data 15-12-2017 Posizione
Flusso Apparecchio 3190.00 Im Potenza Apparecchio  30.50 W Efficacia 104.59 Im/W Rendimento 100.00%
Flusso Lampade 3190.00 Im Valore Massimo 557.60 cd/kim Posizione C=45.00 G=61.00 CG Asimmetrico
Tabella Intensita Luminose - cd/kim Tabella 16/18

C195.00 C200.00 C20500 C210.00 C21500 C220.00 (C22500 C230.00 C235.00 C240.00 C245.00 C250.00 C255.00

G146.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G147.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G148.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G149.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G150.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G151.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G152.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G153.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G154.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G155.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G156.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G157.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G158.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G159.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G160.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G161.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G162.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G163.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G164.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G165.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G166.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G167.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G168.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G169.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G170.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G171.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G172.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G173.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G174.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G175.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G176.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G177.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G178.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G179.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G180.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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ILLUMINAZIONE.

Apparecchio Rilievo Lampada
Codice NEMESI 3 0F2H1 S05 3.5-2M Codice  17-077-4967 Codice L-NE3-0F2H1-3000-525-2M-70-25
Nome  NEMESI 3 0F2H1 S05 3.5-2M Nome  NEMESI 3 0F2H1 S05 3.5-2M Numero 1
Archivio Eulumdat Data 15-12-2017 Posizione
Flusso Apparecchio 3190.00 Im Potenza Apparecchio  30.50 W Efficacia 104.59 Im/W Rendimento 100.00%
Flusso Lampade 3190.00 Im Valore Massimo 557.60 cd/kim Posizione C=45.00 G=61.00 CG Asimmetrico
Tabella Intensita Luminose - cd/kim Tabella 17/18

C260.00 C265.00 C270.00 C275.00 C280.00 C285.00 C290.00 C295.00 C300.00 C305.00 C310.00 C315.00 C320.00

G146.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G147.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G148.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G149.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G150.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G151.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G152.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G153.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G154.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G155.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G156.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G157.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G158.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G159.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G160.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G161.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G162.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G163.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G164.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G165.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G166.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G167.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G168.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G169.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G170.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G171.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G172.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G173.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G174.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G175.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G176.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G177.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G178.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G179.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G180.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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ILLUMINAZIONE.

Apparecchio Rilievo Lampada
Codice NEMESI 3 0F2H1 S05 3.5-2M Codice  17-077-4967 Codice L-NE3-0F2H1-3000-525-2M-70-25
Nome  NEMESI 3 0F2H1 S05 3.5-2M Nome  NEMESI 3 0F2H1 S05 3.5-2M Numero 1
Archivio Eulumdat Data 15-12-2017 Posizione
Flusso Apparecchio 3190.00 Im Potenza Apparecchio  30.50 W Efficacia 104.59 Im/W Rendimento 100.00%
Flusso Lampade 3190.00 Im Valore Massimo 557.60 cd/kim Posizione C=45.00 G=61.00 CG Asimmetrico
Tabella Intensita Luminose - cd/kim Tabella 18/18

C325.00 C330.00 C33500 C340.00 C34500 (C350.00 C 355.00

G146.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G147.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G148.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G149.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G150.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G151.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G152.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G153.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G154.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G155.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G156.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G157.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G158.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G159.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G160.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G161.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G162.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G163.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G164.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G165.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G166.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G167.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G168.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G169.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G170.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G171.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G172.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G173.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G174.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G175.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G176.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G177.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G178.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G179.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G180.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Costruttore

AEC ILLUMINAZIONE SRL

Tipo di prodotto

Outdoor Lighting Luminaire

Codice fotometria

NEMESI 3 0F2H1 S05 3.7-1M

Codice apparecchio

NEMESI 3 0F2H1 S05 3.7-1M

Rilievo fotometrico

17-077-4964

Descrizione apparecchio

NEMESI 3 0F2H1 S05 3.7-1M

Data delle prove

15/12/2017

Foto del prodotto

Responsabile laboratorio
fotometrico

Luca Vagheggi

Tecnico laboratorio che ha
eseguito la misura

Alessio Vagheggi

AEC testing laboratory is recognized by UL for photometric testing in accordance with the following standards: UNI EN 13032-1:2012
Measurement and presentation of photometric data of lamps and luminaires Part1: Measurement and file format, UNI 11356:2010
Caratterizzazione fotometrica degli apparecchi di Illuminazione a LED, IES LM-79-08 “Electrical and Photometric Measurement s

of Solid-State Lighting Products sec.9, 9.1, 9.2, 12, 12.1 "(Test method for total luminous flux and colour quantities measurement).

AEC ILLUMINAZIONE SRL - Via A.Righi, 4 - Z.I Castelnuovo 52010 Subbiano(AR) | Tel 0575041110/Fax 0575420878 - P.IVA: 00343170510

B C

ILLUMINAZIONE

AEC
B




Photometric Test Report

Sommario e Allegati

Sommario . .
Dati apparecchio

Normative di riferimento

Procedure di riferimento

Condizioni di prova
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DATI APPARECCHIO
Geometria apparecchio Circolare
Dimensioni apparecchio (mm) Lur'lghezza / Larghezza Altezza
Diametro
710 710 540
Dimensioni area luminosa (mm) Lur}ghezzal Larghezza Altezza CO
Diametro
60 110 0
Altezza C90 Altezza C180 Altezza C270
0 0 0
Tipo sorgente LED
Modello sorgente Luxeon M - Luxeon Tx
Tipo Alimentatore Electronic / Elettronico
Modello Alimentatore Philips Xi / OSRAM OT

NORMATIVE DI RIFERIMENTO

EN 13032-1:2012
EN 13032-4:2015
[ES LM-79-08

Normative di riferimento

Valutazione luce parassita In accordo con Annex A UNI EN 13032-1

PROCEDURE DI RIFERIMENTO

Procedure di riferimento [-QL-009

AEC testing laboratory is recognized by UL for photometric testing in accordance with the following standards: UNI EN 13032-1:2012
Measurement and presentation of photometric data of lamps and luminaires Partl: Measurement and file format, UNI 11356:2010
Caratterizzazione fotometrica degli apparecchi di Illuminazione a LED, IES LM-79-08 “Electrical and Photometric Measurement s

of Solid-State Lighting Products sec.9, 9.1, 9.2, 12, 12.1 *(Test method for total luminous flux and colour guantities measurement).
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CONDIZIONI DI PROVA

uL

Laboratorio fotometrico Interno AEC ILLUMINAZIONE srl, in regime di sistema di
qualita aziendale certificato 1ISO 9001:2008, autorizzato

Condizioni Ambientali

Temperatura ambiente (°C) 25+ 1

Umidita relativa (°RH) <60

Movimento aria (m/s) <0.2
Condizioni Elettriche . L .

Tensione di alimentazione 230V AC £ 0.2%

Frequenza di alimentazione

50 Hz £ 0.1%

Distorsione armonica THD V <0.5%
Condizioni Preliminari Prova Goniofotometro
Metodo di misura Sfera-

spettroradiometro

Sistema di riferimento misura

Sistema C-y
(Gonio)
Integrale (Sfera)

Verticale (Gonio)

Posizione di misura Orizzontale
(Sfera)
Distanza di misura (m) 9.03
Tempo di stabilizzazione (min) 120
Instabilita sorgente <0.5%

I risultati delle verifiche e prove qui riportati, i riferiscono esclusivamente agli esemplari esaminati e descritti nella presente Relazione. L'estensione del riferimento ad esemplari che non siano quelli
sottoposti alle verifiche descritte in seguito esula dallo scopo delle verifiche stesse. E’ vietata la riproduzione integrale o parziale senza I'autorizzazione scritta di Aec illuminazione srl. L'immagine

dell'apparecchio nella prima pagina € puramente indicativa della tipologia di apparecchio sottoposto a test.

AEC testing laboratory is recognized by UL for photometric testing in accordance with the following standards: UNI EN 13032-1:2012
Measurement and presentation of photometric data of lamps and luminaires Partl: Measurement and file format, UNI 11356:2010
Caratterizzazione fotometrica degli apparecchi di Illuminazione a LED, IES LM-79-08 “Electrical and Photometric Measurement s

of Solid-State Lighting Products sec.9, 9.1, 9.2, 12, 12.1 *(Test method for total luminous flux and colour guantities measurement).
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RISULTATI FOTOMETRICI
Tipo di misura fotometrica Assoluta
LOR (%) 100.0
Flusso luminoso apparecchio (Im) 2090
Potenza ingresso apparecchio (W) 215
Efficienza apparecchio (Im/W) 97
Note e commenti
LISTA STRUMENTAZIONE
CODICE AEC STRUMENTO COSTRUTTORE MODELLO
Q129 Luxmetro Czibula&Grundmann 100310
Q130 Goniofotometro Oxytech T2
Q131 Termoigrometro Delta Ohm HD2001
Q132 Wattmetro N4L PPA2510
Q135 Stabilizzatore Elettrotest TPS/M/OKW
Q190 Sfera Integratrice Labsphere LMS65
Q195 Spettroradiometro Labsphere CDS610
INCERTEZZA STRUMENTALE
Encoder goniofotometro Oxytech Precisione angolare in C - o
1 0.044
T2 gamma
Luxmetro C&G f1 <1.23%
Incertezza lunghezza d'onda | <0.5nm
Spettroradiometro
Incertezza coordinate
. +0.003
cromatiche
<[0.05% + 0.03%/pf
Wattmetro Kinetiq N4L PPA2510 Accuratezza di potenza +(0.01%/kHz)/pf] Rdg + 0.05%VA

AEC testing laboratory is recognized by UL for photometric testing in accordance with the following standards: UNI EN 13032-1:2012
Measurement and presentation of photometric data of lamps and luminaires Partl: Measurement and file format, UNI 11356:2010
Caratterizzazione fotometrica degli apparecchi di Illuminazione a LED, IES LM-79-08 “Electrical and Photometric Measurement s

of Solid-State Lighting Products sec.9, 9.1, 9.2, 12, 12.1 *(Test method for total luminous flux and colour guantities measurement).
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ILLUMINAZICNE

Apparecchio Rilievo Lampada
Codice NEMESI 3 0F2H1 S05 3.7-1M Codice  17-077-4964 Codice  L-NE3-0F2H1-3000-700-1M-70-25
Nome  NEMESI 3 0F2H1 S05 3.7-1M Nome  NEMESI 3 0F2H1 S05 3.7-1M Numero 1
Archivio Eulumdat Data 15-12-2017 Posizione
Flusso Apparecchio 2090.00 Im Potenza Apparecchio  21.50 W Efficacia 97.21 Im/W Rendimento 100.00%
Flusso Lampade 2090.00 Im Valore Massimo 557.60 cd/kim Posizione C=45.00 G=61.00 CG Asimmetrico
Apparecchio Circolare Diam. 710 mm Alt. 540 mm
Area Luminosa Rettangolare Lung. 60 mm Larg. 110 mm Alt. 0 mm
Area Luminosa Orizzontale 0.006600 m2 Area Luminosa Piano 180° 0.000000 m2
Area Luminosa Piano 0° 0.000000 m2 Area Luminosa Piano 270° 0.000000 m2
Area Luminosa Piano 90° 0.000000 m2 Area Luminosa a 76° 0.001597 m2
Sistema Coordinate CG Tipo di Simmetria Asimmetrico
Data 15-12-2017 Massimo Angolo Gamma 180
Lampade Apparecchio
Archivio Codice Nome Flusso [Im] Pot. [W] Qta
L-NE3-0F2H1-3000-700-1M{Z0¢E3-0F2H1-3000-700-1M-70-25 - 21.50 W2090.00 21.50 1
C.L.E. 27 61 95 100 100 D DIN 5040 A10
F UTE 1.001 B NBN Bz8/0.8/BZ7/1.25/BZ6/4/BZ5
Diam=710mm
90
Angoli Gamma 180° 120°
0
0
105° 15 105°
180 ~ ‘
270 \ )
900 900
)
Semipiani C '// \‘
180.0 0.0 “ ”
o = \ o
270.0 90.0 75 — ‘ 75
' AW, \ D
300
600 600
‘ 450 ’
ULOR 0.00 %
45° 45°
DLOR 100.00 %
600
RN 0.00 %
30° 15° 0° 15° 30°
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ILLUMINAZIONE.

Apparecchio Rilievo Lampada
Codice NEMESI 3 0F2H1 S05 3.7-1M Codice  17-077-4964 Codice L-NE3-0F2H1-3000-700-1M-70-25
Nome  NEMESI 3 0F2H1 S05 3.7-1M Nome  NEMESI 3 0F2H1 S05 3.7-1M Numero 1
Archivio Eulumdat Data 15-12-2017 Posizione
Flusso Apparecchio 2090.00 Im Potenza Apparecchio  21.50 W Efficacia 97.21 Im/W Rendimento 100.00%
Flusso Lampade 2090.00 Im Valore Massimo 557.60 cd/kim Posizione C=45.00 G=61.00 CG Asimmetrico
Tabella Intensita Luminose - cd/kim Tabella 1/18

C 0.00 C 5.00 C 10.00 C 15.00 C 20.00 C 25.00 C 30.00 C 35.00 C 40.00 C 45.00 C 50.00 C 55.00 C 60.00

G 0.0 130.61 130.61 130.61 130.61 130.61 130.61 130.61 130.61 130.61 130.61 130.61 130.61 130.61
G 1.0 129.85 131.73 132.96 133.72 134.70 136.32 137.63 137.61 139.26 140.22 140.12 141.59 143.54
G 20 129.17 132.26 134.55 136.89 138.70 141.11 143.32 145.04 147.71 149.71 151.09 153.93 155.86
G 3.0 127.83 132.41 135.78 139.04 141.83 145.97 149.82 153.33 158.04 161.99 164.39 168.57 172.40
G 4.0 126.72 132.09 136.46 141.20 145.54 151.57 1568.17 163.86 169.12 175.01 177.92 182.37 186.36
G 5.0 127.38 132.95 138.74 144.99 151.86 159.88 168.02 173.07 178.79 182.89 185.97 190.91 195.91
G 6.0 128.46 134.69 142.11 151.07 160.45 169.33 176.90 180.32 185.54 192.18 196.64 204.76 21212
G70 128.65 136.71 145.88 158.07 169.73 17917 185.35 191.52 199.29 205.41 212.83 218.31 226.22
G 8.0 129.01 138.05 149.54 163.88 176.42 186.31 194.74 204.10 2156.29 221.67 227.03 231.62 236.73
G 9.0 129.31 139.64 153.40 169.25 181.16 192.36 204.22 21714 229.98 236.91 241.56 242.89 246.70
G 10.0 129.74 14117 157.05 174.28 185.50 198.50 214.56 227.93 241.29 248.11 253.23 254.88 254.76
G11.0 129.96 143.06 161.31 177.91 189.76 206.87 224.67 238.18 249.05 256.25 261.19 262.98 259.78
G120 130.06 144.61 164.76 181.04 195.27 215.36 233.73 244.74 255.74 261.12 263.13 263.30 262.12
G 13.0 130.09 146.19 168.12 184.24 201.37 223.32 240.24 250.60 259.84 261.80 261.28 260.53 261.18
G 14.0 129.43 147.49 170.81 187.38 208.49 230.46 246.31 255.33 260.32 259.56 258.41 257.80 258.16
G 15.0 128.33 148.47 173.48 190.86 214.66 236.10 250.99 257.52 258.73 256.58 255.28 254.10 254.73
G 16.0 127.35 148.99 174.34 194.88 221.28 241.05 254.26 256.64 255.80 253.82 251.98 250.66 251.18
G17.0 126.17 149.52 175.49 199.29 226.85 245.26 255.41 2583.77 253.23 250.15 248.19 247.86 247.90
G 18.0 125.056 150.18 177.91 203.84 231.14 248.47 254.45 251.24 249.82 246.93 245.25 24411 244.37
G 19.0 124.03 150.87 180.00 208.67 234.86 250.15 2562.44 248.48 246.97 243.87 241.93 240.75 241.45
G 20.0 123.14 151.87 182.63 213.16 238.00 250.41 250.09 245.15 244.07 240.72 238.48 237.75 238.26
G21.0 122.37 153.36 184.36 217.47 240.96 249.71 247.81 242.89 240.97 237.86 235.41 234.82 235.17
G220 121.59 154.51 185.94 220.75 243.18 247.78 244.97 240.37 238.62 235.24 232.88 232.00 232.80
G 23.0 121.08 156.14 187.94 223.78 244.16 245.64 242.57 238.00 235.66 232.43 230.18 229.76 230.39
G24.0 120.70 157.21 190.79 226.48 244.54 243.53 240.55 235.17 233.91 230.37 228.13 227.56 228.17
G 25.0 120.36 158.62 193.70 228.90 244.08 241.38 238.63 233.52 231.78 228.59 226.53 225.99 226.77
G 26.0 120.00 159.80 196.59 231.01 243.10 239.38 236.15 231.31 230.00 227.20 225.45 224.55 225.75
G27.0 119.52 160.77 199.60 232.76 241.53 237.66 234.61 230.68 229.30 226.62 224.98 224.36 225.15
G 28.0 119.09 161.21 201.26 234.41 239.50 236.12 233.54 229.73 229.14 226.69 224.95 224.44 225.43
G29.0 118.66 161.70 203.69 235.18 238.04 234.86 232.67 229.16 229.53 227.34 226.25 225.65 226.17
G 30.0 118.32 162.41 206.12 235.40 236.42 233.38 232.06 229.57 230.35 228.96 227.82 22713 227.51
G31.0 17.77 163.12 208.02 235.37 234.92 232.55 231.43 230.46 231.57 230.87 230.06 229.45 229.46
G 32.0 117.19 163.86 209.22 234.99 233.89 231.87 231.60 230.99 233.50 233.46 232.70 232.40 231.99
G 33.0 116.59 164.64 210.43 234.51 232.90 231.51 232.46 233.08 236.29 236.27 236.11 235.67 234.54
G 34.0 116.21 165.41 211.58 233.81 232.20 231.90 233.95 235.45 239.94 240.19 240.56 239.59 238.02
G 35.0 115.83 166.76 212.54 233.38 231.87 232.32 235.99 239.81 244.53 245.25 244.73 244.50 241.46
G 36.0 115.36 167.29 213.96 232.76 232.21 233.92 238.85 244.42 249.98 250.99 250.24 249.27 246.50
G37.0 115.06 168.32 214.24 232.67 232.90 236.34 243.34 250.06 257.18 257.87 256.95 255.72 252.28
G 38.0 115.00 169.08 2156.25 232.62 234.46 239.34 248.10 256.74 265.48 265.95 264.30 262.44 258.84
G 39.0 115.06 169.99 216.59 233.37 237.10 243.82 254.60 264.94 274.27 27513 272.95 270.77 266.86
G 40.0 115.36 171.25 218.25 234.62 240.81 249.13 262.03 275.05 284.56 286.64 283.38 279.78 275.02
G41.0 115.93 172.76 220.11 236.95 245.44 255.94 272.37 285.66 295.41 298.04 294.10 290.22 284.28
G 42.0 116.96 174.38 222.30 240.63 251.41 264.84 282.15 297.53 307.64 310.19 306.43 300.98 295.10
G 43.0 118.04 176.88 225.66 244.76 258.69 274.82 294.66 311.09 320.54 323.00 319.72 312.93 306.02
G 44.0 119.50 180.12 229.31 250.98 266.36 286.51 309.08 324.40 335.96 337.42 332.31 324.87 318.40
G 45.0 121.32 183.17 234.09 257.45 276.92 298.00 322.45 341.49 351.73 351.91 347.07 339.92 331.25
G 46.0 123.56 187.81 239.70 265.75 287.57 312.38 337.52 355.11 368.39 369.27 363.09 353.68 344.30
G 47.0 125.77 192.43 246.63 275.06 301.48 327.13 353.04 371.44 383.39 385.61 379.00 368.61 360.06
G 48.0 128.46 197.75 253.32 285.27 314.33 342.04 369.17 388.07 400.75 402.77 395.27 383.14 374.29
G 49.0 131.57 203.94 262.08 295.94 327.86 357.57 385.58 404.02 417.37 420.86 411.06 398.46 390.73
G 50.0 134.90 209.99 270.83 309.08 342.22 373.09 402.40 421.19 435.38 437.57 427.13 413.53 404.53
G51.0 138.21 216.64 280.35 322.10 356.13 387.99 418.47 436.73 451.07 454.90 443.63 427.39 419.05
G 52.0 141.84 223.50 290.90 335.12 369.74 403.64 433.74 451.92 467.68 471.04 459.26 443.04 434.25
G 53.0 145.01 231.03 301.26 346.90 382.58 417.61 448.31 467.60 482.72 487.16 473.70 456.85 448.36
G 54.0 148.70 238.82 313.33 358.74 395.88 431.18 464.12 482.22 499.29 501.02 487.48 470.02 462.67
G 55.0 152.05 246.88 323.02 369.45 406.62 444.02 477.85 497.61 513.55 515.48 499.21 482.24 476.20
G 56.0 155.74 249.79 329.71 379.54 416.72 455.06 489.98 509.65 525.25 526.83 509.62 493.61 489.36
G 57.0 159.20 252.77 332.10 382.01 426.53 466.56 502.01 522.99 535.56 537.69 518.78 503.49 503.77
G 58.0 163.02 255.87 332.80 381.60 429.91 475.20 512.44 532.90 543.60 545.61 526.54 513.39 514.65
G 59.0 167.94 264.25 337.52 381.33 429.49 480.11 523.29 541.39 548.15 552.34 532.89 520.25 527.38
G 60.0 172.62 271.30 341.27 384.09 430.61 478.88 528.24 545.47 549.65 556.58 536.69 523.99 535.93
G61.0 177.50 275.65 342.73 387.07 435.25 476.69 526.02 547.15 548.88 557.60 537.51 526.60 543.19
G 62.0 182.72 277.65 340.82 388.16 436.89 478.97 520.17 540.11 544.56 557.34 536.43 526.44 547.93
G 63.0 187.46 278.50 338.29 387.37 437.60 477.16 516.33 525.75 537.68 554.91 533.14 523.99 549.97
G 64.0 190.41 275.99 333.19 384.87 434.45 473.22 512.67 511.11 523.97 549.27 527.52 518.10 548.58
G 65.0 191.99 27113 325.70 380.11 427.34 466.09 504.38 500.54 504.47 540.14 519.78 508.42 542.65
G 66.0 191.65 265.18 315.14 371.69 417.83 457.39 491.31 485.71 490.11 525.80 510.21 498.58 534.20
G 67.0 189.60 258.08 306.63 361.74 405.70 446.18 475.40 465.99 475.94 507.48 496.87 484.58 520.77
G 68.0 184.82 250.38 293.48 348.45 391.27 431.87 455.06 446.25 463.91 492.76 480.16 469.27 504.44
G 69.0 178.45 240.36 279.15 333.80 373.92 416.22 435.00 426.08 446.47 475.70 458.30 450.52 460.56
G 70.0 170.78 228.07 262.67 319.01 356.05 398.45 410.77 405.60 430.54 458.28 436.50 412.45 405.94
G71.0 158.73 211.87 243.32 301.27 338.07 378.20 388.74 383.53 411.36 438.93 408.43 363.45 380.47
G720 145.02 189.37 214.64 281.71 317.09 357.41 362.99 362.76 391.84 412.28 364.94 337.13 353.22
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ILLUMINAZIONE.

Apparecchio Rilievo Lampada
Codice NEMESI 3 0F2H1 S05 3.7-1M Codice  17-077-4964 Codice L-NE3-0F2H1-3000-700-1M-70-25
Nome  NEMESI 3 0F2H1 S05 3.7-1M Nome  NEMESI 3 0F2H1 S05 3.7-1M Numero 1
Archivio Eulumdat Data 15-12-2017 Posizione
Flusso Apparecchio 2090.00 Im Potenza Apparecchio  21.50 W Efficacia 97.21 Im/W Rendimento 100.00%
Flusso Lampade 2090.00 Im Valore Massimo 557.60 cd/kim Posizione C=45.00 G=61.00 CG Asimmetrico
Tabella Intensita Luminose - cd/kim Tabella 2/18

C 65.00 C 70.00 C 75.00 C 80.00 C 85.00 C 90.00 C 9500 C100.00 C105.00 C110.00 C115.00 C120.00 C125.00

G 0.0 130.61 130.61 130.61 130.61 130.61 130.61 130.61 130.61 130.61 130.61 130.61 130.61 130.61
G 1.0 142.52 142.90 143.65 145.60 144.60 144.52 144.60 145.60 143.65 142.90 142.52 143.54 141.59
G 20 155.94 158.82 159.04 160.44 160.67 161.27 160.67 160.44 159.04 158.82 155.94 155.86 153.93
G 3.0 174.33 174.93 177.37 181.69 181.25 181.07 181.25 181.69 177.37 174.93 174.33 172.40 168.57
G 4.0 186.54 187.90 189.53 192.30 191.256 193.87 191.25 192.30 189.53 187.90 186.54 186.36 182.37
G 5.0 198.48 201.72 205.31 209.54 211.74 212.18 211.74 209.54 205.31 201.72 198.48 195.91 190.91
G 6.0 214.52 219.59 223.40 229.06 229.16 230.46 229.16 229.06 223.40 219.59 214.52 21212 204.76
G70 228.92 234.87 238.21 24410 243.90 245.26 243.90 24410 238.21 234.87 228.92 226.22 218.31
G 8.0 238.83 243.39 247.82 253.99 254.38 255.54 254.38 253.99 247.82 243.39 238.83 236.73 231.62
G 9.0 245.88 251.15 254.58 261.01 261.24 264.09 261.24 261.01 254.58 251.15 245.88 246.70 242.89

G 10.0 250.35 252.29 254.98 260.65 260.58 262.96 260.58 260.65 254.98 252.29 250.35 254.76 254.88
G11.0 251.72 249.42 251.00 257.37 256.77 259.65 256.77 257.37 251.00 249.42 251.72 259.78 262.98
G120 250.72 246.85 247.08 253.22 252.98 255.43 252.98 253.22 247.08 246.85 250.72 262.12 263.30
G 13.0 249.99 244.95 243.26 249.64 249.12 250.72 249.12 249.64 243.26 244.95 249.99 261.18 260.53
G 14.0 251.21 243.12 239.86 245.45 245.44 247.29 245.44 245.45 239.86 243.12 251.21 258.16 257.80
G 15.0 249.78 241.99 236.76 241.75 242.45 244.07 242.45 241.75 236.76 241.99 249.78 254.73 254.10
G 16.0 246.47 241.37 234.07 238.19 239.37 241.33 239.37 238.19 234.07 241.37 246.47 251.18 250.66
G17.0 242.34 240.15 232.48 234.84 236.45 237.85 236.45 234.84 232.48 240.15 242.34 247.90 247.86
G 18.0 239.44 237.92 230.63 232.04 233.57 234.54 233.57 232.04 230.63 237.92 239.44 244.37 244.11
G 19.0 236.42 235.69 229.17 229.16 231.04 232.54 231.04 229.16 229.17 235.69 236.42 241.45 240.75
G 20.0 233.95 233.30 228.43 226.30 228.49 230.36 228.49 226.30 228.43 233.30 233.95 238.26 237.75
G21.0 230.94 230.59 227.08 224.14 226.09 227.70 226.09 224.14 227.08 230.59 230.94 235.17 234.82
G220 228.64 228.33 225.84 222.20 224.07 225.59 224.07 222.20 225.84 228.33 228.64 232.80 232.00
G 23.0 226.17 225.29 224.10 220.48 222.03 223.90 222.03 220.48 224.10 225.29 226.17 230.39 229.76

G24.0 224.50 224.20 222.76 219.29 220.50 22211 220.50 219.29 222.76 224.20 224.50 228.17 227.56
G 25.0 222.84 222.67 221.51 218.31 219.46 220.96 219.46 218.31 221.51 222.67 222.84 226.77 225.99
G 26.0 222.21 221.77 220.41 217.91 218.40 219.83 218.40 217.91 220.41 221.77 222.21 225.75 224.55

G27.0 221.58 221.40 220.06 217.79 217.55 218.75 217.55 217.79 220.06 221.40 221.58 225.15 224.36
G 28.0 222.10 221.33 219.30 217.62 216.49 217.86 216.49 217.62 219.30 221.33 222.10 225.43 224.44
G29.0 222.13 221.29 219.17 217.58 215.26 216.36 215.26 217.58 219.17 221.29 222.13 226.17 225.65
G 30.0 223.25 221.46 218.54 217.52 213.83 215.46 213.83 217.52 218.54 221.46 223.25 227.51 227.13
G31.0 224.24 221.89 218.55 217.39 212.76 213.68 212.76 217.39 218.55 221.89 224.24 229.46 229.45
G 32.0 225.36 222.64 218.37 216.79 211.19 213.78 211.19 216.79 218.37 222.64 225.36 231.99 232.40
G 33.0 226.92 223.48 218.85 216.82 209.52 212.18 209.52 216.82 218.85 223.48 226.92 234.54 235.67
G 34.0 229.39 225.00 219.17 216.29 208.03 210.77 208.03 216.29 219.17 225.00 229.39 238.02 239.59

G 35.0 232.36 226.78 220.12 216.31 206.44 210.54 206.44 216.31 220.12 226.78 232.36 241.46 244.50
G 36.0 235.32 229.53 221.28 216.86 205.05 209.24 205.05 216.86 221.28 229.53 235.32 246.50 249.27
G37.0 239.75 232.54 223.15 216.98 204.01 209.27 204.01 216.98 223.15 232.54 239.75 252.28 266.72
G 38.0 245.07 236.02 225.41 217.83 202.87 208.64 202.87 217.83 225.41 236.02 245.07 258.84 262.44
G 39.0 250.81 239.95 227.97 219.10 202.41 208.27 202.41 219.10 227.97 239.95 250.81 266.86 270.77
G 40.0 258.01 245.74 231.14 220.78 202.14 208.17 202.14 220.78 231.14 245.74 258.01 275.02 279.78
G41.0 265.83 251.57 235.20 223.13 202.56 209.51 202.56 223.13 235.20 251.57 265.83 284.28 290.22
G 42.0 275.26 258.26 240.36 225.98 203.45 210.32 203.45 225.98 240.36 258.26 275.26 295.10 300.98
G 43.0 285.24 267.04 246.86 230.18 204.91 212.60 204.91 230.18 246.86 267.04 285.24 306.02 312.93
G 44.0 296.06 276.00 252.64 234.68 207.39 214.24 207.39 234.68 252.64 276.00 296.06 318.40 324.87
G 45.0 309.01 286.50 261.23 240.47 210.72 218.55 210.72 240.47 261.23 286.50 309.01 331.25 339.92

G 46.0 322.65 296.85 270.82 247.98 215.96 222.83 215.96 247.98 270.82 296.85 322.65 344.30 353.68
G 47.0 335.70 310.09 281.14 255.89 221.74 228.82 221.74 255.89 281.14 310.09 335.70 360.06 368.61
G 48.0 350.81 324.36 292.91 265.55 230.00 235.95 230.00 265.55 292.91 324.36 350.81 374.29 383.14
G 49.0 366.28 339.56 306.07 277.32 239.32 244.04 239.32 277.32 306.07 339.56 366.28 390.73 398.46
G 50.0 383.44 355.32 321.83 290.78 251.15 255.30 251.15 290.78 321.83 355.32 383.44 404.53 413.53
G51.0 398.32 371.99 338.74 305.27 264.62 267.67 264.62 305.27 338.74 371.99 398.32 419.05 427.39
G 52.0 414.44 388.99 354.94 321.81 278.85 281.80 278.85 321.81 354.94 388.99 414.44 434.25 443.04
G 53.0 430.04 408.15 374.20 341.40 297.00 296.58 297.00 341.40 374.20 408.15 430.04 448.36 456.85
G 54.0 443.99 425.20 394.48 360.08 314.18 315.27 314.18 360.08 394.48 425.20 443.99 462.67 470.02
G 55.0 460.19 441.86 412.84 381.32 336.17 332.68 336.17 381.32 412.84 441.86 460.19 476.20 482.24
G 56.0 474.00 456.68 432.76 401.54 356.30 351.05 356.30 401.54 432.76 456.68 474.00 489.36 493.61

G 57.0 487.96 473.47 452.08 422.85 376.71 372.37 376.71 422.85 452.08 473.47 487.96 503.77 503.49
G 58.0 501.04 486.64 470.11 442.48 397.01 391.07 397.01 442.48 470.11 486.64 501.04 514.65 513.39
G 59.0 512.68 498.79 487.40 461.34 414.88 409.96 414.88 461.34 487.40 498.79 512.68 527.38 520.25
G 60.0 523.00 509.34 502.10 478.35 430.61 426.35 430.61 478.35 502.10 509.34 523.00 535.93 523.99
G61.0 532.47 519.60 515.47 491.24 443.77 441.75 443.77 491.24 515.47 519.60 532.47 543.19 526.60
G 62.0 541.29 527.20 527.19 503.98 454.38 452.72 454.38 503.98 527.19 527.20 541.29 547.93 526.44
G 63.0 547.63 532.26 535.47 514.39 463.29 461.63 463.29 514.39 535.47 532.26 547.63 549.97 523.99
G 64.0 552.03 535.18 541.14 520.80 468.64 467.99 468.64 520.80 541.14 535.18 552.03 548.58 518.10
G 65.0 553.06 535.17 542.62 524.22 471.30 470.48 471.30 524.22 542.62 535.17 553.06 542.65 508.42
G 66.0 552.26 533.31 539.39 511.90 454.18 450.47 454.18 511.90 539.39 533.31 552.26 534.20 498.58
G 67.0 546.69 511.48 501.70 464.81 410.74 400.54 410.74 464.81 501.70 511.48 546.69 520.77 484.58
G 68.0 518.99 464.68 456.32 437.25 390.96 388.78 390.96 437.25 456.32 464.68 518.99 504.44 469.27
G 69.0 469.65 436.80 442.92 428.67 383.92 380.82 383.92 428.67 442.92 436.80 469.65 460.56 450.52
G 70.0 446.28 422.56 425.11 407.81 367.54 361.50 367.54 407.81 425.11 422.56 446.28 405.94 412.45
G71.0 423.67 399.29 397.35 377.32 344.39 332.14 344.39 377.32 397.35 399.29 423.67 380.47 363.45
G720 393.93 367.70 359.41 332.51 304.52 301.79 304.52 332.51 359.41 367.70 393.93 353.22 337.13
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ILLUMINAZIONE.

Apparecchio Rilievo Lampada
Codice NEMESI 3 0F2H1 S05 3.7-1M Codice  17-077-4964 Codice L-NE3-0F2H1-3000-700-1M-70-25
Nome  NEMESI 3 0F2H1 S05 3.7-1M Nome  NEMESI 3 0F2H1 S05 3.7-1M Numero 1
Archivio Eulumdat Data 15-12-2017 Posizione
Flusso Apparecchio 2090.00 Im Potenza Apparecchio  21.50 W Efficacia 97.21 Im/W Rendimento 100.00%
Flusso Lampade 2090.00 Im Valore Massimo 557.60 cd/kim Posizione C=45.00 G=61.00 CG Asimmetrico
Tabella Intensita Luminose - cd/kim Tabella 3/18

C130.00 C13500 C140.00 C14500 C150.00 C155.00 C160.00 C165.00 C170.00 C175.00 C180.00 C185.00 C 190.00

G 0.0 130.61 130.61 130.61 130.61 130.61 130.61 130.61 130.61 130.61 130.61 130.61 130.61 130.61
G 1.0 140.12 140.22 139.26 137.61 137.63 136.32 134.70 133.72 132.96 131.73 129.85 128.98 128.12
G 20 151.09 149.71 147.71 145.04 143.32 141.11 138.70 136.89 134.55 132.26 129.17 127.03 125.50
G 3.0 164.39 161.99 158.04 153.33 149.82 145.97 141.83 139.04 135.78 132.41 127.83 124.74 121.95
G 4.0 177.92 175.01 169.12 163.86 1568.17 151.57 145.54 141.20 136.46 132.09 126.72 123.01 118.64
G 5.0 185.97 182.89 178.79 173.07 168.02 159.88 151.86 144.99 138.74 132.95 127.38 121.76 116.58
G 6.0 196.64 192.18 185.54 180.32 176.90 169.33 160.45 151.07 142.11 134.69 128.46 121.05 115.06
G70 212.83 205.41 199.29 191.52 185.35 17917 169.73 158.07 145.88 136.71 128.65 120.27 114.38
G 8.0 227.03 221.67 215.29 204.10 194.74 186.31 176.42 163.88 149.54 138.05 129.01 119.77 114.86
G 9.0 241.56 236.91 229.98 21714 204.22 192.36 181.16 169.25 153.40 139.64 129.31 119.26 115.50
G 10.0 253.23 248.11 241.29 227.93 214.56 198.50 185.50 174.28 157.05 14117 129.74 118.45 116.33
G11.0 261.19 256.25 249.05 238.18 224.67 206.87 189.76 177.91 161.31 143.06 129.96 117.73 116.89
G120 263.13 261.12 255.74 244.74 233.73 215.36 195.27 181.04 164.76 144.61 130.06 116.73 117.37
G 13.0 261.28 261.80 259.84 250.60 240.24 223.32 201.37 184.24 168.12 146.19 130.09 115.80 117.56
G 14.0 258.41 259.56 260.32 255.33 246.31 230.46 208.49 187.38 170.81 147.49 129.43 114.60 117.39
G 15.0 255.28 256.58 258.73 257.52 250.99 236.10 214.66 190.86 173.48 148.47 128.33 113.41 117.29
G 16.0 251.98 253.82 255.80 256.64 254.26 241.05 221.28 194.88 174.34 148.99 127.35 112.58 117.19
G17.0 248.19 250.15 253.23 253.77 255.41 245.26 226.85 199.29 175.49 149.52 126.17 111.63 116.79
G 18.0 245.25 246.93 249.82 251.24 254.45 248.47 231.14 203.84 177.91 150.18 125.05 110.69 116.67
G 19.0 241.93 243.87 246.97 248.48 2562.44 250.15 234.86 208.67 180.00 150.87 124.03 110.10 116.23
G 20.0 238.48 240.72 244.07 245.15 250.09 250.41 238.00 213.16 182.63 151.87 123.14 109.34 115.95
G21.0 235.41 237.86 240.97 242.89 247.81 249.71 240.96 217.47 184.36 153.36 122.37 108.84 115.62
G220 232.88 235.24 238.62 240.37 244.97 247.78 243.18 220.75 185.94 154.51 121.59 108.39 115.50
G 23.0 230.18 232.43 235.66 238.00 242.57 245.64 244.16 223.78 187.94 156.14 121.08 108.03 115.16
G24.0 228.13 230.37 233.91 235.17 240.55 243.53 244.54 226.48 190.79 157.21 120.70 107.59 114.95
G 25.0 226.53 228.59 231.78 233.52 238.63 241.38 244.08 228.90 193.70 158.62 120.36 107.10 114.54
G 26.0 225.45 227.20 230.00 231.31 236.15 239.38 243.10 231.01 196.59 159.80 120.00 106.83 114.43
G27.0 224.98 226.62 229.30 230.68 234.61 237.66 241.53 232.76 199.60 160.77 119.52 106.67 114.48
G 28.0 224.95 226.69 229.14 229.73 233.54 236.12 239.50 234.41 201.26 161.21 119.09 106.56 114.32
G29.0 226.25 227.34 229.53 229.16 232.67 234.86 238.04 235.18 203.69 161.70 118.66 106.41 114.17
G 30.0 227.82 228.96 230.35 229.57 232.06 233.38 236.42 235.40 206.12 162.41 118.32 106.34 114.13
G31.0 230.06 230.87 231.57 230.46 231.43 232.55 234.92 235.37 208.02 163.12 17.77 106.26 114.21
G 32.0 232.70 233.46 233.50 230.99 231.60 231.87 233.89 234.99 209.22 163.86 117.19 105.65 113.95
G 33.0 236.11 236.27 236.29 233.08 232.46 231.51 232.90 234.51 210.43 164.64 116.59 105.72 113.70
G 34.0 240.56 240.19 239.94 235.45 233.95 231.90 232.20 233.81 211.58 165.41 116.21 105.32 113.57
G 35.0 244.73 245.25 244.53 239.81 235.99 232.32 231.87 233.38 212.54 166.76 115.83 105.50 113.77
G 36.0 250.24 250.99 249.98 244.42 238.85 233.92 232.21 232.76 213.96 167.29 115.36 105.48 113.38
G37.0 256.95 257.87 257.18 250.06 243.34 236.34 232.90 232.67 214.24 168.32 115.06 105.56 113.74
G 38.0 264.30 265.95 265.48 256.74 248.10 239.34 234.46 232.62 2156.25 169.08 115.00 105.54 113.85
G 39.0 272.95 27513 274.27 264.94 254.60 243.82 237.10 233.37 216.59 169.99 115.06 105.79 113.75
G 40.0 283.38 286.64 284.56 275.05 262.03 249.13 240.81 234.62 218.25 171.25 115.36 106.11 113.94
G41.0 294.10 298.04 295.41 285.66 272.37 255.94 245.44 236.95 220.11 172.76 115.93 106.54 114.03
G 42.0 306.43 310.19 307.64 297.53 282.15 264.84 251.41 240.63 222.30 174.38 116.96 106.85 113.90
G 43.0 319.72 323.00 320.54 311.09 294.66 274.82 258.69 244.76 225.66 176.88 118.04 107.58 113.73
G 44.0 332.31 337.42 335.96 324.40 309.08 286.51 266.36 250.98 229.31 180.12 119.50 108.17 113.65
G 45.0 347.07 351.91 351.73 341.49 322.45 298.00 276.92 257.45 234.09 183.17 121.32 108.72 113.21
G 46.0 363.09 369.27 368.39 355.11 337.52 312.38 287.57 265.75 239.70 187.81 123.56 109.31 112.40
G 47.0 379.00 385.61 383.39 371.44 353.04 327.13 301.48 275.06 246.63 192.43 125.77 109.93 111.65
G 48.0 395.27 402.77 400.75 388.07 369.17 342.04 314.33 285.27 253.32 197.75 128.46 110.70 110.51
G 49.0 411.06 420.86 417.37 404.02 385.58 357.57 327.86 295.94 262.08 203.94 131.57 111.26 109.42
G 50.0 427.13 437.57 435.38 421.19 402.40 373.09 342.22 309.08 270.83 209.99 134.90 111.96 107.93
G51.0 443.63 454.90 451.07 436.73 418.47 387.99 356.13 322.10 280.35 216.64 138.21 112.25 106.38
G 52.0 459.26 471.04 467.68 451.92 433.74 403.64 369.74 335.12 290.90 223.50 141.84 112,58 104.53
G 53.0 473.70 487.16 482.72 467.60 448.31 417.61 382.58 346.90 301.26 231.03 145.01 112.49 102.87
G 54.0 487.48 501.02 499.29 482.22 464.12 431.18 395.88 358.74 313.33 238.82 148.70 112.40 100.87
G 55.0 499.21 515.48 513.55 497.61 477.85 444.02 406.62 369.45 323.02 246.88 152.05 112.02 98.72
G 56.0 509.62 526.83 525.25 509.65 489.98 455.06 416.72 379.54 329.71 249.79 155.74 111.64 96.56
G 57.0 518.78 537.69 535.56 522.99 502.01 466.56 426.53 382.01 332.10 252.77 159.20 11118 94.10
G 58.0 526.54 545.61 543.60 532.90 512.44 475.20 429.91 381.60 332.80 255.87 163.02 110.58 91.93
G 59.0 532.89 552.34 548.15 541.39 523.29 480.11 429.49 381.33 337.52 264.25 167.94 110.75 89.41
G 60.0 536.69 556.58 549.65 545.47 528.24 478.88 430.61 384.09 341.27 271.30 172.62 111.21 86.86
G61.0 537.51 557.60 548.88 547.15 526.02 476.69 435.25 387.07 342.73 275.65 177.50 111.76 84.47
G 62.0 536.43 557.34 544.56 540.11 520.17 478.97 436.89 388.16 340.82 277.65 182.72 113.68 82.29
G 63.0 533.14 554.91 537.68 525.75 516.33 477.16 437.60 387.37 338.29 278.50 187.46 115.54 79.68
G 64.0 527.52 549.27 523.97 511.11 512.67 473.22 434.45 384.87 333.19 275.99 190.41 117.72 77.39
G 65.0 519.78 540.14 504.47 500.54 504.38 466.09 427.34 380.11 325.70 27113 191.99 119.47 74.62
G 66.0 510.21 525.80 490.11 485.71 491.31 457.39 417.83 371.69 315.14 265.18 191.65 120.48 71.83
G 67.0 496.87 507.48 475.94 465.99 475.40 446.18 405.70 361.74 306.63 258.08 189.60 120.29 68.67
G 68.0 480.16 492.76 463.91 446.25 455.06 431.87 391.27 348.45 293.48 250.38 184.82 118.88 65.48
G 69.0 458.30 475.70 446.47 426.08 435.00 416.22 373.92 333.80 279.15 240.36 178.45 115.89 61.67
G 70.0 436.50 458.28 430.54 405.60 410.77 398.45 356.05 319.01 262.67 228.07 170.78 110.91 57.12
G71.0 408.43 438.93 411.36 383.53 388.74 378.20 338.07 301.27 243.32 211.87 158.73 105.34 52.02
G720 364.94 412.28 391.84 362.76 362.99 357.41 317.09 281.71 214.64 189.37 145.02 97.71 47.09
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ILLUMINAZIONE.

Apparecchio Rilievo Lampada
Codice NEMESI 3 0F2H1 S05 3.7-1M Codice  17-077-4964 Codice L-NE3-0F2H1-3000-700-1M-70-25
Nome  NEMESI 3 0F2H1 S05 3.7-1M Nome  NEMESI 3 0F2H1 S05 3.7-1M Numero 1
Archivio Eulumdat Data 15-12-2017 Posizione
Flusso Apparecchio 2090.00 Im Potenza Apparecchio  21.50 W Efficacia 97.21 Im/W Rendimento 100.00%
Flusso Lampade 2090.00 Im Valore Massimo 557.60 cd/kim Posizione C=45.00 G=61.00 CG Asimmetrico
Tabella Intensita Luminose - cd/kim Tabella 4/18

C195.00 C200.00 C20500 C210.00 C21500 C220.00 (C22500 C230.00 C235.00 C240.00 C245.00 C250.00 C255.00

G 0.0 130.61 130.61 130.61 130.61 130.61 130.61 130.61 130.61 130.61 130.61 130.61 130.61 130.61
G 1.0 126.97 125.40 124.86 124.08 122.92 122.82 12217 121.71 122.31 123.24 121.73 121.83 122.28
G 20 123.30 120.94 120.16 119.42 119.35 120.28 120.85 121.19 122.41 123.98 122.98 123.44 123.99
G 3.0 119.11 117.16 117.71 118.91 119.56 121.04 122.05 122.63 124.49 126.44 125.75 126.41 127.26
G 4.0 115.74 115.42 117.56 119.36 120.53 122.03 123.14 124.00 126.13 128.00 127.93 128.66 129.88
G 5.0 114.64 115.90 118.43 120.46 121.48 123.79 124.96 125.77 127.98 130.23 129.99 131.06 132.06
G 6.0 115.12 116.85 119.48 121.91 123.69 125.91 126.96 128.03 129.95 132.32 132.34 133.17 134.20
G70 116.11 118.00 121.03 123.65 125.84 127.83 129.24 129.93 131.93 134.07 133.81 134.89 135.96
G 8.0 116.98 119.38 122.68 125.30 127.64 129.99 131.10 131.89 133.52 135.24 134.59 135.90 137.39
G 9.0 118.11 120.97 124.42 127.05 129.21 131.86 133.05 133.20 134.46 135.94 135.23 136.49 138.04
G 10.0 119.17 122.21 125.73 128.68 131.04 133.64 134.53 134.35 135.22 136.36 135.42 136.39 137.92
G11.0 119.91 123.06 126.80 129.82 132.14 135.13 135.62 135.24 135.86 136.66 135.24 136.03 137.41
G120 120.43 123.38 127.41 130.54 132.93 135.93 136.58 135.92 136.37 136.85 134.95 135.58 136.62
G 13.0 120.75 123.56 127.60 131.02 133.62 136.53 137.18 136.35 136.59 136.81 134.80 135.30 135.71
G 14.0 121.07 123.84 127.81 131.28 133.68 136.98 137.51 136.53 136.63 136.57 134.59 134.75 134.81
G 15.0 121.33 124.08 127.96 131.45 133.79 137.03 137.62 136.51 136.48 136.05 133.61 133.88 133.82
G 16.0 121.51 124.26 128.11 131.63 134.05 136.77 137.40 136.16 135.90 135.34 132.94 132.90 132.40
G17.0 121.55 124.55 128.20 131.58 133.91 136.67 137.09 135.55 135.01 134.47 131.756 131.52 131.00
G 18.0 121.54 124.76 128.26 131.46 133.82 136.20 136.64 134.77 133.98 133.34 130.69 130.04 129.22
G 19.0 121.35 124.98 128.25 131.22 133.35 135.58 135.96 133.78 132.80 131.71 129.16 128.11 127.22
G 20.0 121.35 125.07 128.26 130.92 132.85 135.04 135.26 132.62 131.31 129.99 127.46 125.88 125.02
G21.0 121.36 125.24 128.21 130.81 132.28 134.36 134.31 131.49 129.67 128.22 125.43 123.93 122.44
G220 121.21 125.26 128.14 130.47 131.80 133.44 133.21 130.11 127.86 126.20 123.33 121.55 119.81
G 23.0 121.05 125.12 128.22 130.22 131.35 132.48 131.73 128.29 125.87 123.92 120.94 118.82 117.04
G24.0 121.08 125.24 128.10 129.78 130.57 131.41 130.40 126.55 124.06 121.78 118.34 116.38 114.12
G 25.0 120.93 125.22 128.04 129.41 129.85 130.12 128.84 124.70 122.03 119.19 115.53 113.33 111.05
G 26.0 120.88 125.16 127.89 128.93 129.00 128.90 127.16 122.78 119.45 116.48 112.93 110.28 108.23
G27.0 120.81 124.98 127.77 128.26 128.07 127.44 125.28 120.67 117.03 113.89 110.00 107.08 104.91
G 28.0 120.87 124.94 127.52 127.72 127.00 125.91 123.59 118.55 114.46 111.00 107.02 104.14 101.64
G29.0 120.77 124.87 127.27 127.01 125.82 124.35 121.60 116.10 111.63 107.94 104.10 101.10 98.24
G 30.0 120.75 124.63 126.95 126.37 124.62 122.79 119.64 113.55 108.45 105.30 100.14 97.49 95.05
G31.0 120.63 124.57 126.46 125.50 123.44 121.06 117.48 110.87 105.38 101.90 97.03 93.87 91.88
G 32.0 120.34 124.23 125.85 124.60 121.85 118.90 115.09 107.80 102.50 98.89 93.57 90.63 88.78
G 33.0 120.31 123.92 125.30 123.62 120.21 117.03 112.25 105.19 99.81 96.39 90.58 87.97 85.99
G 34.0 120.13 123.62 124.67 122.56 118.72 115.15 109.49 102.95 96.72 93.73 88.40 85.53 83.55
G 35.0 120.02 123.10 123.96 121.35 116.98 112.63 107.24 99.99 93.85 90.89 85.87 82.94 81.03
G 36.0 119.90 122.64 123.12 119.96 115.37 110.74 104.21 96.81 91.64 88.00 83.61 80.68 78.92
G37.0 119.71 122.11 122.06 118.42 113.50 108.42 101.18 94.16 89.22 85.30 80.92 78.10 76.57
G 38.0 119.52 121.556 120.88 117.00 110.96 105.99 98.37 92.63 87.29 83.15 78.89 76.10 74.21
G 39.0 119.31 120.95 119.73 115.33 108.62 103.48 95.83 90.51 85.27 81.34 77.21 7413 71.87
G 40.0 119.14 120.23 118.50 113.66 106.25 100.96 94.17 87.83 83.74 79.25 75.42 71.99 69.82
G41.0 118.72 119.58 117.06 111.76 104.15 98.40 91.81 85.60 81.87 77.49 73.08 70.26 67.93
G 42.0 118.23 118.38 115.54 109.62 101.89 95.47 90.06 83.95 80.03 75.72 71.30 68.43 65.99
G 43.0 117.49 11713 113.92 107.19 99.97 93.44 88.68 82.44 78.25 74.06 69.68 66.55 64.12
G 44.0 116.24 115.54 112.03 104.96 97.99 92.17 87.12 80.49 76.32 72.66 68.06 64.83 62.19
G 45.0 115.01 113.58 110.06 103.31 96.13 90.34 84.83 79.03 74.97 71.09 66.39 63.14 60.32
G 46.0 113.50 111.15 107.36 101.20 93.95 88.46 83.01 77.63 73.54 69.58 64.66 61.50 58.56
G 47.0 111.37 108.23 104.35 98.46 92.10 87.16 81.65 76.33 72.20 68.12 62.98 59.78 57.00
G 48.0 109.32 105.17 101.37 95.95 90.52 85.27 80.21 75.29 70.86 66.60 61.70 58.28 55.27
G 49.0 106.67 101.99 98.38 93.61 88.28 83.30 78.75 74.02 69.63 65.25 60.20 56.69 53.71
G 50.0 103.79 98.14 94.54 91.01 85.97 81.83 77.53 72.69 68.35 63.79 58.73 55.09 52.19
G51.0 100.38 95.02 91.37 88.31 84.05 80.35 76.36 71.58 67.02 62.60 57.27 53.73 50.73
G 52.0 96.90 90.74 87.40 85.06 82.08 79.02 75.09 70.40 65.74 61.22 56.14 52.25 49.21
G 53.0 93.22 86.91 84.09 82.15 79.82 77.55 73.82 69.21 64.59 60.03 54.72 50.72 47.57
G 54.0 89.27 83.09 80.49 79.68 77.60 75.91 72.54 68.00 63.41 58.82 53.26 49.27 46.11
G 55.0 85.31 79.06 77.38 77.09 75.43 74.19 71.22 66.79 62.20 57.53 51.95 47.89 44.79
G 56.0 81.45 75.52 74.54 74.77 73.60 72.61 69.81 65.53 61.05 56.23 50.73 46.66 43.35
G 57.0 77.39 71.95 71.75 72.35 71.84 70.74 68.31 64.38 59.60 54.81 49.40 45.26 41.95
G 58.0 73.45 68.81 69.19 70.38 69.93 69.19 66.84 63.04 58.38 53.61 47.85 43.77 40.41
G 59.0 69.40 65.42 66.45 68.09 67.76 67.44 65.29 61.62 57.01 52.09 46.33 42.15 38.70
G 60.0 65.95 62.50 64.29 65.90 65.69 65.58 63.66 60.08 55.42 50.53 44.70 40.53 36.98
G61.0 62.75 59.57 61.79 63.70 63.63 63.72 61.70 58.30 53.92 48.88 42.82 38.61 35.16
G 62.0 59.47 57.26 59.54 61.63 61.68 61.75 59.66 56.53 52.33 46.87 41.00 36.45 33.09
G 63.0 56.67 55.06 57.48 59.46 59.85 59.77 57.47 54.28 50.00 44.87 38.51 34.36 31.06
G 64.0 53.85 52.93 55.29 57.47 57.63 57.56 55.27 52.00 47.44 42.08 36.05 31.87 28.69
G 65.0 51.21 50.94 53.27 55.16 55.56 55.08 52.73 49.35 44.35 39.08 33.47 29.45 26.56
G 66.0 48.67 48.61 50.90 52.81 53.16 52.30 49.80 46.37 41.16 36.15 30.54 2717 24.48
G 67.0 45.93 46.22 48.44 50.40 50.32 49.43 46.97 42.73 37.40 33.04 28.10 24.76 22.25
G 68.0 43.10 43.98 45.79 48.01 47.46 46.36 43.31 39.02 33.91 30.17 256.32 22.40 20.18
G 69.0 40.26 41.25 43.23 45.05 44.06 42.99 39.14 35.23 30.73 26.88 22.62 20.11 18.22
G 70.0 37.17 38.34 40.24 41.84 40.98 38.94 35.00 31.52 27.15 23.84 20.09 18.11 16.53
G71.0 34.21 35.59 37.04 38.63 37.29 34.89 31.05 27.85 24.15 21.09 18.02 16.16 14.77
G720 30.92 32.72 33.86 35.04 33.27 30.51 26.94 24.05 21.05 18.57 15.73 14.28 12.94
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ILLUMINAZIONE.

Apparecchio Rilievo Lampada
Codice NEMESI 3 0F2H1 S05 3.7-1M Codice  17-077-4964 Codice L-NE3-0F2H1-3000-700-1M-70-25
Nome  NEMESI 3 0F2H1 S05 3.7-1M Nome  NEMESI 3 0F2H1 S05 3.7-1M Numero 1
Archivio Eulumdat Data 15-12-2017 Posizione
Flusso Apparecchio 2090.00 Im Potenza Apparecchio  21.50 W Efficacia 97.21 Im/W Rendimento 100.00%
Flusso Lampade 2090.00 Im Valore Massimo 557.60 cd/kim Posizione C=45.00 G=61.00 CG Asimmetrico
Tabella Intensita Luminose - cd/kim Tabella 5/18

C260.00 C265.00 C270.00 C275.00 C280.00 C285.00 C290.00 C295.00 C300.00 C305.00 C310.00 C315.00 C320.00

G 0.0 130.61 130.61 130.61 130.61 130.61 130.61 130.61 130.61 130.61 130.61 130.61 130.61 130.61
G 1.0 123.44 122.97 123.53 122.97 123.44 122.28 121.83 121.73 123.24 122.31 121.71 12217 122.82
G 20 125.78 125.30 126.22 125.30 125.78 123.99 123.44 122.98 123.98 122.41 121.19 120.85 120.28
G 3.0 129.18 128.76 129.75 128.76 129.18 127.26 126.41 125.75 126.44 124.49 122.63 122.05 121.04
G 4.0 131.88 131.48 132.91 131.48 131.88 129.88 128.66 127.93 128.00 126.13 124.00 123.14 122.03
G 5.0 134.20 134.21 135.24 134.21 134.20 132.06 131.06 129.99 130.23 127.98 125.77 124.96 123.79
G 6.0 136.34 136.45 137.62 136.45 136.34 134.20 133.17 132.34 132.32 129.95 128.03 126.96 125.91
G70 138.34 138.15 139.26 138.15 138.34 135.96 134.89 133.81 134.07 131.93 129.93 129.24 127.83
G 8.0 139.83 139.47 140.25 139.47 139.83 137.39 135.90 134.59 135.24 133.52 131.89 131.10 129.99
G 9.0 140.26 140.09 141.07 140.09 140.26 138.04 136.49 135.23 135.94 134.46 133.20 133.05 131.86
G 10.0 140.07 139.95 141.01 139.95 140.07 137.92 136.39 135.42 136.36 135.22 134.35 134.53 133.64
G11.0 139.44 139.26 140.12 139.26 139.44 137.41 136.03 135.24 136.66 135.86 135.24 135.62 135.13
G120 138.50 138.22 139.09 138.22 138.50 136.62 135.53 134.95 136.85 136.37 135.92 136.58 135.93
G 13.0 137.30 136.74 137.54 136.74 137.30 135.71 135.30 134.80 136.81 136.59 136.35 137.18 136.53
G 14.0 135.83 135.12 135.64 135.12 135.83 134.81 134.75 134.59 136.57 136.63 136.53 137.51 136.98
G 15.0 134.10 133.15 133.76 133.15 134.10 133.82 133.88 133.61 136.05 136.48 136.51 137.62 137.03
G 16.0 132.74 131.17 131.42 131.17 132.74 132.40 132.90 132.94 135.34 135.90 136.16 137.40 136.77
G17.0 131.07 129.34 129.77 129.34 131.07 131.00 131.52 131.75 134.47 135.01 135.55 137.09 136.67
G 18.0 129.18 127.02 127.58 127.02 129.18 129.22 130.04 130.69 133.34 133.98 134.77 136.64 136.20
G 19.0 127.11 124.97 124.94 124.97 127.11 127.22 128.11 129.16 131.71 132.80 133.78 135.96 135.58
G 20.0 124.76 122.67 122.58 122.67 124.76 125.02 125.88 127.46 129.99 131.31 132.62 135.26 135.04
G21.0 122.01 120.19 119.78 120.19 122.01 122.44 123.93 125.43 128.22 129.67 131.49 134.31 134.36
G220 119.11 117.23 117.25 117.23 119.11 119.81 121.55 123.33 126.20 127.86 130.11 133.21 133.44
G 23.0 116.25 114.36 114.60 114.36 116.25 117.04 118.82 120.94 123.92 125.87 128.29 131.73 132.48
G24.0 113.22 111.08 111.32 111.08 113.22 114.12 116.38 118.34 121.78 124.06 126.55 130.40 131.41
G 25.0 110.13 108.31 108.04 108.31 110.13 111.05 113.33 115.58 119.19 122.03 124.70 128.84 130.12
G 26.0 106.99 105.23 105.24 105.23 106.99 108.23 110.28 112.93 116.48 119.45 122.78 127.16 128.90
G27.0 103.63 101.88 102.09 101.88 103.63 104.91 107.08 110.00 113.89 117.03 120.67 125.28 127.44
G 28.0 100.68 98.75 98.68 98.75 100.68 101.64 104.14 107.02 111.00 114.46 118.55 123.59 125.91
G29.0 97.12 95.60 95.67 95.60 97.12 98.24 101.10 104.10 107.94 111.63 116.10 121.60 124.35
G 30.0 93.92 92.60 93.02 92.60 93.92 95.05 97.49 100.14 105.30 108.45 113.55 119.64 122.79
G31.0 91.12 89.29 89.74 89.29 91.12 91.88 93.87 97.03 101.90 105.38 110.87 117.48 121.06
G 32.0 87.73 86.41 86.88 86.41 87.73 88.78 90.63 93.57 98.89 102.50 107.80 115.09 118.90
G 33.0 85.24 83.71 83.85 83.71 85.24 85.99 87.97 90.58 96.39 99.81 105.19 112.25 117.03
G 34.0 82.31 80.82 81.23 80.82 82.31 83.55 85.53 88.40 93.73 96.72 102.95 109.49 115.15
G 35.0 79.74 78.32 78.67 78.32 79.74 81.03 82.94 85.87 90.89 93.85 99.99 107.24 112.63
G 36.0 77.31 75.93 75.99 75.93 77.31 78.92 80.68 83.61 88.00 91.64 96.81 104.21 110.74
G37.0 74.98 73.39 73.62 73.39 74.98 76.57 78.10 80.92 85.30 89.22 94.16 101.18 108.42
G 38.0 72.69 71.36 71.24 71.36 72.69 74.21 76.10 78.89 83.15 87.29 92.63 98.37 105.99
G 39.0 70.36 69.05 69.06 69.05 70.36 71.87 74.13 77.21 81.34 85.27 90.51 95.83 103.48
G 40.0 68.57 67.03 66.91 67.03 68.57 69.82 71.99 75.42 79.25 83.74 87.83 94.17 100.96
G41.0 66.55 64.95 65.02 64.95 66.55 67.93 70.26 73.08 77.49 81.87 85.60 91.81 98.40
G 42.0 64.64 62.92 62.87 62.92 64.64 65.99 68.43 71.30 75.72 80.03 83.95 90.06 95.47
G 43.0 62.56 60.81 61.01 60.81 62.56 64.12 66.55 69.68 74.06 78.25 82.44 88.68 93.44
G 44.0 60.66 58.75 58.94 58.75 60.66 62.19 64.83 68.06 72.66 76.32 80.49 87.12 92.17
G 45.0 58.73 56.97 56.74 56.97 58.73 60.32 63.14 66.39 71.09 74.97 79.03 84.83 90.34
G 46.0 56.93 54.92 55.02 54.92 56.93 58.56 61.50 64.66 69.58 73.54 77.63 83.01 88.46
G 47.0 55.15 53.29 53.20 53.29 55.15 57.00 59.78 62.98 68.12 72.20 76.33 81.65 87.16
G 48.0 53.37 51.48 51.57 51.48 53.37 55.27 58.28 61.70 66.60 70.86 75.29 80.21 85.27
G 49.0 51.81 49.89 49.83 49.89 51.81 53.71 56.69 60.20 65.25 69.63 74.02 78.75 83.30
G 50.0 50.32 48.41 48.16 48.41 50.32 52.19 55.09 58.73 63.79 68.35 72.69 77.53 81.83
G51.0 48.73 46.80 46.65 46.80 48.73 50.73 53.73 57.27 62.60 67.02 71.58 76.36 80.35
G 52.0 47.09 45.16 44.87 45.16 47.09 49.21 52.25 56.14 61.22 65.74 70.40 75.09 79.02
G 53.0 45.57 43.66 43.51 43.66 45.57 47.57 50.72 54.72 60.03 64.59 69.21 73.82 77.55
G 54.0 44.26 4217 4214 4217 44.26 46.11 49.27 53.26 58.82 63.41 68.00 72.54 75.91
G 55.0 42.92 40.94 40.60 40.94 42.92 44.79 47.89 51.95 57.53 62.20 66.79 71.22 74.19
G 56.0 41.40 39.45 39.24 39.45 41.40 43.35 46.66 50.73 56.23 61.05 65.53 69.81 72.61
G 57.0 39.98 37.98 37.68 37.98 39.98 41.95 45.26 49.40 54.81 59.60 64.38 68.31 70.74
G 58.0 38.38 36.32 36.14 36.32 38.38 40.41 43.77 47.85 53.61 58.38 63.04 66.84 69.19
G 59.0 36.65 34.56 34.26 34.56 36.65 38.70 42.15 46.33 52.09 57.01 61.62 65.29 67.44
G 60.0 34.79 32.96 32.63 32.96 34.79 36.98 40.53 44.70 50.53 55.42 60.08 63.66 65.58
G61.0 32.98 31.23 30.91 31.23 32.98 35.16 38.61 42.82 48.88 53.92 58.30 61.70 63.72
G 62.0 31.05 29.24 28.89 29.24 31.05 33.09 36.45 41.00 46.87 52.33 56.53 59.66 61.75
G 63.0 29.07 27.27 27.03 27.27 29.07 31.06 34.36 38.51 44.87 50.00 54.28 57.47 59.77
G 64.0 27.08 25.59 25.21 25.59 27.08 28.69 31.87 36.05 42.08 47.44 52.00 55.27 57.56
G 65.0 25.05 23.59 23.62 23.59 25.05 26.56 29.45 33.47 39.08 44.35 49.35 52.73 55.08
G 66.0 23.25 21.71 21.69 21.71 23.25 24.48 2717 30.54 36.15 41.16 46.37 49.80 52.30
G 67.0 21.16 19.87 19.74 19.87 21.16 22.25 24.76 28.10 33.04 37.40 42.73 46.97 49.43
G 68.0 19.17 17.99 18.04 17.99 19.17 20.18 22.40 25.32 30.17 33.91 39.02 43.31 46.36
G 69.0 17.40 16.35 16.34 16.35 17.40 18.22 20.11 22.62 26.88 30.73 35.23 39.14 42.99
G 70.0 15.77 14.90 14.85 14.90 16.77 16.53 18.11 20.09 23.84 27.15 31.52 35.00 38.94
G71.0 14.13 13.25 13.30 13.25 14.13 14.77 16.16 18.02 21.09 24.15 27.85 31.05 34.89
G720 12.24 11.51 11.57 11.51 12.24 12.94 14.28 15.73 18.57 21.05 24.05 26.94 30.51
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ILLUMINAZIONE.

Apparecchio Rilievo Lampada
Codice NEMESI 3 0F2H1 S05 3.7-1M Codice  17-077-4964 Codice L-NE3-0F2H1-3000-700-1M-70-25
Nome  NEMESI 3 0F2H1 S05 3.7-1M Nome  NEMESI 3 0F2H1 S05 3.7-1M Numero 1
Archivio Eulumdat Data 15-12-2017 Posizione
Flusso Apparecchio 2090.00 Im Potenza Apparecchio  21.50 W Efficacia 97.21 Im/W Rendimento 100.00%
Flusso Lampade 2090.00 Im Valore Massimo 557.60 cd/kim Posizione C=45.00 G=61.00 CG Asimmetrico
Tabella Intensita Luminose - cd/kim Tabella 6/18

C325.00 C330.00 C33500 C340.00 C34500 (C350.00 C 355.00

G 0.0 130.61 130.61 130.61 130.61 130.61 130.61 130.61
G 1.0 122.92 124.08 124.86 125.40 126.97 128.12 128.98
G 20 119.35 119.42 120.16 120.94 123.30 125.50 127.03
G 3.0 119.56 118.91 17.71 117.16 119.11 121.95 124.74
G 4.0 120.583 119.36 117.56 115.42 115.74 118.64 123.01
G 5.0 121.48 120.46 118.43 115.90 114.64 116.58 121.76
G 6.0 123.69 121.91 119.48 116.85 11512 115.06 121.05
G 70 125.84 123.65 121.03 118.00 116.11 114.38 120.27
G 8.0 127.64 125.30 122.68 119.38 116.98 114.86 119.77
G 9.0 129.21 127.05 124.42 120.97 118.11 115.50 119.26
G 10.0 131.04 128.68 125.73 122.21 119.17 116.33 118.45
G11.0 132.14 129.82 126.80 123.06 119.91 116.89 117.73
G120 132.93 130.54 127.41 123.38 120.43 117.37 116.73
G 13.0 133.62 131.02 127.60 123.56 120.75 117.56 115.80
G 14.0 133.68 131.28 127.81 123.84 121.07 117.39 114.60
G 15.0 133.79 131.45 127.96 124.08 121.33 117.29 113.41
G 16.0 134.05 131.63 128.11 124.26 121.51 117.19 112.58
G 17.0 133.91 131.53 128.20 124.55 121.55 116.79 111.63
G 18.0 133.82 131.46 128.26 124.76 121.54 116.67 110.69
G 19.0 133.35 131.22 128.25 124.98 121.35 116.23 110.10
G 20.0 132.85 130.92 128.26 125.07 121.35 115.95 109.34
G21.0 132.28 130.81 128.21 125.24 121.36 115.62 108.84
G220 131.80 130.47 128.14 125.26 121.21 115.50 108.39
G 23.0 131.35 130.22 128.22 125.12 121.05 115.16 108.03
G24.0 130.57 129.78 128.10 125.24 121.08 114.95 107.59
G 25.0 129.85 129.41 128.04 125.22 120.93 114.54 107.10
G 26.0 129.00 128.93 127.89 125.16 120.88 114.43 106.83
G27.0 128.07 128.26 127.77 124.98 120.81 114.48 106.67
G 28.0 127.00 127.72 127.52 124.94 120.87 114.32 106.56
G29.0 125.82 127.01 127.27 124.87 120.77 11417 106.41
G 30.0 124.62 126.37 126.95 124.63 120.75 114.13 106.34
G 31.0 123.44 125.50 126.46 124.57 120.63 114.21 106.26
G 32.0 121.85 124.60 125.85 124.23 120.34 113.95 105.65
G 33.0 120.21 123.62 125.30 123.92 120.31 113.70 105.72
G 34.0 118.72 122.56 124.67 123.62 120.13 113.57 105.32
G 35.0 116.98 121.35 123.96 123.10 120.02 113.77 105.50
G 36.0 115.37 119.96 123.12 122.64 119.90 113.38 105.48
G 37.0 113.50 118.42 122.06 122.11 119.71 113.74 105.56
G 38.0 110.96 117.00 120.88 121.55 119.52 113.85 105.54
G 39.0 108.62 115.33 119.73 120.95 119.31 113.756 105.79
G 40.0 106.25 113.66 118.50 120.23 119.14 113.94 106.11
G41.0 104.15 111.76 117.06 119.53 118.72 114.03 106.54
G 42.0 101.89 109.62 115.54 118.38 118.23 113.90 106.85
G 43.0 99.97 107.19 113.92 117.13 117.49 113.73 107.58
G 44.0 97.99 104.96 112.03 115.54 116.24 113.65 108.17
G 45.0 96.13 103.31 110.06 113.53 115.01 113.21 108.72
G 46.0 93.95 101.20 107.36 111.15 113.50 112.40 109.31
G 47.0 92.10 98.46 104.35 108.23 111.37 111.65 109.93
G 48.0 90.52 95.95 101.37 105.17 109.32 110.51 110.70
G 49.0 88.28 93.61 98.38 101.99 106.67 109.42 111.26
G 50.0 85.97 91.01 94.54 98.14 103.79 107.93 111.96
G51.0 84.05 88.31 91.37 95.02 100.38 106.38 112.25
G 52.0 82.08 85.06 87.40 90.74 96.90 104.53 112.58
G 53.0 79.82 82.15 84.09 86.91 93.22 102.87 112.49
G 54.0 77.60 79.68 80.49 83.09 89.27 100.87 112.40
G 55.0 75.43 77.09 77.38 79.06 85.31 98.72 112.02
G 56.0 73.60 74.77 74.54 75.52 81.45 96.56 111.64
G 57.0 71.84 72.35 71.75 71.95 77.39 94.10 111.18
G 58.0 69.93 70.38 69.19 68.81 73.45 91.93 110.58
G 59.0 67.76 68.09 66.45 65.42 69.40 89.41 110.75
G 60.0 65.69 65.90 64.29 62.50 65.95 86.86 111.21
G61.0 63.63 63.70 61.79 59.57 62.75 84.47 111.76
G 62.0 61.68 61.63 59.54 57.26 59.47 82.29 113.68
G 63.0 59.85 59.46 57.48 55.06 56.67 79.68 115.54
G 64.0 57.63 57.47 55.29 52.93 53.85 77.39 117.72
G 65.0 55.56 55.16 53.27 50.94 51.21 74.62 119.47
G 66.0 53.16 52.81 50.90 48.61 48.67 71.83 120.48
G 67.0 50.32 50.40 48.44 46.22 45.93 68.67 120.29
G 68.0 47.46 48.01 45.79 43.98 43.10 65.48 118.88
G 69.0 44.06 45.05 43.23 41.25 40.26 61.67 115.89
G 70.0 40.98 41.84 40.24 38.34 37.17 57.12 110.91
G71.0 37.29 38.63 37.04 35.59 34.21 52.02 105.34
G720 33.27 35.04 33.86 32.72 30.92 47.09 97.71
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ILLUMINAZIONE.

Apparecchio Rilievo Lampada
Codice NEMESI 3 0F2H1 S05 3.7-1M Codice  17-077-4964 Codice L-NE3-0F2H1-3000-700-1M-70-25
Nome  NEMESI 3 0F2H1 S05 3.7-1M Nome  NEMESI 3 0F2H1 S05 3.7-1M Numero 1
Archivio Eulumdat Data 15-12-2017 Posizione
Flusso Apparecchio 2090.00 Im Potenza Apparecchio  21.50 W Efficacia 97.21 Im/W Rendimento 100.00%
Flusso Lampade 2090.00 Im Valore Massimo 557.60 cd/kim Posizione C=45.00 G=61.00 CG Asimmetrico
Tabella Intensita Luminose - cd/kim Tabella 7/18

C 0.00 C 5.00 C 10.00 C 15.00 C 20.00 C 25.00 C 30.00 C 35.00 C 40.00 C 45.00 C 50.00 C 55.00 C 60.00

G73.0 132.27 165.73 186.17 248.73 290.74 334.48 338.17 339.43 369.31 374.25 335.82 312.83 316.18
G74.0 115.77 146.11 169.08 220.08 257.14 302.69 309.18 315.21 336.65 339.39 309.50 283.20 279.03
G75.0 99.15 125.82 151.68 201.03 231.80 269.64 269.71 292.54 302.83 311.13 282.25 249.88 236.28
G 76.0 83.90 107.68 131.32 178.49 207.56 238.38 234.03 259.42 271.97 281.02 245.71 213.28 191.33
G77.0 63.30 88.29 114.29 155.89 184.09 206.70 205.05 225.95 243.62 245.60 199.13 163.99 138.72
G78.0 44.71 68.53 92.82 132.03 157.93 177.43 176.03 197.35 212.15 203.41 148.05 117.14 90.89
G79.0 31.07 49.10 71.07 105.88 124.50 144.79 145.50 169.86 167.95 146.68 100.01 77.84 58.59
G 80.0 21.84 35.95 51.25 81.14 93.76 106.55 106.25 134.89 118.43 96.01 64.48 48.70 36.29
G 81.0 16.11 26.68 38.39 58.27 65.69 70.63 71.02 90.03 70.38 58.25 37.09 30.12 22.02
G 82.0 11.91 20.24 29.27 42.04 45.32 4411 42.98 51.92 39.13 31.04 20.79 17.58 13.53
G 83.0 8.93 15.25 21.45 30.47 31.41 28.08 25.13 29.48 20.40 15.62 11.43 10.36 8.45
G 84.0 6.30 11.78 15.60 21.50 20.68 18.06 14.53 15.18 9.92 8.20 6.63 6.34 5.41
G 85.0 3.33 7.91 10.09 13.15 12.75 10.02 7.47 7.59 5.29 5.27 4.50 4.20 3.86
G 86.0 0.84 4.03 5.02 6.61 6.07 5.38 3.71 3.70 3.27 3.45 3.03 2.92 2.66
G 87.0 0.05 1.10 1.32 1.83 1.79 1.81 1.34 1.54 1.44 1.66 1.41 1.44 1.19
G 88.0 0.03 0.06 0.11 0.09 0.14 0.23 0.26 0.30 0.36 0.36 0.30 0.29 0.27
G 89.0 0.02 0.03 0.03 0.04 0.03 0.03 0.04 0.04 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
G 90.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G91.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 92.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 93.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 94.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 95.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 96.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 97.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 98.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 99.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G100.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G101.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G102.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G103.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G104.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G105.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G106.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G107.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G108.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G109.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G110.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G111.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G112.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G113.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G114.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G115.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G116.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G117.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G118.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G119.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G120.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G121.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G122.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G123.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G124.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G125.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G126.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G127.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G128.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G129.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G130.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G131.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G132.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G133.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G134.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G135.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G136.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G137.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G138.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G139.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G140.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G141.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G142.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G143.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G144.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G145.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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ILLUMINAZIONE.

Apparecchio Rilievo Lampada
Codice NEMESI 3 0F2H1 S05 3.7-1M Codice  17-077-4964 Codice L-NE3-0F2H1-3000-700-1M-70-25
Nome  NEMESI 3 0F2H1 S05 3.7-1M Nome  NEMESI 3 0F2H1 S05 3.7-1M Numero 1
Archivio Eulumdat Data 15-12-2017 Posizione
Flusso Apparecchio 2090.00 Im Potenza Apparecchio  21.50 W Efficacia 97.21 Im/W Rendimento 100.00%
Flusso Lampade 2090.00 Im Valore Massimo 557.60 cd/kim Posizione C=45.00 G=61.00 CG Asimmetrico
Tabella Intensita Luminose - cd/kim Tabella 8/18

C 65.00 C 70.00 C 75.00 C 80.00 C 85.00 C 90.00 C 9500 C100.00 C105.00 C110.00 C115.00 C120.00 C125.00

G73.0 352.74 329.03 314.97 286.38 267.86 264.41 267.86 286.38 314.97 329.03 352.74 316.18 312.83
G74.0 309.95 278.47 265.18 234.29 227.23 229.84 227.23 234.29 265.18 278.47 309.95 279.03 283.20
G75.0 264.25 236.55 217.75 181.27 181.11 186.08 181.11 181.27 217.75 236.55 264.25 236.28 249.88
G76.0 211.44 187.50 168.47 133.92 134.24 139.69 134.24 133.92 168.47 187.50 211.44 191.33 213.28
G77.0 158.88 146.23 126.37 93.59 97.53 102.42 97.53 93.59 126.37 146.23 158.88 138.72 163.99
G 78.0 113.97 105.32 90.05 64.12 65.36 69.46 65.36 64.12 90.05 105.32 113.97 90.89 117.14
G79.0 74.08 71.93 62.67 39.98 41.60 45.43 41.60 39.98 62.67 71.93 74.08 58.59 77.84
G 80.0 47.74 47.57 41.64 24.54 25.97 27.35 25.97 24.54 41.64 47.57 47.74 36.29 48.70
G 81.0 27.85 30.88 25.24 15.85 15.73 16.39 15.73 15.85 25.24 30.88 27.85 22.02 30.12
G 82.0 17.01 18.23 15.89 9.87 9.34 9.15 9.34 9.87 15.89 18.23 17.01 13.58 17.58
G 83.0 10.28 10.37 9.67 6.23 5.52 5.16 5.52 6.23 9.67 10.37 10.28 8.45 10.36
G 84.0 6.12 5.24 5.02 3.93 3.75 3.41 3.75 3.93 5.02 5.24 6.12 5.41 6.34
G 85.0 3.77 3.27 3.1 2.88 2.85 2.77 2.85 2.88 3.1 3.27 3.77 3.86 4.20
G 86.0 2.52 2.16 213 1.98 1.98 1.93 1.98 1.98 213 2.16 2.52 2.66 2.92
G 87.0 1.30 1.02 1.13 1.03 1.04 0.95 1.04 1.03 1.13 1.02 1.30 1.19 1.44
G 88.0 0.26 0.22 0.24 0.20 0.25 0.20 0.25 0.20 0.24 0.22 0.26 0.27 0.29
G 89.0 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.06 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
G 90.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G91.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 92.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 93.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 94.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 95.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 96.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 97.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 98.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 99.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G100.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G101.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G102.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G103.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G104.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G105.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G106.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G107.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G108.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G109.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G110.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G111.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G112.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G113.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G114.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G115.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G116.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G117.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G118.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G119.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G120.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G121.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G122.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G123.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G124.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G125.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G126.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G127.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G128.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G129.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G130.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G131.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G132.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G133.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G134.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G135.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G136.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G137.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G138.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G139.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G140.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G141.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G142.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G143.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G144.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G145.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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ILLUMINAZIONE.

Apparecchio Rilievo Lampada
Codice NEMESI 3 0F2H1 S05 3.7-1M Codice  17-077-4964 Codice L-NE3-0F2H1-3000-700-1M-70-25
Nome  NEMESI 3 0F2H1 S05 3.7-1M Nome  NEMESI 3 0F2H1 S05 3.7-1M Numero 1
Archivio Eulumdat Data 15-12-2017 Posizione
Flusso Apparecchio 2090.00 Im Potenza Apparecchio  21.50 W Efficacia 97.21 Im/W Rendimento 100.00%
Flusso Lampade 2090.00 Im Valore Massimo 557.60 cd/kim Posizione C=45.00 G=61.00 CG Asimmetrico
Tabella Intensita Luminose - cd/kim Tabella 9/18

C130.00 C13500 C140.00 C14500 C150.00 C155.00 C160.00 C165.00 C170.00 C175.00 C180.00 C185.00 C 190.00

G73.0 335.82 374.25 369.31 339.43 338.17 334.48 290.74 248.73 186.17 165.73 132.27 89.04 41.58
G74.0 309.50 339.39 336.65 315.21 309.18 302.69 257.14 220.08 169.08 146.11 115.77 78.82 35.81
G75.0 282.25 311.13 302.83 292.54 269.71 269.64 231.80 201.03 151.68 125.82 99.15 69.07 30.08
G76.0 245.71 281.02 271.97 259.42 234.03 238.38 207.56 178.49 131.32 107.68 83.90 56.40 24.33
G77.0 199.13 245.60 243.62 225.95 205.05 206.70 184.09 155.89 114.29 88.29 63.30 41.50 18.91
G78.0 148.05 203.41 212.15 197.35 176.03 177.43 157.93 132.03 92.82 68.53 44.71 29.26 14.92
G 79.0 100.01 146.68 167.95 169.86 145.50 144.79 124.50 105.88 71.07 49.10 31.07 20.22 11.64
G 80.0 64.48 96.01 118.43 134.89 106.25 106.55 93.76 81.14 51.25 35.95 21.84 13.92 9.40
G 81.0 37.09 58.25 70.38 90.03 71.02 70.63 65.69 58.27 38.39 26.68 16.11 10.13 7.40
G 82.0 20.79 31.04 39.13 51.92 42.98 4411 45.32 42.04 29.27 20.24 11.91 6.99 5.62
G 83.0 11.43 15.62 20.40 29.48 25.13 28.08 31.41 30.47 21.45 15.25 8.93 4.76 3.79
G 84.0 6.63 8.20 9.92 15.18 14.53 18.06 20.68 21.50 15.60 11.78 6.30 273 217
G 85.0 4.50 5.27 5.29 7.59 7.47 10.02 12.75 13.15 10.09 7.91 3.33 1.13 0.85
G 86.0 3.03 3.45 3.27 3.70 3.71 5.38 6.07 6.61 5.02 4.03 0.84 0.21 0.17
G 87.0 1.41 1.66 1.44 1.54 1.34 1.81 1.79 1.83 1.32 1.10 0.05 0.04 0.04
G 88.0 0.30 0.36 0.36 0.30 0.26 0.23 0.14 0.09 0.11 0.06 0.03 0.04 0.04
G 89.0 0.05 0.05 0.05 0.04 0.04 0.03 0.03 0.04 0.03 0.03 0.02 0.04 0.04
G 90.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G91.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 92.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 93.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 94.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 95.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 96.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 97.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 98.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 99.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G100.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G101.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G102.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G103.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G104.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G105.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G106.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G107.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G108.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G109.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G110.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G111.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G112.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G113.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G114.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G115.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G116.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G117.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G118.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G119.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G120.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G121.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G122.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G123.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G124.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G125.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G126.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G127.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G128.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G129.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G130.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G131.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G132.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G133.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G134.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G135.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G136.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G137.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G138.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G139.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G140.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G141.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G142.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G143.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G144.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G145.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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ILLUMINAZIONE.

Apparecchio Rilievo Lampada
Codice NEMESI 3 0F2H1 S05 3.7-1M Codice  17-077-4964 Codice L-NE3-0F2H1-3000-700-1M-70-25
Nome  NEMESI 3 0F2H1 S05 3.7-1M Nome  NEMESI 3 0F2H1 S05 3.7-1M Numero 1
Archivio Eulumdat Data 15-12-2017 Posizione
Flusso Apparecchio 2090.00 Im Potenza Apparecchio  21.50 W Efficacia 97.21 Im/W Rendimento 100.00%
Flusso Lampade 2090.00 Im Valore Massimo 557.60 cd/kim Posizione C=45.00 G=61.00 CG Asimmetrico
Tabella Intensita Luminose - cd/kim Tabella 10/18

C195.00 C200.00 C20500 C210.00 C21500 C220.00 (C22500 C230.00 C235.00 C240.00 C245.00 C250.00 C255.00

G73.0 27.96 29.50 30.36 31.53 28.68 26.54 23.17 20.92 18.26 16.08 13.49 12.08 10.82
G74.0 24.88 26.58 27.17 27.55 24.72 22.75 19.65 17.86 15.15 13.57 11.16 9.85 8.81
G75.0 22.27 23.34 23.53 23.19 20.99 18.79 16.56 14.87 12.51 10.74 8.44 7.90 7.38
G76.0 19.36 20.24 20.03 19.38 17.51 15.77 13.78 12.10 9.39 8.06 7.02 6.74 6.31
G77.0 16.37 17.24 16.78 16.16 14.19 13.14 10.94 9.03 712 6.62 5.89 5.72 5.30
G78.0 13.72 14.05 13.18 13.18 11.38 10.25 8.02 6.77 5.74 5.31 4.72 4.59 418
G79.0 11.17 11.18 10.34 10.22 8.79 7.48 5.85 5.21 4.31 3.99 3.61 3.58 3.36
G 80.0 8.67 8.74 7.95 7.67 5.94 5.20 4.29 3.76 3.08 2.99 2.82 2.88 2.77
G 81.0 6.69 6.60 6.03 5.52 3.97 3.60 2.83 2.50 2.28 224 1.92 1.89 1.25
G 82.0 4.82 4.72 419 3.55 2.59 2.26 1.85 1.79 1.30 0.88 0.38 0.23 0.08
G 83.0 3.14 3.02 2.39 1.98 1.40 1.35 0.83 0.59 0.14 0.06 0.05 0.04 0.04
G 84.0 1.57 1.43 1.03 0.81 0.55 0.39 0.09 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03
G 85.0 0.55 0.46 0.25 0.22 0.08 0.06 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03
G 86.0 0.10 0.08 0.06 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03
G 87.0 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
G 88.0 0.04 0.04 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
G 89.0 0.04 0.04 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.04 0.04
G 90.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G91.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 92.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 93.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 94.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 95.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 96.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 97.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 98.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 99.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G100.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G101.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G102.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G103.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G104.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G105.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G106.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G107.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G108.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G109.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G110.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G111.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G112.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G113.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G114.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G115.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G116.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G117.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G118.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G119.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G120.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G121.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G122.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G123.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G124.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G125.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G126.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G127.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G128.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G129.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G130.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G131.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G132.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G133.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G134.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G135.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G136.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G137.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G138.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G139.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G140.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G141.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G142.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G143.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G144.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G145.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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ILLUMINAZIONE.

Apparecchio Rilievo Lampada
Codice NEMESI 3 0F2H1 S05 3.7-1M Codice  17-077-4964 Codice L-NE3-0F2H1-3000-700-1M-70-25
Nome  NEMESI 3 0F2H1 S05 3.7-1M Nome  NEMESI 3 0F2H1 S05 3.7-1M Numero 1
Archivio Eulumdat Data 15-12-2017 Posizione
Flusso Apparecchio 2090.00 Im Potenza Apparecchio  21.50 W Efficacia 97.21 Im/W Rendimento 100.00%
Flusso Lampade 2090.00 Im Valore Massimo 557.60 cd/kim Posizione C=45.00 G=61.00 CG Asimmetrico
Tabella Intensita Luminose - cd/kim Tabella 11/18

C260.00 C265.00 C270.00 C275.00 C280.00 C285.00 C290.00 C295.00 C300.00 C305.00 C310.00 C315.00 C320.00

G73.0 10.44 9.67 9.57 9.67 10.44 10.82 12.08 13.49 16.08 18.26 20.92 23.17 26.54
G74.0 8.47 7.99 8.21 7.99 8.47 8.81 9.85 11.16 13.57 15.15 17.86 19.65 22.75
G75.0 7.31 6.98 714 6.98 7.31 7.38 7.90 8.44 10.74 12.51 14.87 16.56 18.79
G 76.0 6.38 6.03 6.15 6.03 6.38 6.31 6.74 7.02 8.06 9.39 12.10 13.78 15.77
G77.0 527 5.04 5.21 5.04 5.27 5.30 5.72 5.89 6.62 712 9.03 10.94 13.14
G78.0 4.24 4.03 4.18 4.03 4.24 4.18 4.59 4.72 5.31 5.74 6.77 8.02 10.25
G 79.0 3.43 3.32 3.45 3.32 3.43 3.36 3.58 3.61 3.99 4.31 5.21 5.85 7.48
G 80.0 2.77 2.67 2.68 2.67 2.77 277 2.88 2.82 2.99 3.08 3.76 4.29 5.20
G 81.0 1.24 0.83 0.87 0.83 1.24 1.25 1.89 1.92 2.24 2.28 2.50 2.83 3.60
G 82.0 0.08 0.05 0.05 0.05 0.08 0.08 0.23 0.38 0.88 1.30 1.79 1.85 2.26
G 83.0 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.05 0.06 0.14 0.59 0.83 1.35
G 84.0 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.05 0.09 0.39
G 85.0 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.06
G 86.0 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
G 87.0 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.05 0.04
G 88.0 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.05 0.05 0.05
G 89.0 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
G 90.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G91.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 92.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 93.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 94.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 95.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 96.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 97.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 98.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 99.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G100.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G101.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G102.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G103.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G104.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G105.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G106.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G107.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G108.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G109.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G110.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G111.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G112.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G113.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G114.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G115.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G116.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G117.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G118.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G119.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G120.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G121.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G122.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G123.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G124.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G125.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G126.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G127.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G128.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G129.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G130.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G131.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G132.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G133.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G134.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G135.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G136.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G137.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G138.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G139.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G140.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G141.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G142.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G143.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G144.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G145.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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ILLUMINAZIONE.

Apparecchio Rilievo Lampada
Codice NEMESI 3 0F2H1 S05 3.7-1M Codice  17-077-4964 Codice L-NE3-0F2H1-3000-700-1M-70-25
Nome  NEMESI 3 0F2H1 S05 3.7-1M Nome  NEMESI 3 0F2H1 S05 3.7-1M Numero 1
Archivio Eulumdat Data 15-12-2017 Posizione
Flusso Apparecchio 2090.00 Im Potenza Apparecchio  21.50 W Efficacia 97.21 Im/W Rendimento 100.00%
Flusso Lampade 2090.00 Im Valore Massimo 557.60 cd/kim Posizione C=45.00 G=61.00 CG Asimmetrico
Tabella Intensita Luminose - cd/kim Tabella 12/18

C325.00 C330.00 C33500 C340.00 C34500 (C350.00 C 355.00

G73.0 28.68 31.53 30.36 29.50 27.96 41.58 89.04
G74.0 24.72 27.55 27.17 26.58 24.88 35.81 78.82
G75.0 20.99 23.19 23.53 23.34 22.27 30.08 69.07
G 76.0 17.51 19.38 20.03 20.24 19.36 24.33 56.40
G770 14.19 16.16 16.78 17.24 16.37 18.91 41.50
G78.0 11.38 13.18 13.18 14.05 13.72 14.92 29.26
G79.0 8.79 10.22 10.34 11.18 11.17 11.64 20.22
G 80.0 5.94 7.67 7.95 8.74 8.67 9.40 13.92
G81.0 3.97 5.52 6.03 6.60 6.69 7.40 10.13
G 82.0 2.59 3.55 4.19 4.72 4.82 5.62 6.99
G 83.0 1.40 1.98 2.39 3.02 3.14 3.79 4.76
G 84.0 0.55 0.81 1.03 1.43 1.57 217 273
G 85.0 0.08 0.22 0.25 0.46 0.55 0.85 1.13
G 86.0 0.04 0.04 0.06 0.08 0.10 0.17 0.21
G 87.0 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
G 88.0 0.05 0.05 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04
G 89.0 0.05 0.05 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04
G 90.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G91.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 92.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 93.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 94.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 95.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 96.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G97.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 98.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 99.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G100.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G101.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G102.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G103.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G104.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G105.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G106.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G107.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G108.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G109.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G110.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G111.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G112.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G113.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G114.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G115.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G116.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G117.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G118.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G119.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G120.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G121.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G122.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G123.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G124.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G125.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G126.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G127.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G128.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G129.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G130.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G131.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G132.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G133.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G134.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G135.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G136.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G137.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G138.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G139.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G140.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G141.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G142.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G143.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G144.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G145.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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ILLUMINAZIONE.

Apparecchio Rilievo Lampada
Codice NEMESI 3 0F2H1 S05 3.7-1M Codice  17-077-4964 Codice L-NE3-0F2H1-3000-700-1M-70-25
Nome  NEMESI 3 0F2H1 S05 3.7-1M Nome  NEMESI 3 0F2H1 S05 3.7-1M Numero 1
Archivio Eulumdat Data 15-12-2017 Posizione
Flusso Apparecchio 2090.00 Im Potenza Apparecchio  21.50 W Efficacia 97.21 Im/W Rendimento 100.00%
Flusso Lampade 2090.00 Im Valore Massimo 557.60 cd/kim Posizione C=45.00 G=61.00 CG Asimmetrico
Tabella Intensita Luminose - cd/kim Tabella 13/18

C 0.00 C 5.00 C 10.00 C 15.00 C 20.00 C 25.00 C 30.00 C 35.00 C 40.00 C 45.00 C 50.00 C 55.00 C 60.00

G146.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G147.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G148.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G149.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G150.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G151.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G152.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G153.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G154.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G155.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G156.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G157.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G158.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G159.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G160.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G161.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G162.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G163.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G164.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G165.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G166.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G167.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G168.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G169.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G170.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G171.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G172.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G173.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G174.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G175.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G176.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G177.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G178.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G179.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G180.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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ILLUMINAZIONE.

Apparecchio Rilievo Lampada
Codice NEMESI 3 0F2H1 S05 3.7-1M Codice  17-077-4964 Codice L-NE3-0F2H1-3000-700-1M-70-25
Nome  NEMESI 3 0F2H1 S05 3.7-1M Nome  NEMESI 3 0F2H1 S05 3.7-1M Numero 1
Archivio Eulumdat Data 15-12-2017 Posizione
Flusso Apparecchio 2090.00 Im Potenza Apparecchio  21.50 W Efficacia 97.21 Im/W Rendimento 100.00%
Flusso Lampade 2090.00 Im Valore Massimo 557.60 cd/kim Posizione C=45.00 G=61.00 CG Asimmetrico
Tabella Intensita Luminose - cd/kim Tabella 14/18

C 65.00 C 70.00 C 75.00 C 80.00 C 85.00 C 90.00 C 9500 C100.00 C105.00 C110.00 C115.00 C120.00 C125.00

G146.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G147.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G148.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G149.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G150.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G151.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G152.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G153.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G154.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G155.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G156.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G157.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G158.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G159.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G160.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G161.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G162.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G163.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G164.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G165.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G166.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G167.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G168.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G169.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G170.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G171.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G172.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G173.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G174.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G175.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G176.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G177.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G178.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G179.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G180.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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ILLUMINAZIONE.

Apparecchio Rilievo Lampada
Codice NEMESI 3 0F2H1 S05 3.7-1M Codice  17-077-4964 Codice L-NE3-0F2H1-3000-700-1M-70-25
Nome  NEMESI 3 0F2H1 S05 3.7-1M Nome  NEMESI 3 0F2H1 S05 3.7-1M Numero 1
Archivio Eulumdat Data 15-12-2017 Posizione
Flusso Apparecchio 2090.00 Im Potenza Apparecchio  21.50 W Efficacia 97.21 Im/W Rendimento 100.00%
Flusso Lampade 2090.00 Im Valore Massimo 557.60 cd/kim Posizione C=45.00 G=61.00 CG Asimmetrico
Tabella Intensita Luminose - cd/kim Tabella 15/18

C130.00 C13500 C140.00 C14500 C150.00 C155.00 C160.00 C165.00 C170.00 C175.00 C180.00 C185.00 C 190.00

G146.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G147.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G148.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G149.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G150.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G151.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G152.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G153.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G154.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G155.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G156.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G157.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G158.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G159.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G160.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G161.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G162.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G163.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G164.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G165.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G166.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G167.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G168.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G169.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G170.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G171.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G172.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G173.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G174.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G175.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G176.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G177.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G178.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G179.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G180.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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ILLUMINAZIONE.

Apparecchio Rilievo Lampada
Codice NEMESI 3 0F2H1 S05 3.7-1M Codice  17-077-4964 Codice L-NE3-0F2H1-3000-700-1M-70-25
Nome  NEMESI 3 0F2H1 S05 3.7-1M Nome  NEMESI 3 0F2H1 S05 3.7-1M Numero 1
Archivio Eulumdat Data 15-12-2017 Posizione
Flusso Apparecchio 2090.00 Im Potenza Apparecchio  21.50 W Efficacia 97.21 Im/W Rendimento 100.00%
Flusso Lampade 2090.00 Im Valore Massimo 557.60 cd/kim Posizione C=45.00 G=61.00 CG Asimmetrico
Tabella Intensita Luminose - cd/kim Tabella 16/18

C195.00 C200.00 C20500 C210.00 C21500 C220.00 (C22500 C230.00 C235.00 C240.00 C245.00 C250.00 C255.00

G146.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G147.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G148.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G149.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G150.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G151.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G152.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G153.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G154.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G155.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G156.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G157.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G158.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G159.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G160.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G161.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G162.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G163.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G164.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G165.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G166.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G167.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G168.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G169.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G170.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G171.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G172.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G173.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G174.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G175.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G176.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G177.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G178.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G179.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G180.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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ILLUMINAZIONE.

Apparecchio Rilievo Lampada
Codice NEMESI 3 0F2H1 S05 3.7-1M Codice  17-077-4964 Codice L-NE3-0F2H1-3000-700-1M-70-25
Nome  NEMESI 3 0F2H1 S05 3.7-1M Nome  NEMESI 3 0F2H1 S05 3.7-1M Numero 1
Archivio Eulumdat Data 15-12-2017 Posizione
Flusso Apparecchio 2090.00 Im Potenza Apparecchio  21.50 W Efficacia 97.21 Im/W Rendimento 100.00%
Flusso Lampade 2090.00 Im Valore Massimo 557.60 cd/kim Posizione C=45.00 G=61.00 CG Asimmetrico
Tabella Intensita Luminose - cd/kim Tabella 17/18

C260.00 C265.00 C270.00 C275.00 C280.00 C285.00 C290.00 C295.00 C300.00 C305.00 C310.00 C315.00 C320.00

G146.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G147.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G148.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G149.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G150.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G151.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G152.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G153.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G154.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G155.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G156.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G157.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G158.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G159.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G160.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G161.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G162.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G163.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G164.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G165.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G166.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G167.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G168.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G169.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G170.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G171.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G172.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G173.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G174.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G175.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G176.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G177.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G178.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G179.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G180.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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ILLUMINAZIONE.

Apparecchio Rilievo Lampada
Codice NEMESI 3 0F2H1 S05 3.7-1M Codice  17-077-4964 Codice L-NE3-0F2H1-3000-700-1M-70-25
Nome  NEMESI 3 0F2H1 S05 3.7-1M Nome  NEMESI 3 0F2H1 S05 3.7-1M Numero 1
Archivio Eulumdat Data 15-12-2017 Posizione
Flusso Apparecchio 2090.00 Im Potenza Apparecchio  21.50 W Efficacia 97.21 Im/W Rendimento 100.00%
Flusso Lampade 2090.00 Im Valore Massimo 557.60 cd/kim Posizione C=45.00 G=61.00 CG Asimmetrico
Tabella Intensita Luminose - cd/kim Tabella 18/18

C325.00 C330.00 C33500 C340.00 C34500 (C350.00 C 355.00

G146.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G147.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G148.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G149.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G150.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G151.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G152.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G153.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G154.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G155.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G156.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G157.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G158.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G159.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G160.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G161.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G162.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G163.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G164.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G165.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G166.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G167.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G168.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G169.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G170.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G171.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G172.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G173.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G174.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G175.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G176.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G177.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G178.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G179.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G180.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Costruttore

AEC ILLUMINAZIONE SRL

Tipo di prodotto

Outdoor Lighting Luminaire

Codice fotometria

NEMESI 3 0F2H1 S05 3.7-3M

Codice apparecchio

NEMESI 3 0F2H1 S05 3.7-3M

Rilievo fotometrico

17-077-4962

Descrizione apparecchio

NEMESI 3 0F2H1 S05 3.7-3M

Data delle prove

15/12/2017

Foto del prodotto

Responsabile laboratorio
fotometrico

Luca Vagheggi

Tecnico laboratorio che ha
eseguito la misura

Alessio Vagheggi

AEC testing laboratory is recognized by UL for photometric testing in accordance with the following standards: UNI EN 13032-1:2012
Measurement and presentation of photometric data of lamps and luminaires Part1: Measurement and file format, UNI 11356:2010
Caratterizzazione fotometrica degli apparecchi di Illuminazione a LED, IES LM-79-08 “Electrical and Photometric Measurement s

of Solid-State Lighting Products sec.9, 9.1, 9.2, 12, 12.1 "(Test method for total luminous flux and colour quantities measurement).

AEC ILLUMINAZIONE SRL - Via A.Righi, 4 - Z.I Castelnuovo 52010 Subbiano(AR) | Tel 0575041110/Fax 0575420878 - P.IVA: 00343170510
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Photometric Test Report

Sommario e Allegati

Sommario . .
Dati apparecchio

Normative di riferimento

Procedure di riferimento

Condizioni di prova

Risultati fotometrici

Lista strumentazione

Incertezza strumentale

Allegati Dati Generali

Tabella fotometrica delle Intensita (cd/Kim)

Tabella fotometrica delle Intensita (cd)

Diagramma Polare

Diagramma Cartesiano

Valutazione UGR

Diagramma Sollner Abbagliamento

Flusso Zonale

Coefficienti di Utilizzazione

Isolux Unitario

Isocandele Percentuale

Tabella e Diagramma Luminanza

Classificazione Strade

Classificazione Strade IES TM-15
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AEC testing laboratory is recognized by UL for photometric testing in accordance with the following standards: UNI EN 13032-1:2012
Measurement and presentation of photometric data of lamps and luminaires Partl: Measurement and file format, UNI 11356:2010
Caratterizzazione fotometrica degli apparecchi di Illuminazione a LED, IES LM-79-08 “Electrical and Photometric Measurement s

of Solid-State Lighting Products sec.9, 9.1, 9.2, 12, 12.1 *(Test method for total luminous flux and colour guantities measurement).
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Photometric Test Report

DATI APPARECCHIO
Geometria apparecchio Circolare
Dimensioni apparecchio (mm) Lur'lghezza / Larghezza Altezza
Diametro
710 710 540
Dimensioni area luminosa (mm) Lur}ghezzal Larghezza Altezza CO
Diametro
120 220 0
Altezza C90 Altezza C180 Altezza C270
0 0 0
Tipo sorgente LED
Modello sorgente Luxeon M - Luxeon Tx
Tipo Alimentatore Electronic / Elettronico
Modello Alimentatore Philips Xi / OSRAM OT

NORMATIVE DI RIFERIMENTO

EN 13032-1:2012
EN 13032-4:2015
[ES LM-79-08

Normative di riferimento

Valutazione luce parassita In accordo con Annex A UNI EN 13032-1

PROCEDURE DI RIFERIMENTO

Procedure di riferimento [-QL-009

AEC testing laboratory is recognized by UL for photometric testing in accordance with the following standards: UNI EN 13032-1:2012
Measurement and presentation of photometric data of lamps and luminaires Partl: Measurement and file format, UNI 11356:2010
Caratterizzazione fotometrica degli apparecchi di Illuminazione a LED, IES LM-79-08 “Electrical and Photometric Measurement s

of Solid-State Lighting Products sec.9, 9.1, 9.2, 12, 12.1 *(Test method for total luminous flux and colour guantities measurement).

AEC ILLUMINAZIONE SRL - Via A.Righi, 4 - Z.I Castelnuovo 52010 Subbiano(AR) | Tel 0575041110/Fax 0575420878 - P.IVA: 00343170510
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Photometric Test Report

CONDIZIONI DI PROVA

uL

Laboratorio fotometrico Interno AEC ILLUMINAZIONE srl, in regime di sistema di
qualita aziendale certificato 1ISO 9001:2008, autorizzato

Condizioni Ambientali

Temperatura ambiente (°C) 25+ 1

Umidita relativa (°RH) <60

Movimento aria (m/s) <0.2
Condizioni Elettriche . L .

Tensione di alimentazione 230V AC £ 0.2%

Frequenza di alimentazione

50 Hz £ 0.1%

Distorsione armonica THD V <0.5%
Condizioni Preliminari Prova Goniofotometro
Metodo di misura Sfera-

spettroradiometro

Sistema di riferimento misura

Sistema C-y
(Gonio)
Integrale (Sfera)

Verticale (Gonio)

Posizione di misura Orizzontale
(Sfera)
Distanza di misura (m) 9.03
Tempo di stabilizzazione (min) 120
Instabilita sorgente <0.5%

I risultati delle verifiche e prove qui riportati, i riferiscono esclusivamente agli esemplari esaminati e descritti nella presente Relazione. L'estensione del riferimento ad esemplari che non siano quelli
sottoposti alle verifiche descritte in seguito esula dallo scopo delle verifiche stesse. E’ vietata la riproduzione integrale o parziale senza I'autorizzazione scritta di Aec illuminazione srl. L'immagine

dell'apparecchio nella prima pagina € puramente indicativa della tipologia di apparecchio sottoposto a test.

AEC testing laboratory is recognized by UL for photometric testing in accordance with the following standards: UNI EN 13032-1:2012
Measurement and presentation of photometric data of lamps and luminaires Partl: Measurement and file format, UNI 11356:2010
Caratterizzazione fotometrica degli apparecchi di Illuminazione a LED, IES LM-79-08 “Electrical and Photometric Measurement s

of Solid-State Lighting Products sec.9, 9.1, 9.2, 12, 12.1 *(Test method for total luminous flux and colour guantities measurement).

AEC ILLUMINAZIONE SRL - Via A.Righi, 4 - Z.I Castelnuovo 52010 Subbiano(AR) | Tel 0575041110/Fax 0575420878 - P.IVA: 00343170510
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Photometric Test Report

RISULTATI FOTOMETRICI
Tipo di misura fotometrica Assoluta
LOR (%) 100.0
Flusso luminoso apparecchio (Im) 6070
Potenza ingresso apparecchio (W) 58.0
Efficienza apparecchio (Im/W) 105
Note e commenti
LISTA STRUMENTAZIONE
CODICE AEC STRUMENTO COSTRUTTORE MODELLO
Q129 Luxmetro Czibula&Grundmann 100310
Q130 Goniofotometro Oxytech T2
Q131 Termoigrometro Delta Ohm HD2001
Q132 Wattmetro N4L PPA2510
Q135 Stabilizzatore Elettrotest TPS/M/OKW
Q190 Sfera Integratrice Labsphere LMS65
Q195 Spettroradiometro Labsphere CDS610
INCERTEZZA STRUMENTALE
Encoder goniofotometro Oxytech Precisione angolare in C - o
1 0.044
T2 gamma
Luxmetro C&G f1 <1.23%
Incertezza lunghezza d'onda | <0.5nm
Spettroradiometro
Incertezza coordinate
. +0.003
cromatiche
<[0.05% + 0.03%/pf
Wattmetro Kinetiq N4L PPA2510 Accuratezza di potenza +(0.01%/kHz)/pf] Rdg + 0.05%VA

AEC testing laboratory is recognized by UL for photometric testing in accordance with the following standards: UNI EN 13032-1:2012
Measurement and presentation of photometric data of lamps and luminaires Partl: Measurement and file format, UNI 11356:2010
Caratterizzazione fotometrica degli apparecchi di Illuminazione a LED, IES LM-79-08 “Electrical and Photometric Measurement s

of Solid-State Lighting Products sec.9, 9.1, 9.2, 12, 12.1 *(Test method for total luminous flux and colour guantities measurement).

AEC ILLUMINAZIONE SRL - Via A.Righi, 4 - Z.I Castelnuovo 52010 Subbiano(AR) | Tel 0575041110/Fax 0575420878 - P.IVA: 00343170510
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ILLUMINAZICNE

Apparecchio Rilievo Lampada
Codice NEMESI 3 0F2H1 S05 3.7-3M Codice  17-077-4962 Codice  L-NE3-0F2H1-3000-700-3M-70-25
Nome  NEMESI 3 0F2H1 S05 3.7-3M Nome  NEMESI 3 0F2H1 S05 3.7-3M Numero 1
Archivio Eulumdat Data 15-12-2017 Posizione
Flusso Apparecchio 6070.00 Im Potenza Apparecchio  58.00 W Efficacia 104.66 Im/W Rendimento 100.00%
Flusso Lampade 6070.00 Im Valore Massimo 557.60 cd/kim Posizione C=45.00 G=61.00 CG Asimmetrico
Apparecchio Circolare Diam. 710 mm Alt. 540 mm
Area Luminosa Rettangolare Lung. 120 mm Larg. 220 mm Alt. 0 mm
Area Luminosa Orizzontale 0.026400 m2 Area Luminosa Piano 180° 0.000000 m2
Area Luminosa Piano 0° 0.000000 m2 Area Luminosa Piano 270° 0.000000 m2
Area Luminosa Piano 90° 0.000000 m2 Area Luminosa a 76° 0.006387 m2
Sistema Coordinate CG Tipo di Simmetria Asimmetrico
Data 15-12-2017 Massimo Angolo Gamma 180
Lampade Apparecchio
Archivio Codice Nome Flusso [Im] Pot. [W] Qta
L-NE3-0F2H1-3000-700-3M{Z0¢E8-0F2H1-3000-700-3M-70-25 - 58.00 W6070.00 58.00 1
C.L.E. 27 61 95 100 100 D DIN 5040 A10
F UTE 1.001 B NBN Bz8/0.8/BZ7/1.25/BZ6/4/BZ5
Diam=710mm
90
Angoli Gamma 180° 120°
0
0
105° 15 105°
180 ~ ‘
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ILLUMINAZIONE.

Apparecchio Rilievo Lampada
Codice NEMESI 3 0F2H1 S05 3.7-3M Codice  17-077-4962 Codice L-NE3-0F2H1-3000-700-3M-70-25
Nome  NEMESI 3 0F2H1 S05 3.7-3M Nome  NEMESI 3 0F2H1 S05 3.7-3M Numero 1
Archivio Eulumdat Data 15-12-2017 Posizione
Flusso Apparecchio 6070.00 Im Potenza Apparecchio  58.00 W Efficacia 104.66 Im/W Rendimento 100.00%
Flusso Lampade 6070.00 Im Valore Massimo 557.60 cd/kim Posizione C=45.00 G=61.00 CG Asimmetrico
Tabella Intensita Luminose - cd/kim Tabella 1/18

C 0.00 C 5.00 C 10.00 C 15.00 C 20.00 C 25.00 C 30.00 C 35.00 C 40.00 C 45.00 C 50.00 C 55.00 C 60.00

G 0.0 130.61 130.61 130.61 130.61 130.61 130.61 130.61 130.61 130.61 130.61 130.61 130.61 130.61
G 1.0 129.85 131.73 132.96 133.72 134.70 136.32 137.63 137.61 139.26 140.22 140.12 141.59 143.54
G 20 129.17 132.26 134.55 136.89 138.70 141.11 143.32 145.04 147.71 149.71 151.09 153.93 155.86
G 3.0 127.83 132.41 135.78 139.04 141.83 145.97 149.82 153.33 158.04 161.99 164.39 168.57 172.40
G 4.0 126.72 132.09 136.46 141.20 145.54 151.57 1568.17 163.86 169.12 175.01 177.92 182.37 186.36
G 5.0 127.38 132.95 138.74 144.99 151.86 159.88 168.02 173.07 178.79 182.89 185.97 190.91 195.91
G 6.0 128.46 134.69 142.11 151.07 160.45 169.33 176.90 180.32 185.54 192.18 196.64 204.76 21212
G70 128.65 136.71 145.88 158.07 169.73 17917 185.35 191.52 199.29 205.41 212.83 218.31 226.22
G 8.0 129.01 138.05 149.54 163.88 176.42 186.31 194.74 204.10 2156.29 221.67 227.03 231.62 236.73
G 9.0 129.31 139.64 153.40 169.25 181.16 192.36 204.22 21714 229.98 236.91 241.56 242.89 246.70
G 10.0 129.74 14117 157.05 174.28 185.50 198.50 214.56 227.93 241.29 248.11 253.23 254.88 254.76
G11.0 129.96 143.06 161.31 177.91 189.76 206.87 224.67 238.18 249.05 256.25 261.19 262.98 259.78
G120 130.06 144.61 164.76 181.04 195.27 215.36 233.73 244.74 255.74 261.12 263.13 263.30 262.12
G 13.0 130.09 146.19 168.12 184.24 201.37 223.32 240.24 250.60 259.84 261.80 261.28 260.53 261.18
G 14.0 129.43 147.49 170.81 187.38 208.49 230.46 246.31 255.33 260.32 259.56 258.41 257.80 258.16
G 15.0 128.33 148.47 173.48 190.86 214.66 236.10 250.99 257.52 258.73 256.58 255.28 254.10 254.73
G 16.0 127.35 148.99 174.34 194.88 221.28 241.05 254.26 256.64 255.80 253.82 251.98 250.66 251.18
G17.0 126.17 149.52 175.49 199.29 226.85 245.26 255.41 2583.77 253.23 250.15 248.19 247.86 247.90
G 18.0 125.056 150.18 177.91 203.84 231.14 248.47 254.45 251.24 249.82 246.93 245.25 24411 244.37
G 19.0 124.03 150.87 180.00 208.67 234.86 250.15 2562.44 248.48 246.97 243.87 241.93 240.75 241.45
G 20.0 123.14 151.87 182.63 213.16 238.00 250.41 250.09 245.15 244.07 240.72 238.48 237.75 238.26
G21.0 122.37 153.36 184.36 217.47 240.96 249.71 247.81 242.89 240.97 237.86 235.41 234.82 235.17
G220 121.59 154.51 185.94 220.75 243.18 247.78 244.97 240.37 238.62 235.24 232.88 232.00 232.80
G 23.0 121.08 156.14 187.94 223.78 244.16 245.64 242.57 238.00 235.66 232.43 230.18 229.76 230.39
G24.0 120.70 157.21 190.79 226.48 244.54 243.53 240.55 235.17 233.91 230.37 228.13 227.56 228.17
G 25.0 120.36 158.62 193.70 228.90 244.08 241.38 238.63 233.52 231.78 228.59 226.53 225.99 226.77
G 26.0 120.00 159.80 196.59 231.01 243.10 239.38 236.15 231.31 230.00 227.20 225.45 224.55 225.75
G27.0 119.52 160.77 199.60 232.76 241.53 237.66 234.61 230.68 229.30 226.62 224.98 224.36 225.15
G 28.0 119.09 161.21 201.26 234.41 239.50 236.12 233.54 229.73 229.14 226.69 224.95 224.44 225.43
G29.0 118.66 161.70 203.69 235.18 238.04 234.86 232.67 229.16 229.53 227.34 226.25 225.65 226.17
G 30.0 118.32 162.41 206.12 235.40 236.42 233.38 232.06 229.57 230.35 228.96 227.82 22713 227.51
G31.0 17.77 163.12 208.02 235.37 234.92 232.55 231.43 230.46 231.57 230.87 230.06 229.45 229.46
G 32.0 117.19 163.86 209.22 234.99 233.89 231.87 231.60 230.99 233.50 233.46 232.70 232.40 231.99
G 33.0 116.59 164.64 210.43 234.51 232.90 231.51 232.46 233.08 236.29 236.27 236.11 235.67 234.54
G 34.0 116.21 165.41 211.58 233.81 232.20 231.90 233.95 235.45 239.94 240.19 240.56 239.59 238.02
G 35.0 115.83 166.76 212.54 233.38 231.87 232.32 235.99 239.81 244.53 245.25 244.73 244.50 241.46
G 36.0 115.36 167.29 213.96 232.76 232.21 233.92 238.85 244.42 249.98 250.99 250.24 249.27 246.50
G37.0 115.06 168.32 214.24 232.67 232.90 236.34 243.34 250.06 257.18 257.87 256.95 255.72 252.28
G 38.0 115.00 169.08 2156.25 232.62 234.46 239.34 248.10 256.74 265.48 265.95 264.30 262.44 258.84
G 39.0 115.06 169.99 216.59 233.37 237.10 243.82 254.60 264.94 274.27 27513 272.95 270.77 266.86
G 40.0 115.36 171.25 218.25 234.62 240.81 249.13 262.03 275.05 284.56 286.64 283.38 279.78 275.02
G41.0 115.93 172.76 220.11 236.95 245.44 255.94 272.37 285.66 295.41 298.04 294.10 290.22 284.28
G 42.0 116.96 174.38 222.30 240.63 251.41 264.84 282.15 297.53 307.64 310.19 306.43 300.98 295.10
G 43.0 118.04 176.88 225.66 244.76 258.69 274.82 294.66 311.09 320.54 323.00 319.72 312.93 306.02
G 44.0 119.50 180.12 229.31 250.98 266.36 286.51 309.08 324.40 335.96 337.42 332.31 324.87 318.40
G 45.0 121.32 183.17 234.09 257.45 276.92 298.00 322.45 341.49 351.73 351.91 347.07 339.92 331.25
G 46.0 123.56 187.81 239.70 265.75 287.57 312.38 337.52 355.11 368.39 369.27 363.09 353.68 344.30
G 47.0 125.77 192.43 246.63 275.06 301.48 327.13 353.04 371.44 383.39 385.61 379.00 368.61 360.06
G 48.0 128.46 197.75 253.32 285.27 314.33 342.04 369.17 388.07 400.75 402.77 395.27 383.14 374.29
G 49.0 131.57 203.94 262.08 295.94 327.86 357.57 385.58 404.02 417.37 420.86 411.06 398.46 390.73
G 50.0 134.90 209.99 270.83 309.08 342.22 373.09 402.40 421.19 435.38 437.57 427.13 413.53 404.53
G51.0 138.21 216.64 280.35 322.10 356.13 387.99 418.47 436.73 451.07 454.90 443.63 427.39 419.05
G 52.0 141.84 223.50 290.90 335.12 369.74 403.64 433.74 451.92 467.68 471.04 459.26 443.04 434.25
G 53.0 145.01 231.03 301.26 346.90 382.58 417.61 448.31 467.60 482.72 487.16 473.70 456.85 448.36
G 54.0 148.70 238.82 313.33 358.74 395.88 431.18 464.12 482.22 499.29 501.02 487.48 470.02 462.67
G 55.0 152.05 246.88 323.02 369.45 406.62 444.02 477.85 497.61 513.55 515.48 499.21 482.24 476.20
G 56.0 155.74 249.79 329.71 379.54 416.72 455.06 489.98 509.65 525.25 526.83 509.62 493.61 489.36
G 57.0 159.20 252.77 332.10 382.01 426.53 466.56 502.01 522.99 535.56 537.69 518.78 503.49 503.77
G 58.0 163.02 255.87 332.80 381.60 429.91 475.20 512.44 532.90 543.60 545.61 526.54 513.39 514.65
G 59.0 167.94 264.25 337.52 381.33 429.49 480.11 523.29 541.39 548.15 552.34 532.89 520.25 527.38
G 60.0 172.62 271.30 341.27 384.09 430.61 478.88 528.24 545.47 549.65 556.58 536.69 523.99 535.93
G61.0 177.50 275.65 342.73 387.07 435.25 476.69 526.02 547.15 548.88 557.60 537.51 526.60 543.19
G 62.0 182.72 277.65 340.82 388.16 436.89 478.97 520.17 540.11 544.56 557.34 536.43 526.44 547.93
G 63.0 187.46 278.50 338.29 387.37 437.60 477.16 516.33 525.75 537.68 554.91 533.14 523.99 549.97
G 64.0 190.41 275.99 333.19 384.87 434.45 473.22 512.67 511.11 523.97 549.27 527.52 518.10 548.58
G 65.0 191.99 27113 325.70 380.11 427.34 466.09 504.38 500.54 504.47 540.14 519.78 508.42 542.65
G 66.0 191.65 265.18 315.14 371.69 417.83 457.39 491.31 485.71 490.11 525.80 510.21 498.58 534.20
G 67.0 189.60 258.08 306.63 361.74 405.70 446.18 475.40 465.99 475.94 507.48 496.87 484.58 520.77
G 68.0 184.82 250.38 293.48 348.45 391.27 431.87 455.06 446.25 463.91 492.76 480.16 469.27 504.44
G 69.0 178.45 240.36 279.15 333.80 373.92 416.22 435.00 426.08 446.47 475.70 458.30 450.52 460.56
G 70.0 170.78 228.07 262.67 319.01 356.05 398.45 410.77 405.60 430.54 458.28 436.50 412.45 405.94
G71.0 158.73 211.87 243.32 301.27 338.07 378.20 388.74 383.53 411.36 438.93 408.43 363.45 380.47
G720 145.02 189.37 214.64 281.71 317.09 357.41 362.99 362.76 391.84 412.28 364.94 337.13 353.22
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ILLUMINAZIONE.

Apparecchio Rilievo Lampada
Codice NEMESI 3 0F2H1 S05 3.7-3M Codice  17-077-4962 Codice L-NE3-0F2H1-3000-700-3M-70-25
Nome  NEMESI 3 0F2H1 S05 3.7-3M Nome  NEMESI 3 0F2H1 S05 3.7-3M Numero 1
Archivio Eulumdat Data 15-12-2017 Posizione
Flusso Apparecchio 6070.00 Im Potenza Apparecchio  58.00 W Efficacia 104.66 Im/W Rendimento 100.00%
Flusso Lampade 6070.00 Im Valore Massimo 557.60 cd/kim Posizione C=45.00 G=61.00 CG Asimmetrico
Tabella Intensita Luminose - cd/kim Tabella 2/18

C 65.00 C 70.00 C 75.00 C 80.00 C 85.00 C 90.00 C 9500 C100.00 C105.00 C110.00 C115.00 C120.00 C125.00

G 0.0 130.61 130.61 130.61 130.61 130.61 130.61 130.61 130.61 130.61 130.61 130.61 130.61 130.61
G 1.0 142.52 142.90 143.65 145.60 144.60 144.52 144.60 145.60 143.65 142.90 142.52 143.54 141.59
G 20 155.94 158.82 159.04 160.44 160.67 161.27 160.67 160.44 159.04 158.82 155.94 155.86 153.93
G 3.0 174.33 174.93 177.37 181.69 181.25 181.07 181.25 181.69 177.37 174.93 174.33 172.40 168.57
G 4.0 186.54 187.90 189.53 192.30 191.256 193.87 191.25 192.30 189.53 187.90 186.54 186.36 182.37
G 5.0 198.48 201.72 205.31 209.54 211.74 212.18 211.74 209.54 205.31 201.72 198.48 195.91 190.91
G 6.0 214.52 219.59 223.40 229.06 229.16 230.46 229.16 229.06 223.40 219.59 214.52 21212 204.76
G70 228.92 234.87 238.21 24410 243.90 245.26 243.90 24410 238.21 234.87 228.92 226.22 218.31
G 8.0 238.83 243.39 247.82 253.99 254.38 255.54 254.38 253.99 247.82 243.39 238.83 236.73 231.62
G 9.0 245.88 251.15 254.58 261.01 261.24 264.09 261.24 261.01 254.58 251.15 245.88 246.70 242.89

G 10.0 250.35 252.29 254.98 260.65 260.58 262.96 260.58 260.65 254.98 252.29 250.35 254.76 254.88
G11.0 251.72 249.42 251.00 257.37 256.77 259.65 256.77 257.37 251.00 249.42 251.72 259.78 262.98
G120 250.72 246.85 247.08 253.22 252.98 255.43 252.98 253.22 247.08 246.85 250.72 262.12 263.30
G 13.0 249.99 244.95 243.26 249.64 249.12 250.72 249.12 249.64 243.26 244.95 249.99 261.18 260.53
G 14.0 251.21 243.12 239.86 245.45 245.44 247.29 245.44 245.45 239.86 243.12 251.21 258.16 257.80
G 15.0 249.78 241.99 236.76 241.75 242.45 244.07 242.45 241.75 236.76 241.99 249.78 254.73 254.10
G 16.0 246.47 241.37 234.07 238.19 239.37 241.33 239.37 238.19 234.07 241.37 246.47 251.18 250.66
G17.0 242.34 240.15 232.48 234.84 236.45 237.85 236.45 234.84 232.48 240.15 242.34 247.90 247.86
G 18.0 239.44 237.92 230.63 232.04 233.57 234.54 233.57 232.04 230.63 237.92 239.44 244.37 244.11
G 19.0 236.42 235.69 229.17 229.16 231.04 232.54 231.04 229.16 229.17 235.69 236.42 241.45 240.75
G 20.0 233.95 233.30 228.43 226.30 228.49 230.36 228.49 226.30 228.43 233.30 233.95 238.26 237.75
G21.0 230.94 230.59 227.08 224.14 226.09 227.70 226.09 224.14 227.08 230.59 230.94 235.17 234.82
G220 228.64 228.33 225.84 222.20 224.07 225.59 224.07 222.20 225.84 228.33 228.64 232.80 232.00
G 23.0 226.17 225.29 224.10 220.48 222.03 223.90 222.03 220.48 224.10 225.29 226.17 230.39 229.76

G24.0 224.50 224.20 222.76 219.29 220.50 22211 220.50 219.29 222.76 224.20 224.50 228.17 227.56
G 25.0 222.84 222.67 221.51 218.31 219.46 220.96 219.46 218.31 221.51 222.67 222.84 226.77 225.99
G 26.0 222.21 221.77 220.41 217.91 218.40 219.83 218.40 217.91 220.41 221.77 222.21 225.75 224.55

G27.0 221.58 221.40 220.06 217.79 217.55 218.75 217.55 217.79 220.06 221.40 221.58 225.15 224.36
G 28.0 222.10 221.33 219.30 217.62 216.49 217.86 216.49 217.62 219.30 221.33 222.10 225.43 224.44
G29.0 222.13 221.29 219.17 217.58 215.26 216.36 215.26 217.58 219.17 221.29 222.13 226.17 225.65
G 30.0 223.25 221.46 218.54 217.52 213.83 215.46 213.83 217.52 218.54 221.46 223.25 227.51 227.13
G31.0 224.24 221.89 218.55 217.39 212.76 213.68 212.76 217.39 218.55 221.89 224.24 229.46 229.45
G 32.0 225.36 222.64 218.37 216.79 211.19 213.78 211.19 216.79 218.37 222.64 225.36 231.99 232.40
G 33.0 226.92 223.48 218.85 216.82 209.52 212.18 209.52 216.82 218.85 223.48 226.92 234.54 235.67
G 34.0 229.39 225.00 219.17 216.29 208.03 210.77 208.03 216.29 219.17 225.00 229.39 238.02 239.59

G 35.0 232.36 226.78 220.12 216.31 206.44 210.54 206.44 216.31 220.12 226.78 232.36 241.46 244.50
G 36.0 235.32 229.53 221.28 216.86 205.05 209.24 205.05 216.86 221.28 229.53 235.32 246.50 249.27
G37.0 239.75 232.54 223.15 216.98 204.01 209.27 204.01 216.98 223.15 232.54 239.75 252.28 266.72
G 38.0 245.07 236.02 225.41 217.83 202.87 208.64 202.87 217.83 225.41 236.02 245.07 258.84 262.44
G 39.0 250.81 239.95 227.97 219.10 202.41 208.27 202.41 219.10 227.97 239.95 250.81 266.86 270.77
G 40.0 258.01 245.74 231.14 220.78 202.14 208.17 202.14 220.78 231.14 245.74 258.01 275.02 279.78
G41.0 265.83 251.57 235.20 223.13 202.56 209.51 202.56 223.13 235.20 251.57 265.83 284.28 290.22
G 42.0 275.26 258.26 240.36 225.98 203.45 210.32 203.45 225.98 240.36 258.26 275.26 295.10 300.98
G 43.0 285.24 267.04 246.86 230.18 204.91 212.60 204.91 230.18 246.86 267.04 285.24 306.02 312.93
G 44.0 296.06 276.00 252.64 234.68 207.39 214.24 207.39 234.68 252.64 276.00 296.06 318.40 324.87
G 45.0 309.01 286.50 261.23 240.47 210.72 218.55 210.72 240.47 261.23 286.50 309.01 331.25 339.92

G 46.0 322.65 296.85 270.82 247.98 215.96 222.83 215.96 247.98 270.82 296.85 322.65 344.30 353.68
G 47.0 335.70 310.09 281.14 255.89 221.74 228.82 221.74 255.89 281.14 310.09 335.70 360.06 368.61
G 48.0 350.81 324.36 292.91 265.55 230.00 235.95 230.00 265.55 292.91 324.36 350.81 374.29 383.14
G 49.0 366.28 339.56 306.07 277.32 239.32 244.04 239.32 277.32 306.07 339.56 366.28 390.73 398.46
G 50.0 383.44 355.32 321.83 290.78 251.15 255.30 251.15 290.78 321.83 355.32 383.44 404.53 413.53
G51.0 398.32 371.99 338.74 305.27 264.62 267.67 264.62 305.27 338.74 371.99 398.32 419.05 427.39
G 52.0 414.44 388.99 354.94 321.81 278.85 281.80 278.85 321.81 354.94 388.99 414.44 434.25 443.04
G 53.0 430.04 408.15 374.20 341.40 297.00 296.58 297.00 341.40 374.20 408.15 430.04 448.36 456.85
G 54.0 443.99 425.20 394.48 360.08 314.18 315.27 314.18 360.08 394.48 425.20 443.99 462.67 470.02
G 55.0 460.19 441.86 412.84 381.32 336.17 332.68 336.17 381.32 412.84 441.86 460.19 476.20 482.24
G 56.0 474.00 456.68 432.76 401.54 356.30 351.05 356.30 401.54 432.76 456.68 474.00 489.36 493.61

G 57.0 487.96 473.47 452.08 422.85 376.71 372.37 376.71 422.85 452.08 473.47 487.96 503.77 503.49
G 58.0 501.04 486.64 470.11 442.48 397.01 391.07 397.01 442.48 470.11 486.64 501.04 514.65 513.39
G 59.0 512.68 498.79 487.40 461.34 414.88 409.96 414.88 461.34 487.40 498.79 512.68 527.38 520.25
G 60.0 523.00 509.34 502.10 478.35 430.61 426.35 430.61 478.35 502.10 509.34 523.00 535.93 523.99
G61.0 532.47 519.60 515.47 491.24 443.77 441.75 443.77 491.24 515.47 519.60 532.47 543.19 526.60
G 62.0 541.29 527.20 527.19 503.98 454.38 452.72 454.38 503.98 527.19 527.20 541.29 547.93 526.44
G 63.0 547.63 532.26 535.47 514.39 463.29 461.63 463.29 514.39 535.47 532.26 547.63 549.97 523.99
G 64.0 552.03 535.18 541.14 520.80 468.64 467.99 468.64 520.80 541.14 535.18 552.03 548.58 518.10
G 65.0 553.06 535.17 542.62 524.22 471.30 470.48 471.30 524.22 542.62 535.17 553.06 542.65 508.42
G 66.0 552.26 533.31 539.39 511.90 454.18 450.47 454.18 511.90 539.39 533.31 552.26 534.20 498.58
G 67.0 546.69 511.48 501.70 464.81 410.74 400.54 410.74 464.81 501.70 511.48 546.69 520.77 484.58
G 68.0 518.99 464.68 456.32 437.25 390.96 388.78 390.96 437.25 456.32 464.68 518.99 504.44 469.27
G 69.0 469.65 436.80 442.92 428.67 383.92 380.82 383.92 428.67 442.92 436.80 469.65 460.56 450.52
G 70.0 446.28 422.56 425.11 407.81 367.54 361.50 367.54 407.81 425.11 422.56 446.28 405.94 412.45
G71.0 423.67 399.29 397.35 377.32 344.39 332.14 344.39 377.32 397.35 399.29 423.67 380.47 363.45
G720 393.93 367.70 359.41 332.51 304.52 301.79 304.52 332.51 359.41 367.70 393.93 353.22 337.13
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ILLUMINAZIONE.

Apparecchio Rilievo Lampada
Codice NEMESI 3 0F2H1 S05 3.7-3M Codice  17-077-4962 Codice L-NE3-0F2H1-3000-700-3M-70-25
Nome  NEMESI 3 0F2H1 S05 3.7-3M Nome  NEMESI 3 0F2H1 S05 3.7-3M Numero 1
Archivio Eulumdat Data 15-12-2017 Posizione
Flusso Apparecchio 6070.00 Im Potenza Apparecchio  58.00 W Efficacia 104.66 Im/W Rendimento 100.00%
Flusso Lampade 6070.00 Im Valore Massimo 557.60 cd/kim Posizione C=45.00 G=61.00 CG Asimmetrico
Tabella Intensita Luminose - cd/kim Tabella 3/18

C130.00 C13500 C140.00 C14500 C150.00 C155.00 C160.00 C165.00 C170.00 C175.00 C180.00 C185.00 C 190.00

G 0.0 130.61 130.61 130.61 130.61 130.61 130.61 130.61 130.61 130.61 130.61 130.61 130.61 130.61
G 1.0 140.12 140.22 139.26 137.61 137.63 136.32 134.70 133.72 132.96 131.73 129.85 128.98 128.12
G 20 151.09 149.71 147.71 145.04 143.32 141.11 138.70 136.89 134.55 132.26 129.17 127.03 125.50
G 3.0 164.39 161.99 158.04 153.33 149.82 145.97 141.83 139.04 135.78 132.41 127.83 124.74 121.95
G 4.0 177.92 175.01 169.12 163.86 1568.17 151.57 145.54 141.20 136.46 132.09 126.72 123.01 118.64
G 5.0 185.97 182.89 178.79 173.07 168.02 159.88 151.86 144.99 138.74 132.95 127.38 121.76 116.58
G 6.0 196.64 192.18 185.54 180.32 176.90 169.33 160.45 151.07 142.11 134.69 128.46 121.05 115.06
G70 212.83 205.41 199.29 191.52 185.35 17917 169.73 158.07 145.88 136.71 128.65 120.27 114.38
G 8.0 227.03 221.67 215.29 204.10 194.74 186.31 176.42 163.88 149.54 138.05 129.01 119.77 114.86
G 9.0 241.56 236.91 229.98 21714 204.22 192.36 181.16 169.25 153.40 139.64 129.31 119.26 115.50
G 10.0 253.23 248.11 241.29 227.93 214.56 198.50 185.50 174.28 157.05 14117 129.74 118.45 116.33
G11.0 261.19 256.25 249.05 238.18 224.67 206.87 189.76 177.91 161.31 143.06 129.96 117.73 116.89
G120 263.13 261.12 255.74 244.74 233.73 215.36 195.27 181.04 164.76 144.61 130.06 116.73 117.37
G 13.0 261.28 261.80 259.84 250.60 240.24 223.32 201.37 184.24 168.12 146.19 130.09 115.80 117.56
G 14.0 258.41 259.56 260.32 255.33 246.31 230.46 208.49 187.38 170.81 147.49 129.43 114.60 117.39
G 15.0 255.28 256.58 258.73 257.52 250.99 236.10 214.66 190.86 173.48 148.47 128.33 113.41 117.29
G 16.0 251.98 253.82 255.80 256.64 254.26 241.05 221.28 194.88 174.34 148.99 127.35 112.58 117.19
G17.0 248.19 250.15 253.23 253.77 255.41 245.26 226.85 199.29 175.49 149.52 126.17 111.63 116.79
G 18.0 245.25 246.93 249.82 251.24 254.45 248.47 231.14 203.84 177.91 150.18 125.05 110.69 116.67
G 19.0 241.93 243.87 246.97 248.48 2562.44 250.15 234.86 208.67 180.00 150.87 124.03 110.10 116.23
G 20.0 238.48 240.72 244.07 245.15 250.09 250.41 238.00 213.16 182.63 151.87 123.14 109.34 115.95
G21.0 235.41 237.86 240.97 242.89 247.81 249.71 240.96 217.47 184.36 153.36 122.37 108.84 115.62
G220 232.88 235.24 238.62 240.37 244.97 247.78 243.18 220.75 185.94 154.51 121.59 108.39 115.50
G 23.0 230.18 232.43 235.66 238.00 242.57 245.64 244.16 223.78 187.94 156.14 121.08 108.03 115.16
G24.0 228.13 230.37 233.91 235.17 240.55 243.53 244.54 226.48 190.79 157.21 120.70 107.59 114.95
G 25.0 226.53 228.59 231.78 233.52 238.63 241.38 244.08 228.90 193.70 158.62 120.36 107.10 114.54
G 26.0 225.45 227.20 230.00 231.31 236.15 239.38 243.10 231.01 196.59 159.80 120.00 106.83 114.43
G27.0 224.98 226.62 229.30 230.68 234.61 237.66 241.53 232.76 199.60 160.77 119.52 106.67 114.48
G 28.0 224.95 226.69 229.14 229.73 233.54 236.12 239.50 234.41 201.26 161.21 119.09 106.56 114.32
G29.0 226.25 227.34 229.53 229.16 232.67 234.86 238.04 235.18 203.69 161.70 118.66 106.41 114.17
G 30.0 227.82 228.96 230.35 229.57 232.06 233.38 236.42 235.40 206.12 162.41 118.32 106.34 114.13
G31.0 230.06 230.87 231.57 230.46 231.43 232.55 234.92 235.37 208.02 163.12 17.77 106.26 114.21
G 32.0 232.70 233.46 233.50 230.99 231.60 231.87 233.89 234.99 209.22 163.86 117.19 105.65 113.95
G 33.0 236.11 236.27 236.29 233.08 232.46 231.51 232.90 234.51 210.43 164.64 116.59 105.72 113.70
G 34.0 240.56 240.19 239.94 235.45 233.95 231.90 232.20 233.81 211.58 165.41 116.21 105.32 113.57
G 35.0 244.73 245.25 244.53 239.81 235.99 232.32 231.87 233.38 212.54 166.76 115.83 105.50 113.77
G 36.0 250.24 250.99 249.98 244.42 238.85 233.92 232.21 232.76 213.96 167.29 115.36 105.48 113.38
G37.0 256.95 257.87 257.18 250.06 243.34 236.34 232.90 232.67 214.24 168.32 115.06 105.56 113.74
G 38.0 264.30 265.95 265.48 256.74 248.10 239.34 234.46 232.62 2156.25 169.08 115.00 105.54 113.85
G 39.0 272.95 27513 274.27 264.94 254.60 243.82 237.10 233.37 216.59 169.99 115.06 105.79 113.75
G 40.0 283.38 286.64 284.56 275.05 262.03 249.13 240.81 234.62 218.25 171.25 115.36 106.11 113.94
G41.0 294.10 298.04 295.41 285.66 272.37 255.94 245.44 236.95 220.11 172.76 115.93 106.54 114.03
G 42.0 306.43 310.19 307.64 297.53 282.15 264.84 251.41 240.63 222.30 174.38 116.96 106.85 113.90
G 43.0 319.72 323.00 320.54 311.09 294.66 274.82 258.69 244.76 225.66 176.88 118.04 107.58 113.73
G 44.0 332.31 337.42 335.96 324.40 309.08 286.51 266.36 250.98 229.31 180.12 119.50 108.17 113.65
G 45.0 347.07 351.91 351.73 341.49 322.45 298.00 276.92 257.45 234.09 183.17 121.32 108.72 113.21
G 46.0 363.09 369.27 368.39 355.11 337.52 312.38 287.57 265.75 239.70 187.81 123.56 109.31 112.40
G 47.0 379.00 385.61 383.39 371.44 353.04 327.13 301.48 275.06 246.63 192.43 125.77 109.93 111.65
G 48.0 395.27 402.77 400.75 388.07 369.17 342.04 314.33 285.27 253.32 197.75 128.46 110.70 110.51
G 49.0 411.06 420.86 417.37 404.02 385.58 357.57 327.86 295.94 262.08 203.94 131.57 111.26 109.42
G 50.0 427.13 437.57 435.38 421.19 402.40 373.09 342.22 309.08 270.83 209.99 134.90 111.96 107.93
G51.0 443.63 454.90 451.07 436.73 418.47 387.99 356.13 322.10 280.35 216.64 138.21 112.25 106.38
G 52.0 459.26 471.04 467.68 451.92 433.74 403.64 369.74 335.12 290.90 223.50 141.84 112,58 104.53
G 53.0 473.70 487.16 482.72 467.60 448.31 417.61 382.58 346.90 301.26 231.03 145.01 112.49 102.87
G 54.0 487.48 501.02 499.29 482.22 464.12 431.18 395.88 358.74 313.33 238.82 148.70 112.40 100.87
G 55.0 499.21 515.48 513.55 497.61 477.85 444.02 406.62 369.45 323.02 246.88 152.05 112.02 98.72
G 56.0 509.62 526.83 525.25 509.65 489.98 455.06 416.72 379.54 329.71 249.79 155.74 111.64 96.56
G 57.0 518.78 537.69 535.56 522.99 502.01 466.56 426.53 382.01 332.10 252.77 159.20 11118 94.10
G 58.0 526.54 545.61 543.60 532.90 512.44 475.20 429.91 381.60 332.80 255.87 163.02 110.58 91.93
G 59.0 532.89 552.34 548.15 541.39 523.29 480.11 429.49 381.33 337.52 264.25 167.94 110.75 89.41
G 60.0 536.69 556.58 549.65 545.47 528.24 478.88 430.61 384.09 341.27 271.30 172.62 111.21 86.86
G61.0 537.51 557.60 548.88 547.15 526.02 476.69 435.25 387.07 342.73 275.65 177.50 111.76 84.47
G 62.0 536.43 557.34 544.56 540.11 520.17 478.97 436.89 388.16 340.82 277.65 182.72 113.68 82.29
G 63.0 533.14 554.91 537.68 525.75 516.33 477.16 437.60 387.37 338.29 278.50 187.46 115.54 79.68
G 64.0 527.52 549.27 523.97 511.11 512.67 473.22 434.45 384.87 333.19 275.99 190.41 117.72 77.39
G 65.0 519.78 540.14 504.47 500.54 504.38 466.09 427.34 380.11 325.70 27113 191.99 119.47 74.62
G 66.0 510.21 525.80 490.11 485.71 491.31 457.39 417.83 371.69 315.14 265.18 191.65 120.48 71.83
G 67.0 496.87 507.48 475.94 465.99 475.40 446.18 405.70 361.74 306.63 258.08 189.60 120.29 68.67
G 68.0 480.16 492.76 463.91 446.25 455.06 431.87 391.27 348.45 293.48 250.38 184.82 118.88 65.48
G 69.0 458.30 475.70 446.47 426.08 435.00 416.22 373.92 333.80 279.15 240.36 178.45 115.89 61.67
G 70.0 436.50 458.28 430.54 405.60 410.77 398.45 356.05 319.01 262.67 228.07 170.78 110.91 57.12
G71.0 408.43 438.93 411.36 383.53 388.74 378.20 338.07 301.27 243.32 211.87 158.73 105.34 52.02
G720 364.94 412.28 391.84 362.76 362.99 357.41 317.09 281.71 214.64 189.37 145.02 97.71 47.09
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ILLUMINAZIONE.

Apparecchio Rilievo Lampada
Codice NEMESI 3 0F2H1 S05 3.7-3M Codice  17-077-4962 Codice L-NE3-0F2H1-3000-700-3M-70-25
Nome  NEMESI 3 0F2H1 S05 3.7-3M Nome  NEMESI 3 0F2H1 S05 3.7-3M Numero 1
Archivio Eulumdat Data 15-12-2017 Posizione
Flusso Apparecchio 6070.00 Im Potenza Apparecchio  58.00 W Efficacia 104.66 Im/W Rendimento 100.00%
Flusso Lampade 6070.00 Im Valore Massimo 557.60 cd/kim Posizione C=45.00 G=61.00 CG Asimmetrico
Tabella Intensita Luminose - cd/kim Tabella 4/18

C195.00 C200.00 C20500 C210.00 C21500 C220.00 (C22500 C230.00 C235.00 C240.00 C245.00 C250.00 C255.00

G 0.0 130.61 130.61 130.61 130.61 130.61 130.61 130.61 130.61 130.61 130.61 130.61 130.61 130.61
G 1.0 126.97 125.40 124.86 124.08 122.92 122.82 12217 121.71 122.31 123.24 121.73 121.83 122.28
G 20 123.30 120.94 120.16 119.42 119.35 120.28 120.85 121.19 122.41 123.98 122.98 123.44 123.99
G 3.0 119.11 117.16 117.71 118.91 119.56 121.04 122.05 122.63 124.49 126.44 125.75 126.41 127.26
G 4.0 115.74 115.42 117.56 119.36 120.53 122.03 123.14 124.00 126.13 128.00 127.93 128.66 129.88
G 5.0 114.64 115.90 118.43 120.46 121.48 123.79 124.96 125.77 127.98 130.23 129.99 131.06 132.06
G 6.0 115.12 116.85 119.48 121.91 123.69 125.91 126.96 128.03 129.95 132.32 132.34 133.17 134.20
G70 116.11 118.00 121.03 123.65 125.84 127.83 129.24 129.93 131.93 134.07 133.81 134.89 135.96
G 8.0 116.98 119.38 122.68 125.30 127.64 129.99 131.10 131.89 133.52 135.24 134.59 135.90 137.39
G 9.0 118.11 120.97 124.42 127.05 129.21 131.86 133.05 133.20 134.46 135.94 135.23 136.49 138.04
G 10.0 119.17 122.21 125.73 128.68 131.04 133.64 134.53 134.35 135.22 136.36 135.42 136.39 137.92
G11.0 119.91 123.06 126.80 129.82 132.14 135.13 135.62 135.24 135.86 136.66 135.24 136.03 137.41
G120 120.43 123.38 127.41 130.54 132.93 135.93 136.58 135.92 136.37 136.85 134.95 135.58 136.62
G 13.0 120.75 123.56 127.60 131.02 133.62 136.53 137.18 136.35 136.59 136.81 134.80 135.30 135.71
G 14.0 121.07 123.84 127.81 131.28 133.68 136.98 137.51 136.53 136.63 136.57 134.59 134.75 134.81
G 15.0 121.33 124.08 127.96 131.45 133.79 137.03 137.62 136.51 136.48 136.05 133.61 133.88 133.82
G 16.0 121.51 124.26 128.11 131.63 134.05 136.77 137.40 136.16 135.90 135.34 132.94 132.90 132.40
G17.0 121.55 124.55 128.20 131.58 133.91 136.67 137.09 135.55 135.01 134.47 131.756 131.52 131.00
G 18.0 121.54 124.76 128.26 131.46 133.82 136.20 136.64 134.77 133.98 133.34 130.69 130.04 129.22
G 19.0 121.35 124.98 128.25 131.22 133.35 135.58 135.96 133.78 132.80 131.71 129.16 128.11 127.22
G 20.0 121.35 125.07 128.26 130.92 132.85 135.04 135.26 132.62 131.31 129.99 127.46 125.88 125.02
G21.0 121.36 125.24 128.21 130.81 132.28 134.36 134.31 131.49 129.67 128.22 125.43 123.93 122.44
G220 121.21 125.26 128.14 130.47 131.80 133.44 133.21 130.11 127.86 126.20 123.33 121.55 119.81
G 23.0 121.05 125.12 128.22 130.22 131.35 132.48 131.73 128.29 125.87 123.92 120.94 118.82 117.04
G24.0 121.08 125.24 128.10 129.78 130.57 131.41 130.40 126.55 124.06 121.78 118.34 116.38 114.12
G 25.0 120.93 125.22 128.04 129.41 129.85 130.12 128.84 124.70 122.03 119.19 115.53 113.33 111.05
G 26.0 120.88 125.16 127.89 128.93 129.00 128.90 127.16 122.78 119.45 116.48 112.93 110.28 108.23
G27.0 120.81 124.98 127.77 128.26 128.07 127.44 125.28 120.67 117.03 113.89 110.00 107.08 104.91
G 28.0 120.87 124.94 127.52 127.72 127.00 125.91 123.59 118.55 114.46 111.00 107.02 104.14 101.64
G29.0 120.77 124.87 127.27 127.01 125.82 124.35 121.60 116.10 111.63 107.94 104.10 101.10 98.24
G 30.0 120.75 124.63 126.95 126.37 124.62 122.79 119.64 113.55 108.45 105.30 100.14 97.49 95.05
G31.0 120.63 124.57 126.46 125.50 123.44 121.06 117.48 110.87 105.38 101.90 97.03 93.87 91.88
G 32.0 120.34 124.23 125.85 124.60 121.85 118.90 115.09 107.80 102.50 98.89 93.57 90.63 88.78
G 33.0 120.31 123.92 125.30 123.62 120.21 117.03 112.25 105.19 99.81 96.39 90.58 87.97 85.99
G 34.0 120.13 123.62 124.67 122.56 118.72 115.15 109.49 102.95 96.72 93.73 88.40 85.53 83.55
G 35.0 120.02 123.10 123.96 121.35 116.98 112.63 107.24 99.99 93.85 90.89 85.87 82.94 81.03
G 36.0 119.90 122.64 123.12 119.96 115.37 110.74 104.21 96.81 91.64 88.00 83.61 80.68 78.92
G37.0 119.71 122.11 122.06 118.42 113.50 108.42 101.18 94.16 89.22 85.30 80.92 78.10 76.57
G 38.0 119.52 121.556 120.88 117.00 110.96 105.99 98.37 92.63 87.29 83.15 78.89 76.10 74.21
G 39.0 119.31 120.95 119.73 115.33 108.62 103.48 95.83 90.51 85.27 81.34 77.21 7413 71.87
G 40.0 119.14 120.23 118.50 113.66 106.25 100.96 94.17 87.83 83.74 79.25 75.42 71.99 69.82
G41.0 118.72 119.58 117.06 111.76 104.15 98.40 91.81 85.60 81.87 77.49 73.08 70.26 67.93
G 42.0 118.23 118.38 115.54 109.62 101.89 95.47 90.06 83.95 80.03 75.72 71.30 68.43 65.99
G 43.0 117.49 11713 113.92 107.19 99.97 93.44 88.68 82.44 78.25 74.06 69.68 66.55 64.12
G 44.0 116.24 115.54 112.03 104.96 97.99 92.17 87.12 80.49 76.32 72.66 68.06 64.83 62.19
G 45.0 115.01 113.58 110.06 103.31 96.13 90.34 84.83 79.03 74.97 71.09 66.39 63.14 60.32
G 46.0 113.50 111.15 107.36 101.20 93.95 88.46 83.01 77.63 73.54 69.58 64.66 61.50 58.56
G 47.0 111.37 108.23 104.35 98.46 92.10 87.16 81.65 76.33 72.20 68.12 62.98 59.78 57.00
G 48.0 109.32 105.17 101.37 95.95 90.52 85.27 80.21 75.29 70.86 66.60 61.70 58.28 55.27
G 49.0 106.67 101.99 98.38 93.61 88.28 83.30 78.75 74.02 69.63 65.25 60.20 56.69 53.71
G 50.0 103.79 98.14 94.54 91.01 85.97 81.83 77.53 72.69 68.35 63.79 58.73 55.09 52.19
G51.0 100.38 95.02 91.37 88.31 84.05 80.35 76.36 71.58 67.02 62.60 57.27 53.73 50.73
G 52.0 96.90 90.74 87.40 85.06 82.08 79.02 75.09 70.40 65.74 61.22 56.14 52.25 49.21
G 53.0 93.22 86.91 84.09 82.15 79.82 77.55 73.82 69.21 64.59 60.03 54.72 50.72 47.57
G 54.0 89.27 83.09 80.49 79.68 77.60 75.91 72.54 68.00 63.41 58.82 53.26 49.27 46.11
G 55.0 85.31 79.06 77.38 77.09 75.43 74.19 71.22 66.79 62.20 57.53 51.95 47.89 44.79
G 56.0 81.45 75.52 74.54 74.77 73.60 72.61 69.81 65.53 61.05 56.23 50.73 46.66 43.35
G 57.0 77.39 71.95 71.75 72.35 71.84 70.74 68.31 64.38 59.60 54.81 49.40 45.26 41.95
G 58.0 73.45 68.81 69.19 70.38 69.93 69.19 66.84 63.04 58.38 53.61 47.85 43.77 40.41
G 59.0 69.40 65.42 66.45 68.09 67.76 67.44 65.29 61.62 57.01 52.09 46.33 42.15 38.70
G 60.0 65.95 62.50 64.29 65.90 65.69 65.58 63.66 60.08 55.42 50.53 44.70 40.53 36.98
G61.0 62.75 59.57 61.79 63.70 63.63 63.72 61.70 58.30 53.92 48.88 42.82 38.61 35.16
G 62.0 59.47 57.26 59.54 61.63 61.68 61.75 59.66 56.53 52.33 46.87 41.00 36.45 33.09
G 63.0 56.67 55.06 57.48 59.46 59.85 59.77 57.47 54.28 50.00 44.87 38.51 34.36 31.06
G 64.0 53.85 52.93 55.29 57.47 57.63 57.56 55.27 52.00 47.44 42.08 36.05 31.87 28.69
G 65.0 51.21 50.94 53.27 55.16 55.56 55.08 52.73 49.35 44.35 39.08 33.47 29.45 26.56
G 66.0 48.67 48.61 50.90 52.81 53.16 52.30 49.80 46.37 41.16 36.15 30.54 2717 24.48
G 67.0 45.93 46.22 48.44 50.40 50.32 49.43 46.97 42.73 37.40 33.04 28.10 24.76 22.25
G 68.0 43.10 43.98 45.79 48.01 47.46 46.36 43.31 39.02 33.91 30.17 256.32 22.40 20.18
G 69.0 40.26 41.25 43.23 45.05 44.06 42.99 39.14 35.23 30.73 26.88 22.62 20.11 18.22
G 70.0 37.17 38.34 40.24 41.84 40.98 38.94 35.00 31.52 27.15 23.84 20.09 18.11 16.53
G71.0 34.21 35.59 37.04 38.63 37.29 34.89 31.05 27.85 24.15 21.09 18.02 16.16 14.77
G720 30.92 32.72 33.86 35.04 33.27 30.51 26.94 24.05 21.05 18.57 15.73 14.28 12.94
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ILLUMINAZIONE.

Apparecchio Rilievo Lampada
Codice NEMESI 3 0F2H1 S05 3.7-3M Codice  17-077-4962 Codice L-NE3-0F2H1-3000-700-3M-70-25
Nome  NEMESI 3 0F2H1 S05 3.7-3M Nome  NEMESI 3 0F2H1 S05 3.7-3M Numero 1
Archivio Eulumdat Data 15-12-2017 Posizione
Flusso Apparecchio 6070.00 Im Potenza Apparecchio  58.00 W Efficacia 104.66 Im/W Rendimento 100.00%
Flusso Lampade 6070.00 Im Valore Massimo 557.60 cd/kim Posizione C=45.00 G=61.00 CG Asimmetrico
Tabella Intensita Luminose - cd/kim Tabella 5/18

C260.00 C265.00 C270.00 C275.00 C280.00 C285.00 C290.00 C295.00 C300.00 C305.00 C310.00 C315.00 C320.00

G 0.0 130.61 130.61 130.61 130.61 130.61 130.61 130.61 130.61 130.61 130.61 130.61 130.61 130.61
G 1.0 123.44 122.97 123.53 122.97 123.44 122.28 121.83 121.73 123.24 122.31 121.71 12217 122.82
G 20 125.78 125.30 126.22 125.30 125.78 123.99 123.44 122.98 123.98 122.41 121.19 120.85 120.28
G 3.0 129.18 128.76 129.75 128.76 129.18 127.26 126.41 125.75 126.44 124.49 122.63 122.05 121.04
G 4.0 131.88 131.48 132.91 131.48 131.88 129.88 128.66 127.93 128.00 126.13 124.00 123.14 122.03
G 5.0 134.20 134.21 135.24 134.21 134.20 132.06 131.06 129.99 130.23 127.98 125.77 124.96 123.79
G 6.0 136.34 136.45 137.62 136.45 136.34 134.20 133.17 132.34 132.32 129.95 128.03 126.96 125.91
G70 138.34 138.15 139.26 138.15 138.34 135.96 134.89 133.81 134.07 131.93 129.93 129.24 127.83
G 8.0 139.83 139.47 140.25 139.47 139.83 137.39 135.90 134.59 135.24 133.52 131.89 131.10 129.99
G 9.0 140.26 140.09 141.07 140.09 140.26 138.04 136.49 135.23 135.94 134.46 133.20 133.05 131.86
G 10.0 140.07 139.95 141.01 139.95 140.07 137.92 136.39 135.42 136.36 135.22 134.35 134.53 133.64
G11.0 139.44 139.26 140.12 139.26 139.44 137.41 136.03 135.24 136.66 135.86 135.24 135.62 135.13
G120 138.50 138.22 139.09 138.22 138.50 136.62 135.53 134.95 136.85 136.37 135.92 136.58 135.93
G 13.0 137.30 136.74 137.54 136.74 137.30 135.71 135.30 134.80 136.81 136.59 136.35 137.18 136.53
G 14.0 135.83 135.12 135.64 135.12 135.83 134.81 134.75 134.59 136.57 136.63 136.53 137.51 136.98
G 15.0 134.10 133.15 133.76 133.15 134.10 133.82 133.88 133.61 136.05 136.48 136.51 137.62 137.03
G 16.0 132.74 131.17 131.42 131.17 132.74 132.40 132.90 132.94 135.34 135.90 136.16 137.40 136.77
G17.0 131.07 129.34 129.77 129.34 131.07 131.00 131.52 131.75 134.47 135.01 135.55 137.09 136.67
G 18.0 129.18 127.02 127.58 127.02 129.18 129.22 130.04 130.69 133.34 133.98 134.77 136.64 136.20
G 19.0 127.11 124.97 124.94 124.97 127.11 127.22 128.11 129.16 131.71 132.80 133.78 135.96 135.58
G 20.0 124.76 122.67 122.58 122.67 124.76 125.02 125.88 127.46 129.99 131.31 132.62 135.26 135.04
G21.0 122.01 120.19 119.78 120.19 122.01 122.44 123.93 125.43 128.22 129.67 131.49 134.31 134.36
G220 119.11 117.23 117.25 117.23 119.11 119.81 121.55 123.33 126.20 127.86 130.11 133.21 133.44
G 23.0 116.25 114.36 114.60 114.36 116.25 117.04 118.82 120.94 123.92 125.87 128.29 131.73 132.48
G24.0 113.22 111.08 111.32 111.08 113.22 114.12 116.38 118.34 121.78 124.06 126.55 130.40 131.41
G 25.0 110.13 108.31 108.04 108.31 110.13 111.05 113.33 115.58 119.19 122.03 124.70 128.84 130.12
G 26.0 106.99 105.23 105.24 105.23 106.99 108.23 110.28 112.93 116.48 119.45 122.78 127.16 128.90
G27.0 103.63 101.88 102.09 101.88 103.63 104.91 107.08 110.00 113.89 117.03 120.67 125.28 127.44
G 28.0 100.68 98.75 98.68 98.75 100.68 101.64 104.14 107.02 111.00 114.46 118.55 123.59 125.91
G29.0 97.12 95.60 95.67 95.60 97.12 98.24 101.10 104.10 107.94 111.63 116.10 121.60 124.35
G 30.0 93.92 92.60 93.02 92.60 93.92 95.05 97.49 100.14 105.30 108.45 113.55 119.64 122.79
G31.0 91.12 89.29 89.74 89.29 91.12 91.88 93.87 97.03 101.90 105.38 110.87 117.48 121.06
G 32.0 87.73 86.41 86.88 86.41 87.73 88.78 90.63 93.57 98.89 102.50 107.80 115.09 118.90
G 33.0 85.24 83.71 83.85 83.71 85.24 85.99 87.97 90.58 96.39 99.81 105.19 112.25 117.03
G 34.0 82.31 80.82 81.23 80.82 82.31 83.55 85.53 88.40 93.73 96.72 102.95 109.49 115.15
G 35.0 79.74 78.32 78.67 78.32 79.74 81.03 82.94 85.87 90.89 93.85 99.99 107.24 112.63
G 36.0 77.31 75.93 75.99 75.93 77.31 78.92 80.68 83.61 88.00 91.64 96.81 104.21 110.74
G37.0 74.98 73.39 73.62 73.39 74.98 76.57 78.10 80.92 85.30 89.22 94.16 101.18 108.42
G 38.0 72.69 71.36 71.24 71.36 72.69 74.21 76.10 78.89 83.15 87.29 92.63 98.37 105.99
G 39.0 70.36 69.05 69.06 69.05 70.36 71.87 74.13 77.21 81.34 85.27 90.51 95.83 103.48
G 40.0 68.57 67.03 66.91 67.03 68.57 69.82 71.99 75.42 79.25 83.74 87.83 94.17 100.96
G41.0 66.55 64.95 65.02 64.95 66.55 67.93 70.26 73.08 77.49 81.87 85.60 91.81 98.40
G 42.0 64.64 62.92 62.87 62.92 64.64 65.99 68.43 71.30 75.72 80.03 83.95 90.06 95.47
G 43.0 62.56 60.81 61.01 60.81 62.56 64.12 66.55 69.68 74.06 78.25 82.44 88.68 93.44
G 44.0 60.66 58.75 58.94 58.75 60.66 62.19 64.83 68.06 72.66 76.32 80.49 87.12 92.17
G 45.0 58.73 56.97 56.74 56.97 58.73 60.32 63.14 66.39 71.09 74.97 79.03 84.83 90.34
G 46.0 56.93 54.92 55.02 54.92 56.93 58.56 61.50 64.66 69.58 73.54 77.63 83.01 88.46
G 47.0 55.15 53.29 53.20 53.29 55.15 57.00 59.78 62.98 68.12 72.20 76.33 81.65 87.16
G 48.0 53.37 51.48 51.57 51.48 53.37 55.27 58.28 61.70 66.60 70.86 75.29 80.21 85.27
G 49.0 51.81 49.89 49.83 49.89 51.81 53.71 56.69 60.20 65.25 69.63 74.02 78.75 83.30
G 50.0 50.32 48.41 48.16 48.41 50.32 52.19 55.09 58.73 63.79 68.35 72.69 77.53 81.83
G51.0 48.73 46.80 46.65 46.80 48.73 50.73 53.73 57.27 62.60 67.02 71.58 76.36 80.35
G 52.0 47.09 45.16 44.87 45.16 47.09 49.21 52.25 56.14 61.22 65.74 70.40 75.09 79.02
G 53.0 45.57 43.66 43.51 43.66 45.57 47.57 50.72 54.72 60.03 64.59 69.21 73.82 77.55
G 54.0 44.26 4217 4214 4217 44.26 46.11 49.27 53.26 58.82 63.41 68.00 72.54 75.91
G 55.0 42.92 40.94 40.60 40.94 42.92 44.79 47.89 51.95 57.53 62.20 66.79 71.22 74.19
G 56.0 41.40 39.45 39.24 39.45 41.40 43.35 46.66 50.73 56.23 61.05 65.53 69.81 72.61
G 57.0 39.98 37.98 37.68 37.98 39.98 41.95 45.26 49.40 54.81 59.60 64.38 68.31 70.74
G 58.0 38.38 36.32 36.14 36.32 38.38 40.41 43.77 47.85 53.61 58.38 63.04 66.84 69.19
G 59.0 36.65 34.56 34.26 34.56 36.65 38.70 42.15 46.33 52.09 57.01 61.62 65.29 67.44
G 60.0 34.79 32.96 32.63 32.96 34.79 36.98 40.53 44.70 50.53 55.42 60.08 63.66 65.58
G61.0 32.98 31.23 30.91 31.23 32.98 35.16 38.61 42.82 48.88 53.92 58.30 61.70 63.72
G 62.0 31.05 29.24 28.89 29.24 31.05 33.09 36.45 41.00 46.87 52.33 56.53 59.66 61.75
G 63.0 29.07 27.27 27.03 27.27 29.07 31.06 34.36 38.51 44.87 50.00 54.28 57.47 59.77
G 64.0 27.08 25.59 25.21 25.59 27.08 28.69 31.87 36.05 42.08 47.44 52.00 55.27 57.56
G 65.0 25.05 23.59 23.62 23.59 25.05 26.56 29.45 33.47 39.08 44.35 49.35 52.73 55.08
G 66.0 23.25 21.71 21.69 21.71 23.25 24.48 2717 30.54 36.15 41.16 46.37 49.80 52.30
G 67.0 21.16 19.87 19.74 19.87 21.16 22.25 24.76 28.10 33.04 37.40 42.73 46.97 49.43
G 68.0 19.17 17.99 18.04 17.99 19.17 20.18 22.40 25.32 30.17 33.91 39.02 43.31 46.36
G 69.0 17.40 16.35 16.34 16.35 17.40 18.22 20.11 22.62 26.88 30.73 35.23 39.14 42.99
G 70.0 15.77 14.90 14.85 14.90 16.77 16.53 18.11 20.09 23.84 27.15 31.52 35.00 38.94
G71.0 14.13 13.25 13.30 13.25 14.13 14.77 16.16 18.02 21.09 24.15 27.85 31.05 34.89
G720 12.24 11.51 11.57 11.51 12.24 12.94 14.28 15.73 18.57 21.05 24.05 26.94 30.51
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ILLUMINAZIONE.

Apparecchio Rilievo Lampada
Codice NEMESI 3 0F2H1 S05 3.7-3M Codice  17-077-4962 Codice L-NE3-0F2H1-3000-700-3M-70-25
Nome  NEMESI 3 0F2H1 S05 3.7-3M Nome  NEMESI 3 0F2H1 S05 3.7-3M Numero 1
Archivio Eulumdat Data 15-12-2017 Posizione
Flusso Apparecchio 6070.00 Im Potenza Apparecchio  58.00 W Efficacia 104.66 Im/W Rendimento 100.00%
Flusso Lampade 6070.00 Im Valore Massimo 557.60 cd/kim Posizione C=45.00 G=61.00 CG Asimmetrico
Tabella Intensita Luminose - cd/kim Tabella 6/18

C325.00 C330.00 C33500 C340.00 C34500 (C350.00 C 355.00

G 0.0 130.61 130.61 130.61 130.61 130.61 130.61 130.61
G 1.0 122.92 124.08 124.86 125.40 126.97 128.12 128.98
G 20 119.35 119.42 120.16 120.94 123.30 125.50 127.03
G 3.0 119.56 118.91 17.71 117.16 119.11 121.95 124.74
G 4.0 120.583 119.36 117.56 115.42 115.74 118.64 123.01
G 5.0 121.48 120.46 118.43 115.90 114.64 116.58 121.76
G 6.0 123.69 121.91 119.48 116.85 11512 115.06 121.05
G 70 125.84 123.65 121.03 118.00 116.11 114.38 120.27
G 8.0 127.64 125.30 122.68 119.38 116.98 114.86 119.77
G 9.0 129.21 127.05 124.42 120.97 118.11 115.50 119.26
G 10.0 131.04 128.68 125.73 122.21 119.17 116.33 118.45
G11.0 132.14 129.82 126.80 123.06 119.91 116.89 117.73
G120 132.93 130.54 127.41 123.38 120.43 117.37 116.73
G 13.0 133.62 131.02 127.60 123.56 120.75 117.56 115.80
G 14.0 133.68 131.28 127.81 123.84 121.07 117.39 114.60
G 15.0 133.79 131.45 127.96 124.08 121.33 117.29 113.41
G 16.0 134.05 131.63 128.11 124.26 121.51 117.19 112.58
G 17.0 133.91 131.53 128.20 124.55 121.55 116.79 111.63
G 18.0 133.82 131.46 128.26 124.76 121.54 116.67 110.69
G 19.0 133.35 131.22 128.25 124.98 121.35 116.23 110.10
G 20.0 132.85 130.92 128.26 125.07 121.35 115.95 109.34
G21.0 132.28 130.81 128.21 125.24 121.36 115.62 108.84
G220 131.80 130.47 128.14 125.26 121.21 115.50 108.39
G 23.0 131.35 130.22 128.22 125.12 121.05 115.16 108.03
G24.0 130.57 129.78 128.10 125.24 121.08 114.95 107.59
G 25.0 129.85 129.41 128.04 125.22 120.93 114.54 107.10
G 26.0 129.00 128.93 127.89 125.16 120.88 114.43 106.83
G27.0 128.07 128.26 127.77 124.98 120.81 114.48 106.67
G 28.0 127.00 127.72 127.52 124.94 120.87 114.32 106.56
G29.0 125.82 127.01 127.27 124.87 120.77 11417 106.41
G 30.0 124.62 126.37 126.95 124.63 120.75 114.13 106.34
G 31.0 123.44 125.50 126.46 124.57 120.63 114.21 106.26
G 32.0 121.85 124.60 125.85 124.23 120.34 113.95 105.65
G 33.0 120.21 123.62 125.30 123.92 120.31 113.70 105.72
G 34.0 118.72 122.56 124.67 123.62 120.13 113.57 105.32
G 35.0 116.98 121.35 123.96 123.10 120.02 113.77 105.50
G 36.0 115.37 119.96 123.12 122.64 119.90 113.38 105.48
G 37.0 113.50 118.42 122.06 122.11 119.71 113.74 105.56
G 38.0 110.96 117.00 120.88 121.55 119.52 113.85 105.54
G 39.0 108.62 115.33 119.73 120.95 119.31 113.756 105.79
G 40.0 106.25 113.66 118.50 120.23 119.14 113.94 106.11
G41.0 104.15 111.76 117.06 119.53 118.72 114.03 106.54
G 42.0 101.89 109.62 115.54 118.38 118.23 113.90 106.85
G 43.0 99.97 107.19 113.92 117.13 117.49 113.73 107.58
G 44.0 97.99 104.96 112.03 115.54 116.24 113.65 108.17
G 45.0 96.13 103.31 110.06 113.53 115.01 113.21 108.72
G 46.0 93.95 101.20 107.36 111.15 113.50 112.40 109.31
G 47.0 92.10 98.46 104.35 108.23 111.37 111.65 109.93
G 48.0 90.52 95.95 101.37 105.17 109.32 110.51 110.70
G 49.0 88.28 93.61 98.38 101.99 106.67 109.42 111.26
G 50.0 85.97 91.01 94.54 98.14 103.79 107.93 111.96
G51.0 84.05 88.31 91.37 95.02 100.38 106.38 112.25
G 52.0 82.08 85.06 87.40 90.74 96.90 104.53 112.58
G 53.0 79.82 82.15 84.09 86.91 93.22 102.87 112.49
G 54.0 77.60 79.68 80.49 83.09 89.27 100.87 112.40
G 55.0 75.43 77.09 77.38 79.06 85.31 98.72 112.02
G 56.0 73.60 74.77 74.54 75.52 81.45 96.56 111.64
G 57.0 71.84 72.35 71.75 71.95 77.39 94.10 111.18
G 58.0 69.93 70.38 69.19 68.81 73.45 91.93 110.58
G 59.0 67.76 68.09 66.45 65.42 69.40 89.41 110.75
G 60.0 65.69 65.90 64.29 62.50 65.95 86.86 111.21
G61.0 63.63 63.70 61.79 59.57 62.75 84.47 111.76
G 62.0 61.68 61.63 59.54 57.26 59.47 82.29 113.68
G 63.0 59.85 59.46 57.48 55.06 56.67 79.68 115.54
G 64.0 57.63 57.47 55.29 52.93 53.85 77.39 117.72
G 65.0 55.56 55.16 53.27 50.94 51.21 74.62 119.47
G 66.0 53.16 52.81 50.90 48.61 48.67 71.83 120.48
G 67.0 50.32 50.40 48.44 46.22 45.93 68.67 120.29
G 68.0 47.46 48.01 45.79 43.98 43.10 65.48 118.88
G 69.0 44.06 45.05 43.23 41.25 40.26 61.67 115.89
G 70.0 40.98 41.84 40.24 38.34 37.17 57.12 110.91
G71.0 37.29 38.63 37.04 35.59 34.21 52.02 105.34
G720 33.27 35.04 33.86 32.72 30.92 47.09 97.71
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ILLUMINAZIONE.

Apparecchio Rilievo Lampada
Codice NEMESI 3 0F2H1 S05 3.7-3M Codice  17-077-4962 Codice L-NE3-0F2H1-3000-700-3M-70-25
Nome  NEMESI 3 0F2H1 S05 3.7-3M Nome  NEMESI 3 0F2H1 S05 3.7-3M Numero 1
Archivio Eulumdat Data 15-12-2017 Posizione
Flusso Apparecchio 6070.00 Im Potenza Apparecchio  58.00 W Efficacia 104.66 Im/W Rendimento 100.00%
Flusso Lampade 6070.00 Im Valore Massimo 557.60 cd/kim Posizione C=45.00 G=61.00 CG Asimmetrico
Tabella Intensita Luminose - cd/kim Tabella 7/18

C 0.00 C 5.00 C 10.00 C 15.00 C 20.00 C 25.00 C 30.00 C 35.00 C 40.00 C 45.00 C 50.00 C 55.00 C 60.00

G73.0 132.27 165.73 186.17 248.73 290.74 334.48 338.17 339.43 369.31 374.25 335.82 312.83 316.18
G74.0 115.77 146.11 169.08 220.08 257.14 302.69 309.18 315.21 336.65 339.39 309.50 283.20 279.03
G75.0 99.15 125.82 151.68 201.03 231.80 269.64 269.71 292.54 302.83 311.13 282.25 249.88 236.28
G 76.0 83.90 107.68 131.32 178.49 207.56 238.38 234.03 259.42 271.97 281.02 245.71 213.28 191.33
G77.0 63.30 88.29 114.29 155.89 184.09 206.70 205.05 225.95 243.62 245.60 199.13 163.99 138.72
G78.0 44.71 68.53 92.82 132.03 157.93 177.43 176.03 197.35 212.15 203.41 148.05 117.14 90.89
G79.0 31.07 49.10 71.07 105.88 124.50 144.79 145.50 169.86 167.95 146.68 100.01 77.84 58.59
G 80.0 21.84 35.95 51.25 81.14 93.76 106.55 106.25 134.89 118.43 96.01 64.48 48.70 36.29
G 81.0 16.11 26.68 38.39 58.27 65.69 70.63 71.02 90.03 70.38 58.25 37.09 30.12 22.02
G 82.0 11.91 20.24 29.27 42.04 45.32 4411 42.98 51.92 39.13 31.04 20.79 17.58 13.53
G 83.0 8.93 15.25 21.45 30.47 31.41 28.08 25.13 29.48 20.40 15.62 11.43 10.36 8.45
G 84.0 6.30 11.78 15.60 21.50 20.68 18.06 14.53 15.18 9.92 8.20 6.63 6.34 5.41
G 85.0 3.33 7.91 10.09 13.15 12.75 10.02 7.47 7.59 5.29 5.27 4.50 4.20 3.86
G 86.0 0.84 4.03 5.02 6.61 6.07 5.38 3.71 3.70 3.27 3.45 3.03 2.92 2.66
G 87.0 0.05 1.10 1.32 1.83 1.79 1.81 1.34 1.54 1.44 1.66 1.41 1.44 1.19
G 88.0 0.03 0.06 0.11 0.09 0.14 0.23 0.26 0.30 0.36 0.36 0.30 0.29 0.27
G 89.0 0.02 0.03 0.03 0.04 0.03 0.03 0.04 0.04 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
G 90.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G91.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 92.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 93.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 94.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 95.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 96.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 97.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 98.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 99.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G100.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G101.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G102.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G103.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G104.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G105.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G106.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G107.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G108.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G109.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G110.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G111.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G112.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G113.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G114.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G115.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G116.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G117.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G118.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G119.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G120.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G121.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G122.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G123.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G124.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G125.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G126.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G127.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G128.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G129.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G130.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G131.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G132.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G133.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G134.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G135.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G136.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G137.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G138.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G139.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G140.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G141.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G142.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G143.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G144.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G145.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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ILLUMINAZIONE.

Apparecchio Rilievo Lampada
Codice NEMESI 3 0F2H1 S05 3.7-3M Codice  17-077-4962 Codice L-NE3-0F2H1-3000-700-3M-70-25
Nome  NEMESI 3 0F2H1 S05 3.7-3M Nome  NEMESI 3 0F2H1 S05 3.7-3M Numero 1
Archivio Eulumdat Data 15-12-2017 Posizione
Flusso Apparecchio 6070.00 Im Potenza Apparecchio  58.00 W Efficacia 104.66 Im/W Rendimento 100.00%
Flusso Lampade 6070.00 Im Valore Massimo 557.60 cd/kim Posizione C=45.00 G=61.00 CG Asimmetrico
Tabella Intensita Luminose - cd/kim Tabella 8/18

C 65.00 C 70.00 C 75.00 C 80.00 C 85.00 C 90.00 C 9500 C100.00 C105.00 C110.00 C115.00 C120.00 C125.00

G73.0 352.74 329.03 314.97 286.38 267.86 264.41 267.86 286.38 314.97 329.03 352.74 316.18 312.83
G74.0 309.95 278.47 265.18 234.29 227.23 229.84 227.23 234.29 265.18 278.47 309.95 279.03 283.20
G75.0 264.25 236.55 217.75 181.27 181.11 186.08 181.11 181.27 217.75 236.55 264.25 236.28 249.88
G76.0 211.44 187.50 168.47 133.92 134.24 139.69 134.24 133.92 168.47 187.50 211.44 191.33 213.28
G77.0 158.88 146.23 126.37 93.59 97.53 102.42 97.53 93.59 126.37 146.23 158.88 138.72 163.99
G 78.0 113.97 105.32 90.05 64.12 65.36 69.46 65.36 64.12 90.05 105.32 113.97 90.89 117.14
G79.0 74.08 71.93 62.67 39.98 41.60 45.43 41.60 39.98 62.67 71.93 74.08 58.59 77.84
G 80.0 47.74 47.57 41.64 24.54 25.97 27.35 25.97 24.54 41.64 47.57 47.74 36.29 48.70
G 81.0 27.85 30.88 25.24 15.85 15.73 16.39 15.73 15.85 25.24 30.88 27.85 22.02 30.12
G 82.0 17.01 18.23 15.89 9.87 9.34 9.15 9.34 9.87 15.89 18.23 17.01 13.58 17.58
G 83.0 10.28 10.37 9.67 6.23 5.52 5.16 5.52 6.23 9.67 10.37 10.28 8.45 10.36
G 84.0 6.12 5.24 5.02 3.93 3.75 3.41 3.75 3.93 5.02 5.24 6.12 5.41 6.34
G 85.0 3.77 3.27 3.1 2.88 2.85 2.77 2.85 2.88 3.1 3.27 3.77 3.86 4.20
G 86.0 2.52 2.16 213 1.98 1.98 1.93 1.98 1.98 213 2.16 2.52 2.66 2.92
G 87.0 1.30 1.02 1.13 1.03 1.04 0.95 1.04 1.03 1.13 1.02 1.30 1.19 1.44
G 88.0 0.26 0.22 0.24 0.20 0.25 0.20 0.25 0.20 0.24 0.22 0.26 0.27 0.29
G 89.0 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.06 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
G 90.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G91.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 92.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 93.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 94.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 95.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 96.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 97.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 98.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 99.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G100.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G101.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G102.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G103.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G104.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G105.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G106.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G107.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G108.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G109.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G110.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G111.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G112.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G113.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G114.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G115.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G116.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G117.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G118.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G119.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G120.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G121.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G122.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G123.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G124.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G125.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G126.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G127.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G128.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G129.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G130.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G131.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G132.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G133.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G134.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G135.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G136.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G137.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G138.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G139.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G140.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G141.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G142.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G143.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G144.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G145.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Pagina 9



ILLUMINAZIONE.

Apparecchio Rilievo Lampada
Codice NEMESI 3 0F2H1 S05 3.7-3M Codice  17-077-4962 Codice L-NE3-0F2H1-3000-700-3M-70-25
Nome  NEMESI 3 0F2H1 S05 3.7-3M Nome  NEMESI 3 0F2H1 S05 3.7-3M Numero 1
Archivio Eulumdat Data 15-12-2017 Posizione
Flusso Apparecchio 6070.00 Im Potenza Apparecchio  58.00 W Efficacia 104.66 Im/W Rendimento 100.00%
Flusso Lampade 6070.00 Im Valore Massimo 557.60 cd/kim Posizione C=45.00 G=61.00 CG Asimmetrico
Tabella Intensita Luminose - cd/kim Tabella 9/18

C130.00 C13500 C140.00 C14500 C150.00 C155.00 C160.00 C165.00 C170.00 C175.00 C180.00 C185.00 C 190.00

G73.0 335.82 374.25 369.31 339.43 338.17 334.48 290.74 248.73 186.17 165.73 132.27 89.04 41.58
G74.0 309.50 339.39 336.65 315.21 309.18 302.69 257.14 220.08 169.08 146.11 115.77 78.82 35.81
G75.0 282.25 311.13 302.83 292.54 269.71 269.64 231.80 201.03 151.68 125.82 99.15 69.07 30.08
G76.0 245.71 281.02 271.97 259.42 234.03 238.38 207.56 178.49 131.32 107.68 83.90 56.40 24.33
G77.0 199.13 245.60 243.62 225.95 205.05 206.70 184.09 155.89 114.29 88.29 63.30 41.50 18.91
G78.0 148.05 203.41 212.15 197.35 176.03 177.43 157.93 132.03 92.82 68.53 44.71 29.26 14.92
G 79.0 100.01 146.68 167.95 169.86 145.50 144.79 124.50 105.88 71.07 49.10 31.07 20.22 11.64
G 80.0 64.48 96.01 118.43 134.89 106.25 106.55 93.76 81.14 51.25 35.95 21.84 13.92 9.40
G 81.0 37.09 58.25 70.38 90.03 71.02 70.63 65.69 58.27 38.39 26.68 16.11 10.13 7.40
G 82.0 20.79 31.04 39.13 51.92 42.98 4411 45.32 42.04 29.27 20.24 11.91 6.99 5.62
G 83.0 11.43 15.62 20.40 29.48 25.13 28.08 31.41 30.47 21.45 15.25 8.93 4.76 3.79
G 84.0 6.63 8.20 9.92 15.18 14.53 18.06 20.68 21.50 15.60 11.78 6.30 273 217
G 85.0 4.50 5.27 5.29 7.59 7.47 10.02 12.75 13.15 10.09 7.91 3.33 1.13 0.85
G 86.0 3.03 3.45 3.27 3.70 3.71 5.38 6.07 6.61 5.02 4.03 0.84 0.21 0.17
G 87.0 1.41 1.66 1.44 1.54 1.34 1.81 1.79 1.83 1.32 1.10 0.05 0.04 0.04
G 88.0 0.30 0.36 0.36 0.30 0.26 0.23 0.14 0.09 0.11 0.06 0.03 0.04 0.04
G 89.0 0.05 0.05 0.05 0.04 0.04 0.03 0.03 0.04 0.03 0.03 0.02 0.04 0.04
G 90.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G91.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 92.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 93.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 94.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 95.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 96.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 97.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 98.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 99.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G100.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G101.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G102.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G103.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G104.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G105.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G106.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G107.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G108.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G109.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G110.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G111.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G112.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G113.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G114.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G115.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G116.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G117.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G118.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G119.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G120.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G121.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G122.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G123.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G124.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G125.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G126.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G127.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G128.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G129.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G130.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G131.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G132.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G133.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G134.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G135.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G136.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G137.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G138.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G139.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G140.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G141.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G142.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G143.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G144.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G145.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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ILLUMINAZIONE.

Apparecchio Rilievo Lampada
Codice NEMESI 3 0F2H1 S05 3.7-3M Codice  17-077-4962 Codice L-NE3-0F2H1-3000-700-3M-70-25
Nome  NEMESI 3 0F2H1 S05 3.7-3M Nome  NEMESI 3 0F2H1 S05 3.7-3M Numero 1
Archivio Eulumdat Data 15-12-2017 Posizione
Flusso Apparecchio 6070.00 Im Potenza Apparecchio  58.00 W Efficacia 104.66 Im/W Rendimento 100.00%
Flusso Lampade 6070.00 Im Valore Massimo 557.60 cd/kim Posizione C=45.00 G=61.00 CG Asimmetrico
Tabella Intensita Luminose - cd/kim Tabella 10/18

C195.00 C200.00 C20500 C210.00 C21500 C220.00 (C22500 C230.00 C235.00 C240.00 C245.00 C250.00 C255.00

G73.0 27.96 29.50 30.36 31.53 28.68 26.54 23.17 20.92 18.26 16.08 13.49 12.08 10.82
G74.0 24.88 26.58 27.17 27.55 24.72 22.75 19.65 17.86 15.15 13.57 11.16 9.85 8.81
G75.0 22.27 23.34 23.53 23.19 20.99 18.79 16.56 14.87 12.51 10.74 8.44 7.90 7.38
G76.0 19.36 20.24 20.03 19.38 17.51 15.77 13.78 12.10 9.39 8.06 7.02 6.74 6.31
G77.0 16.37 17.24 16.78 16.16 14.19 13.14 10.94 9.03 712 6.62 5.89 5.72 5.30
G78.0 13.72 14.05 13.18 13.18 11.38 10.25 8.02 6.77 5.74 5.31 4.72 4.59 418
G79.0 11.17 11.18 10.34 10.22 8.79 7.48 5.85 5.21 4.31 3.99 3.61 3.58 3.36
G 80.0 8.67 8.74 7.95 7.67 5.94 5.20 4.29 3.76 3.08 2.99 2.82 2.88 2.77
G 81.0 6.69 6.60 6.03 5.52 3.97 3.60 2.83 2.50 2.28 224 1.92 1.89 1.25
G 82.0 4.82 4.72 419 3.55 2.59 2.26 1.85 1.79 1.30 0.88 0.38 0.23 0.08
G 83.0 3.14 3.02 2.39 1.98 1.40 1.35 0.83 0.59 0.14 0.06 0.05 0.04 0.04
G 84.0 1.57 1.43 1.03 0.81 0.55 0.39 0.09 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03
G 85.0 0.55 0.46 0.25 0.22 0.08 0.06 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03
G 86.0 0.10 0.08 0.06 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03
G 87.0 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
G 88.0 0.04 0.04 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
G 89.0 0.04 0.04 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.04 0.04
G 90.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G91.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 92.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 93.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 94.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 95.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 96.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 97.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 98.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 99.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G100.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G101.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G102.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G103.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G104.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G105.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G106.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G107.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G108.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G109.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G110.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G111.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G112.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G113.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G114.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G115.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G116.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G117.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G118.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G119.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G120.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G121.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G122.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G123.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G124.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G125.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G126.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G127.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G128.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G129.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G130.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G131.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G132.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G133.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G134.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G135.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G136.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G137.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G138.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G139.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G140.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G141.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G142.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G143.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G144.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G145.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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ILLUMINAZIONE.

Apparecchio Rilievo Lampada
Codice NEMESI 3 0F2H1 S05 3.7-3M Codice  17-077-4962 Codice L-NE3-0F2H1-3000-700-3M-70-25
Nome  NEMESI 3 0F2H1 S05 3.7-3M Nome  NEMESI 3 0F2H1 S05 3.7-3M Numero 1
Archivio Eulumdat Data 15-12-2017 Posizione
Flusso Apparecchio 6070.00 Im Potenza Apparecchio  58.00 W Efficacia 104.66 Im/W Rendimento 100.00%
Flusso Lampade 6070.00 Im Valore Massimo 557.60 cd/kim Posizione C=45.00 G=61.00 CG Asimmetrico
Tabella Intensita Luminose - cd/kim Tabella 11/18

C260.00 C265.00 C270.00 C275.00 C280.00 C285.00 C290.00 C295.00 C300.00 C305.00 C310.00 C315.00 C320.00

G73.0 10.44 9.67 9.57 9.67 10.44 10.82 12.08 13.49 16.08 18.26 20.92 23.17 26.54
G74.0 8.47 7.99 8.21 7.99 8.47 8.81 9.85 11.16 13.57 15.15 17.86 19.65 22.75
G75.0 7.31 6.98 714 6.98 7.31 7.38 7.90 8.44 10.74 12.51 14.87 16.56 18.79
G 76.0 6.38 6.03 6.15 6.03 6.38 6.31 6.74 7.02 8.06 9.39 12.10 13.78 15.77
G77.0 527 5.04 5.21 5.04 5.27 5.30 5.72 5.89 6.62 712 9.03 10.94 13.14
G78.0 4.24 4.03 4.18 4.03 4.24 4.18 4.59 4.72 5.31 5.74 6.77 8.02 10.25
G 79.0 3.43 3.32 3.45 3.32 3.43 3.36 3.58 3.61 3.99 4.31 5.21 5.85 7.48
G 80.0 2.77 2.67 2.68 2.67 2.77 277 2.88 2.82 2.99 3.08 3.76 4.29 5.20
G 81.0 1.24 0.83 0.87 0.83 1.24 1.25 1.89 1.92 2.24 2.28 2.50 2.83 3.60
G 82.0 0.08 0.05 0.05 0.05 0.08 0.08 0.23 0.38 0.88 1.30 1.79 1.85 2.26
G 83.0 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.05 0.06 0.14 0.59 0.83 1.35
G 84.0 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.05 0.09 0.39
G 85.0 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.06
G 86.0 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
G 87.0 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.05 0.04
G 88.0 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.05 0.05 0.05
G 89.0 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05
G 90.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G91.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 92.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 93.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 94.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 95.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 96.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 97.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 98.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 99.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G100.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G101.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G102.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G103.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G104.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G105.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G106.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G107.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G108.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G109.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G110.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G111.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G112.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G113.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G114.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G115.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G116.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G117.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G118.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G119.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G120.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G121.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G122.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G123.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G124.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G125.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G126.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G127.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G128.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G129.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G130.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G131.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G132.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G133.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G134.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G135.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G136.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G137.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G138.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G139.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G140.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G141.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G142.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G143.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G144.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G145.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Pagina 12



ILLUMINAZIONE.

Apparecchio Rilievo Lampada
Codice NEMESI 3 0F2H1 S05 3.7-3M Codice  17-077-4962 Codice L-NE3-0F2H1-3000-700-3M-70-25
Nome  NEMESI 3 0F2H1 S05 3.7-3M Nome  NEMESI 3 0F2H1 S05 3.7-3M Numero 1
Archivio Eulumdat Data 15-12-2017 Posizione
Flusso Apparecchio 6070.00 Im Potenza Apparecchio  58.00 W Efficacia 104.66 Im/W Rendimento 100.00%
Flusso Lampade 6070.00 Im Valore Massimo 557.60 cd/kim Posizione C=45.00 G=61.00 CG Asimmetrico
Tabella Intensita Luminose - cd/kim Tabella 12/18

C325.00 C330.00 C33500 C340.00 C34500 (C350.00 C 355.00

G73.0 28.68 31.53 30.36 29.50 27.96 41.58 89.04
G74.0 24.72 27.55 27.17 26.58 24.88 35.81 78.82
G75.0 20.99 23.19 23.53 23.34 22.27 30.08 69.07
G 76.0 17.51 19.38 20.03 20.24 19.36 24.33 56.40
G770 14.19 16.16 16.78 17.24 16.37 18.91 41.50
G78.0 11.38 13.18 13.18 14.05 13.72 14.92 29.26
G79.0 8.79 10.22 10.34 11.18 11.17 11.64 20.22
G 80.0 5.94 7.67 7.95 8.74 8.67 9.40 13.92
G81.0 3.97 5.52 6.03 6.60 6.69 7.40 10.13
G 82.0 2.59 3.55 4.19 4.72 4.82 5.62 6.99
G 83.0 1.40 1.98 2.39 3.02 3.14 3.79 4.76
G 84.0 0.55 0.81 1.03 1.43 1.57 217 273
G 85.0 0.08 0.22 0.25 0.46 0.55 0.85 1.13
G 86.0 0.04 0.04 0.06 0.08 0.10 0.17 0.21
G 87.0 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
G 88.0 0.05 0.05 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04
G 89.0 0.05 0.05 0.05 0.04 0.04 0.04 0.04
G 90.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G91.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 92.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 93.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 94.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 95.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 96.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G97.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 98.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G 99.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G100.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G101.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G102.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G103.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G104.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G105.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G106.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G107.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G108.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G109.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G110.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G111.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G112.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G113.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G114.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G115.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G116.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G117.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G118.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G119.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G120.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G121.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G122.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G123.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G124.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G125.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G126.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G127.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G128.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G129.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G130.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G131.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G132.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G133.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G134.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G135.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G136.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G137.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G138.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G139.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G140.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G141.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G142.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G143.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G144.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G145.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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ILLUMINAZIONE.

Apparecchio Rilievo Lampada
Codice NEMESI 3 0F2H1 S05 3.7-3M Codice  17-077-4962 Codice L-NE3-0F2H1-3000-700-3M-70-25
Nome  NEMESI 3 0F2H1 S05 3.7-3M Nome  NEMESI 3 0F2H1 S05 3.7-3M Numero 1
Archivio Eulumdat Data 15-12-2017 Posizione
Flusso Apparecchio 6070.00 Im Potenza Apparecchio  58.00 W Efficacia 104.66 Im/W Rendimento 100.00%
Flusso Lampade 6070.00 Im Valore Massimo 557.60 cd/kim Posizione C=45.00 G=61.00 CG Asimmetrico
Tabella Intensita Luminose - cd/kim Tabella 13/18

C 0.00 C 5.00 C 10.00 C 15.00 C 20.00 C 25.00 C 30.00 C 35.00 C 40.00 C 45.00 C 50.00 C 55.00 C 60.00

G146.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G147.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G148.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G149.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G150.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G151.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G152.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G153.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G154.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G155.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G156.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G157.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G158.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G159.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G160.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G161.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G162.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G163.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G164.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G165.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G166.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G167.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G168.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G169.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G170.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G171.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G172.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G173.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G174.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G175.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G176.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G177.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G178.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G179.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G180.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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ILLUMINAZIONE.

Apparecchio Rilievo Lampada
Codice NEMESI 3 0F2H1 S05 3.7-3M Codice  17-077-4962 Codice L-NE3-0F2H1-3000-700-3M-70-25
Nome  NEMESI 3 0F2H1 S05 3.7-3M Nome  NEMESI 3 0F2H1 S05 3.7-3M Numero 1
Archivio Eulumdat Data 15-12-2017 Posizione
Flusso Apparecchio 6070.00 Im Potenza Apparecchio  58.00 W Efficacia 104.66 Im/W Rendimento 100.00%
Flusso Lampade 6070.00 Im Valore Massimo 557.60 cd/kim Posizione C=45.00 G=61.00 CG Asimmetrico
Tabella Intensita Luminose - cd/kim Tabella 14/18

C 65.00 C 70.00 C 75.00 C 80.00 C 85.00 C 90.00 C 9500 C100.00 C105.00 C110.00 C115.00 C120.00 C125.00

G146.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G147.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G148.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G149.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G150.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G151.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G152.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G153.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G154.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G155.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G156.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G157.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G158.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G159.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G160.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G161.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G162.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G163.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G164.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G165.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G166.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G167.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G168.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G169.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G170.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G171.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G172.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G173.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G174.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G175.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G176.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G177.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G178.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G179.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G180.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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ILLUMINAZIONE.

Apparecchio Rilievo Lampada
Codice NEMESI 3 0F2H1 S05 3.7-3M Codice  17-077-4962 Codice L-NE3-0F2H1-3000-700-3M-70-25
Nome  NEMESI 3 0F2H1 S05 3.7-3M Nome  NEMESI 3 0F2H1 S05 3.7-3M Numero 1
Archivio Eulumdat Data 15-12-2017 Posizione
Flusso Apparecchio 6070.00 Im Potenza Apparecchio  58.00 W Efficacia 104.66 Im/W Rendimento 100.00%
Flusso Lampade 6070.00 Im Valore Massimo 557.60 cd/kim Posizione C=45.00 G=61.00 CG Asimmetrico
Tabella Intensita Luminose - cd/kim Tabella 15/18

C130.00 C13500 C140.00 C14500 C150.00 C155.00 C160.00 C165.00 C170.00 C175.00 C180.00 C185.00 C 190.00

G146.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G147.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G148.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G149.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G150.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G151.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G152.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G153.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G154.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G155.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G156.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G157.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G158.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G159.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G160.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G161.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G162.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G163.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G164.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G165.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G166.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G167.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G168.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G169.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G170.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G171.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G172.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G173.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G174.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G175.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G176.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G177.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G178.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G179.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G180.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Pagina 16



ILLUMINAZIONE.

Apparecchio Rilievo Lampada
Codice NEMESI 3 0F2H1 S05 3.7-3M Codice  17-077-4962 Codice L-NE3-0F2H1-3000-700-3M-70-25
Nome  NEMESI 3 0F2H1 S05 3.7-3M Nome  NEMESI 3 0F2H1 S05 3.7-3M Numero 1
Archivio Eulumdat Data 15-12-2017 Posizione
Flusso Apparecchio 6070.00 Im Potenza Apparecchio  58.00 W Efficacia 104.66 Im/W Rendimento 100.00%
Flusso Lampade 6070.00 Im Valore Massimo 557.60 cd/kim Posizione C=45.00 G=61.00 CG Asimmetrico
Tabella Intensita Luminose - cd/kim Tabella 16/18

C195.00 C200.00 C20500 C210.00 C21500 C220.00 (C22500 C230.00 C235.00 C240.00 C245.00 C250.00 C255.00

G146.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G147.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G148.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G149.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G150.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G151.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G152.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G153.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G154.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G155.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G156.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G157.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G158.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G159.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G160.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G161.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G162.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G163.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G164.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G165.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G166.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G167.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G168.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G169.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G170.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G171.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G172.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G173.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G174.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G175.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G176.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G177.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G178.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G179.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G180.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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ILLUMINAZIONE.

Apparecchio Rilievo Lampada
Codice NEMESI 3 0F2H1 S05 3.7-3M Codice  17-077-4962 Codice L-NE3-0F2H1-3000-700-3M-70-25
Nome  NEMESI 3 0F2H1 S05 3.7-3M Nome  NEMESI 3 0F2H1 S05 3.7-3M Numero 1
Archivio Eulumdat Data 15-12-2017 Posizione
Flusso Apparecchio 6070.00 Im Potenza Apparecchio  58.00 W Efficacia 104.66 Im/W Rendimento 100.00%
Flusso Lampade 6070.00 Im Valore Massimo 557.60 cd/kim Posizione C=45.00 G=61.00 CG Asimmetrico
Tabella Intensita Luminose - cd/kim Tabella 17/18

C260.00 C265.00 C270.00 C275.00 C280.00 C285.00 C290.00 C295.00 C300.00 C305.00 C310.00 C315.00 C320.00

G146.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G147.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G148.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G149.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G150.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G151.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G152.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G153.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G154.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G155.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G156.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G157.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G158.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G159.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G160.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G161.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G162.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G163.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G164.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G165.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G166.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G167.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G168.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G169.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G170.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G171.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G172.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G173.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G174.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G175.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G176.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G177.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G178.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G179.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G180.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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ILLUMINAZIONE.

Apparecchio Rilievo Lampada
Codice NEMESI 3 0F2H1 S05 3.7-3M Codice  17-077-4962 Codice L-NE3-0F2H1-3000-700-3M-70-25
Nome  NEMESI 3 0F2H1 S05 3.7-3M Nome  NEMESI 3 0F2H1 S05 3.7-3M Numero 1
Archivio Eulumdat Data 15-12-2017 Posizione
Flusso Apparecchio 6070.00 Im Potenza Apparecchio  58.00 W Efficacia 104.66 Im/W Rendimento 100.00%
Flusso Lampade 6070.00 Im Valore Massimo 557.60 cd/kim Posizione C=45.00 G=61.00 CG Asimmetrico
Tabella Intensita Luminose - cd/kim Tabella 18/18

C325.00 C330.00 C33500 C340.00 C34500 (C350.00 C 355.00

G146.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G147.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G148.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G149.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G150.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G151.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G152.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G153.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G154.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G155.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G156.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G157.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G158.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G159.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G160.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G161.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G162.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G163.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G164.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G165.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G166.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G167.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G168.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G169.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G170.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G171.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G172.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G173.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G174.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G175.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G176.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G177.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G178.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G179.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
G180.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Oggetto

: ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Impianto : SACCOLONGO
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2 Impianto esterno 1

21 Riepilogo, Impianto esterno 1

2.1.1 Panoramica risultato, Area di valutazione 1 6
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3.1 Descrizione, Strada 1(Copia di)

3.1.1 Pianta 7
3.2 Riepilogo, Strada 1(Copia di)

3.2.1 Panoramica risultato, objectName 8
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Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

1 Strada 1

: ILLUMINAZIONE PUBBLICA
: SACCOLONGO

: 144a-18

: 13.03.2018

1.1 Descrizione, Strada 1

1.1.1 Pianta

[m]
15.0

12.5

10.0
7.5

[0}

5.0

0.0

—>
2.5 -

-2.5 —

-7.5 —

[}

-10.0

50 [m]
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Oggetto
Impianto
Numero progetto
Data

1 Strada 1

: ILLUMINAZIONE PUBBLICA
: SACCOLONGO

: 144a-18

: 13.03.2018

1.2 Riepilogo, Strada 1

1.2.1 Panoramica risultato, objectName

5m

5m

B E T S o) I S S [
B E T S o) I S S [
I I T O Y T S ey [y
T I S S S ) R Y R 3

8
+= 6m —+
+ o+ [+ o+ [+ |+ o+ |+ + o+

P R Nl L A B e R 2
e I I L T I T o o O T Ry
e I I L T I T o o O T Ry
e I I L T I T o o O T Ry
e I I L T I T o o O T Ry

1
i

AEC ILLUMINAZIONE SRL

1 Codice : INEMESI 3 OF2H1 S05 3.5-2M

. Nome punto luce : NEMESI 3 0F2H1 S05 3.5-2M

Sorgenti : 1 x L-NE3-0F2H1-4000-525-2M-70-25 30.5 W / 3186 Im

MyLumRow
Posizionamento : Fila a destra Fattore di manut. :0.80
Distanza armature :25.00m Altezza (centro fotom.) :5.30m
Sporgenza :-5.00 m Inclinazione :0.00°
Posizione assoluta :-5.00m Classe di abbaglia. :D3
Potenza/Km : 1220 W/Kkm Classe intensita lum. :G*2
MyLumRow
Posizionamento : Fila a sinistra Fattore di manut. :0.80
Distanza armature :25.00 m Altezza (centro fotom.) :5.30m
Sporgenza :-5.00 m Inclinazione :0.00°
Posizione assoluta :11.00 m Classe di abbaglia. : D3
Potenza/Km 11220 W/km Classe intensita lum. 1 G*2
Strada
Larghezza :6.00m Corsie 12
Superficie : CIE C2, q0=0.07 Superficie (bagnata) : -none-, q0=0.1 |
Luminanza Area di calcolo: 25m x 6m (10 x 6 Punti)
Osservatore
2 : x=-60.00m, y=4.50m, z=1.50m
1 : x=-60.00m, y=1.50m, z=1.50m
Lane Lm Uo ul TI Rei
2:(y=4.50) 0.49 cd/m? 0.73 0.58 6 1.02
1:(y=1.50) 0.49 cd/m? 0.73 0.58 6 1.02
M5 >= 0.50 cd/m? >=0.35 >=0.40 <=15 >=0.30

llluminamento
Em
10.0 Ix

Area di calcolo: 25m x 6m (10 x 6 Punti)

Emin Uo ud
5.78 Ix 0.58 0.42

144a - AMBROSI
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Oggetto : ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Impianto : SACCOLONGO
Numero progetto : 144a- 18

Data : 13.03.2018

1 Strada1

1.2 Riepilogo, Strada 1

1.2.1 Panoramica risultato, objectName

MARCIAPIEDE SX (Area generica, Sinistra)

Larghezza :3.50m
Distanza dalla strada :5.00 m Posizione assoluta :11.00 m
llluminamento Area di calcolo: 25m x 3.5m (10 x 3 Punti)
Em Emin Uo ud
4.26 Ix 0.91 Ix 0.21 0.08
P3 >=7.50 Ix >=1.50 Ix
PARCHEGGIO SX (Area generica, Sinistra)
Larghezza :5.00m
Distanza dalla strada :0.00 m Posizione assoluta :6.00m
llluminamento Area di calcolo: 25m x 5m (10 x 4 Punti)
Em Emin Uo ud
9.99 Ix 3.47 Ix 0.35 0.17
P3 >=7.50 Ix >=1.50 Ix
PARCHEGGIO DX (Area generica, Destra)
Larghezza :5.00m
Distanza dalla strada :0.00 m Posizione assoluta :-0.00 m
llluminamento Area di calcolo: 25m x 5m (10 x 4 Punti)
Em Emin Uo ud
9.99 Ix 3.47 Ix 0.35 0.17
P3 >=7.50 Ix >=1.50 Ix
MARCIAPIEDE DX (Area generica, Destra)
Larghezza :3.50m
Distanza dalla strada :5.00 m Posizione assoluta :-5.00 m
Illuminamento Area di calcolo: 25m x 3.5m (10 x 3 Punti)
Em Emin Uo ud
4.26 Ix 0.91 Ix 0.21 0.08
P3 >=7.50 Ix >=1.50 Ix
144a - AMBROSI Pagina 5/9



Oggetto : ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Impianto : SACCOLONGO
Numero progetto : 144a-18
Data : 13.03.2018

2 Impianto esterno 1

2.1 Riepilogo, Impianto esterno 1

2.1.1 Panoramica risultato, Area di valutazione 1

llluminamento [Ix]

Generale

Algoritmo di calcolo utilizzato:
Altezza (centro fotom.)
Fattore di manut.

Flusso luminoso di tutte le lampade
Potenza totale
Potenza totale per superficie (1689.03 m?)

Area di valutazione 1 Superficie utile 1.1
Orizzontale

Em 9.62 Ix

Emin 3.03 Ix

Emin/Eav (Uo) 0.32

Emin/Emax (Ud) 0.17

Posizione 0.00 m

Tipo Num. Marca

AEC ILLUMINAZIONE SRL

Percentuale indiretta media
5.03m
0.80

25032.00 Im
258.0 W
0.15 W/m?2 (1.59 W/m?/100Ix)

2 12  Codice : INEMESI 3 0F2H1 S05 3.7-1M
@ Nome punto luce : NEMESI 3 0F2H1 S05 3.7-1M
Sorgenti 11 x L-NE3-0F2H1-4000-700-1M-70-25 21.5 W / 2086 Im

144a - AMBROSI
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Oggetto : ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Impianto : SACCOLONGO
Numero progetto : 144a- 18
Data : 13.03.2018

3 Strada 1(Copia di)

3.1 Descrizione, Strada 1(Copia di)
3.1.1 Pianta

[m]
10 — o o
6 —|—> —>
2 > —>
2 [ ] [ ] [ [ [ [ [ [
-30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60
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Oggetto

Impianto : SACCOLONGO
Numero progetto : 144a- 18
Data : 13.03.2018

3 Strada 1(Copia di)
3.2 Riepilogo, Strada 1(Copia di)

: ILLUMINAZIONE PUBBLICA

3.2.1 Panoramica risultato, objectName

6.3 m + + + + + + + + + +
£ + + + + + + + + + +
[ce] + + + + + + + + + +
47 J7 + + + + + + + + + +
N 28 m D
AEC ILLUMINAZIONE SRL
3 Codice : INEMESI 3 OF2H1 S05 3.7-3M
@ Nome punto luce : NEMESI 3 OF2H1 S05 3.7-3M
Sorgenti : 1 x L-NE3-0F2H1-4000-700-3M-70-25 58 W / 6063 Im
MyLumRow
Posizionamento : Fila a sinistra Fattore di manut. :0.80
Distanza armature :28.00m Altezza (centro fotom.) :6.30m
Sporgenza :-2.00 m Inclinazione :0.00°
Posizione assoluta :10.00 m Classe di abbaglia. :D3
Potenza/Km : 2071 W/km Classe intensita lum. 1 G*2
Strada
Larghezza :8.00m Corsie 12
Superficie : CIE C2, q0=0.07 Superficie (bagnata) : -none-, q0=0.1
Luminanza Area di calcolo: 28m x 8m (10 x 6 Punti)
Osservatore

2 : x=-60.00m, y=6.00m, z=1.50m
1 : x=-60.00m, y=2.00m, z=1.50m

Lane Lm Uo
2:(y=6.00) 0.54cd/m?>  0.49
1:(y=2.00) 0.58cd/m?> 047
M5 >= 0.50 cd/m? >=0.35

llluminamento
Em
10.1 Ix

Emin

4.61 Ix
MARCIAPIEDE SX (Area generica, Sinistra)
Larghezza :3.00m

Distanza dalla strada :0.00 m

llluminamento

Area di calcolo: 28m x 8m (10 x 6 Punti)

Ul TI Rei

0.56 1 0.75

0.64 5 0.59

>=0.40 <=15 >=0.30

Uo ud

0.46 0.23

Posizione assoluta :8.00m I

Area di calcolo: 28m x 3m (10 x 3 Punti)

144a - AMBROSI
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Oggetto : ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Impianto : SACCOLONGO
Numero progetto : 144a- 18
Data : 13.03.2018

3 Strada 1(Copia di)
3.2 Riepilogo, Strada 1(Copia di)

3.2.1 Panoramica risultato, objectName

Em ™~ Emin Uo
9.85 Ix 2.78 Ix 0.28
P3 >=7.50 Ix >=1.50 Ix

ud
0.11

144a - AMBROSI
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PARERE ARPAV
(IL/19/62 del 29.11.2019)



ARPAV AOO UNICA

Padova, 02/12/2019

Ricevuta

Protocollo generale

e Protez el Veneto

Numero di protocollo: 2019 -0118258 / U Del: 02/12/2019

Destinatario: Bolzonaro Samuele Studio Tcnico Euganeo

Indirizzo: via Volta 39, Citta: Abano Terme (PD), CAP: 35031

Oggetto: llluminazione esterna P.U.A. "MONTECCHIA" Comune di Saccolongo (PD) - invio parere IL/19/62 ai sensi
della LR 17/09

Data raccomandata:

Data documento:

UOR competente: PD - Dipartimento di Padova

Smistato a: PD - UO Fisica

L'impiegato addetto
COLANTUONI MARIA GRAZIA
Firmato ai sensi D.L.vo 39/93

Documento generato automaticamente dal sistema informatico del ARPAV AOO UNICA ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Igs. 12 febbraio 1993, n. 39



Agenzia Reaionale per la Prevenzione istena Nazionale ) s
T . T A . v N per la Protezione
¢ Piviecziciie Ambienilale del Venelo dellAmbiente REGIONE peL VENETO

Dipartimento Provinciale di Padova
Unita Operativa Fisica

Vs. Rif. del 09/11/19
Ns. Rif. 110746  del 11/11/19
Prot. vedi file segnatura xml allegato
Bolzonaro Per. Ind. Samuele
Studio Tecnico Euganeo
Via Volta, 39

35031 ABANO TERME (PD)
PEC samuele.bolzonaro@pec.eppi.it

Oggetto: illuminazione esterna P.U.A. “MONTECCHIA” - Comune di Saccolongo (PD) — invio parere
IL/19/62 ai sensi della LR 17/09.

Con riferimento alla integrazione pervenuta, si invia il parere in oggetto, ora favorevole.

Seguira regolare fatturazione.

Cordiali saluti.
[l Dirigente dell’U.O. Fisica

Firmato digitalmente da:BERTOLO ANDREA
Data:02/12/2019 09:30:27

Allegato: n. 1 —foqli 1

Responsabile del procedimento: Andrea Bertolo
Responsabile dell’istruttoria: Elena Gambato

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. Se stampato riproduce in copia |'originale informatico conservato negli archivi informatici ARPAV
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codice fiscale 92111430283 partita IVA 03382700288 Tel. +39 049 8227821 e-mail: dappd@arpa.veneto.it
PEC: dappd@pec.arpav.it
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Aganzia Regionale per la Prevensions it
M Lo v h ot
g Protezione Ambientale del Venetn el P bt e RRGIOME ot VENELO

Dipartimente Provingiale di Padova
LInita Operativa Fisica

Parere 1L/19/62 Data 29/11/19

Parere su progetto ifluminotecnico di illuminazione esterna P.U.A. “Montecchia”, ai
sensi della Legge Regionale n. 17/09 - Comune di Saccolongo (PD)

In data 12/09/19 H per. ind. Bolzonaro Samuele dello Studio Tecnico Euganeo ha inoltrato |a richiesta
di parere del progetto in oggetto, ai fini del rispetto della normativa regionale sullingquinamento
lurmninoso,

A seguitc di nostra richiesta del 17/09/19, sono pervenute in data 11/11/18 alcune integrazioni
documentali.

impianto oggetto del parere

« llluminazione esterna P.U.A. "Montecchia” nel Comune di Saccolongo che prevede in
particolare:

- Completamento illuminazione di via Montecchia
- |Huminazione nuavo parcheggio
- HMuminazione parcheggio intermno a struttura turistico-ricettiva

Riferimenti normativi

La norma per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nellilluminazione per
esterni e per la tutela dellambiente e dell'attivita svolta dagli Osservatori astronomici & la Legge
Regionale del Veneto del 7 agosto 2009 n.17 (pubblicata sul B.U.R. n. 65/2009).

[ punti fondamentali della LR presi in considerazione nel caso in oggetto sono i seguenti;

1. Utilizzo di apparecchi con emissione nulla verso l'alto (art. 9, comma 2, lettera a),

2. Wlilizzo di apparecchi a LED con efficienza della sorgente superiore a 90 Im/W (art. 9,
comma 2, lettera b).

3. Rigpetio delie juminanze minime previste dalle norme di sicurezza UNI (art. 9, comma 2,
lettera ¢} le luminanze mantenute non dovranno essere superiori, entro le tolleranze
{(deli'ordine del 15%), a quelle previste per le categorie MHuminotecniche di
pragetto/esercizio.

4. Presenza di controllo di flusso e riduzione del flusso almeno del 30% dopo le ore 24.00
(art. 9, comma 2, lettera d), o spegnimenti e riduzioni di flusso ulteriormente migliorativi,

Considerazioni tecniche

In base alla documentazione tecnica fornita si possono svolgere le seguenti considerazioni, con
riferimento al puntt normativi sopra evidenziati.
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Completamento iluminazione i via Monfecchia

1. Gli apparecchi proposti rispettano il requisito richiesto, come da tabelle fotometriche
trasmesse.

2. L efficienza delle sorgenti a LED risulta superiore a quella minima prevista,
La temperatura di colore utilizzata, pari a 3000 K, viene considerata corratta.

3. La categoria illuminotecnica di progetto pari a M5 (norme UNI 11248 ¢ UNI &N 13201-2)
attribuita alla strada risulta ammissibile.

Fealeoli iluminotecnici, effetiuati con fattore di manutenzione pari a 0.80, forniscone per la
zona di studio una luminanza media pari a 0.51 cd/m?, quindi corretta.

Anche lilluminamento medio della pista ciclopedonale adiacente alla strada, pure elevato,
& ammissibile non essendo [a pista servita da un impianto di illuminazione dedicato.

4. [l controllo di flusso viene realizzato direttamente nel corpo illuminante, secondo un profilo
di regolazione che prevede una riduzione di flusso pari a circa il 30% dalle ore 24,00 alle
are 6.00.

Parchegaio esternc e parchegagio inferno alla struttura turistico-ricelliva

1. Gl apparecchi propostl rispettano il requisito richiesto, come da tabelle fotometriche
trasmesse,

2. L' efficienza delle sorgenti a L.ED risulta superiore a quella minima prevista,
La temperatura di colore utilizzata, pari a 3000 K, viene considerata corretta.

3. le zone di studio vengono classificate in base alla norma UNI EN 12464-2 con categoria
5.9.2, scelta che risulta ammissibile,

i calcoli iluminotecnict, effettuatl con fattore di manutenzione par a 0.82, forniscono per it
parcheggi esterno ed interno alla struttura funistico-ricettiva valor di lluminamento medio
pari rispettivamente a 10 fux e 9.9 lux, compatibili con la categoria adottata,

4. Il controlio di flusso viene realizzato direttamente nel corpo iluminante, secondo un profilo
di regolazione che prevede una riduzione di flusso pari a circa it 30% dalle ore 24.00 alle
ore 6.00.

Conclusioni
Il progetio illuminotechico risuita conforme alla LR 17/09.

il tecnico

dott.ssa E;Iena (.::ambato Il Dirigente deljt) 0. Fidica
L LI e 8 dott. Apdre %
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If presente Parere non pud essere riprodotto parzizlmente, salve 'approvaziona scritta del Dpartimento Provingiale di Padova
dall’ ARPAY.
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